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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., číslo účtu: 2626106826/1100, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX 
Kontakt: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, odberatel@zsdis.sk, dodavatel@zsdis.sk, vyrobca@zsdis.sk 
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop, www.zsdis.sk 

 

Osobitné kvalifikačné podmienky 

Popis predmetu kvalifikačného systému: 

Predmetné armatúry slúžia napríklad na pevné alebo rozoberateľné spojenie vodičov vonkajších 

elektrických vedení nízkeho (NN), vysokého (VN), veľmi vysokého napätia (VVN), alebo na uchytenie 

a ukotvenie fázových vodičov a kombinovaných zemných lán (KZL), v nosných a kotevných izolátorových 

závesoch, na ochranu vodičov pred poškodením, spojenie jednotlivých dielcov v izolátorovom závese a ich 

upevnenie ku konzolám stožiarov, ale slúžia aj na tlmenie vibrácií vodičov. 

 

Technická charakteristika: 

Armatúry sú rôzneho prevedenia, napríklad spojky, svorky, oká, kĺby, príchytky, tlmiče, svorníky, atď. Musia 

byť vyrobené z materiálov – oceľ, hliník alebo zliatina hliníka, zabezpečujúce požadované elektrické 

a mechanické parametre armatúr. Armatúry vyrobené z ocele majú povrchovú úpravou žiarovým 

zinkovaním v súlade s STN EN ISO 1461.  

Materiály a spôsob výroby používané pri armatúrach musia spĺňať jednotlivé normy STN EN, predpisy, 

nariadenia a zákony, platné v SR. Pri vyhodnocovaní kvalifikácie sa bude klásť dôraz na nasledujúce normy 

a zákony:  

STN EN 61284 Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr. 

STN IEC 60471 Rozmery spojenia vidlice a oka súčastí izolátorového reťazca 

STN EN 61897 Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky na tlmiče vibrácií spôsobených vetrom typu 

Stockbridge  

STN EN ISO 1461 Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým 

zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy 

STN EN 50423-1 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV do 45 kV vrátane. 

Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie 

STN EN 50341-1 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45 kV. Časť 1: Všeobecné 

požiadavky. Spoločné špecifikácie. 

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ustanovuje požiadavku spracovania sprievodnej technickej 
dokumentácie technického zariadenia v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia 
a bezpečnostne - technickým požiadavkám a musí vždy obsahovať najmenej návod na jeho bezpečné 
používanie, údržbu a obsluhu.   
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Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky  a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov č.436/2001 Z. z  a 254/2003 Z. z. 

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. ustanovuje poskytnúť každému príjemcovi nebezpečnej chemickej látky alebo 
nebezpečného chemického prípravku kartu bezpečnostných údajov ako aj návody na používanie.  

 

Vo výrobnom závode musí byť zabezpečená vstupná aj výstupná kontrola materiálov. Výrobca sa musí 

preukázať zavedeným systémom manažmentu kvality výrobkov. Výrobný závod obsahuje dostatočné 

strojové aj ľudské kapacity pre výrobu požadovaných množstiev, ktoré sú predmetom výberového konania.  

Skúšanie resp. kontrola vstupných materiálov a armatúr musí byť vykonaná v súlade s príslušnými normami. 

Všeobecne, pre každú objednávku si objednávateľ vyhradzuje právo bezplatne zúčastniť sa skúšok priamo 

v závode.  

Životnosť armatúr v návrhu je minimálne 30 rokov. Ďalšie detailnejšie technické informácie 

o charakteristike (požadované rozmery, mechanické a elektrické parametre armatúr) a nariadenia 

vzťahujúce sa na príslušné výberové konanie budú zahrnuté v technickej špecifikácii, ktorú spoločnosť ZSD 

poskytne k danému výberovému konaniu.  

Záujemca musí preukázať oboznámenie sa s predmetnými normami týkajúcich sa predmetu kvalifikácie 

a zároveň musí preukázať odborne zdatný personál zaoberajúci sa predmetom kvalifikácie. 

 
 


