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% ROZHODNUTIE
Cislo: 0001/2013/E-PO Bratislava, 20.08.2013

Cislo spisu: 6710-2013-BA

Urad pre reguléciu siefovych odvetvi, odbor reguldcie elektroenergetiky, ako organ prislusny
na konanie podl'a § 9 ods. 1 pism. b) druhého bodu a § 9 ods. 1 pism. c) prvého bodu v spojeni s § 15
ods. 4 zékona ¢&. 250/2012 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach vo veci rozhodnutia o schvaleni
podmienok prepravy elektriny distribuénou sustavou v rezime prepravy elektriny prevadzkovatela
distribu¢nej sustavy

rozhodol

podla § 13 ods. 2 pism. f) zakona & 250/2012 Z. z. oregulacii v siefovych odvetviach tak,
7e pre regulovany subjekt Zipadoslovenskd distribuénd, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava,
ICO 36361 518 schval uje podmienoky prepravy elektriny distribuénou stistavou v reZime
prepravy elektriny prevadzkovatela distribu¢nej sistavy v tomto zneni:

Podmienky prepravy elektriny distribu¢nou siistavou
Zapadoslovenska distribué¢na, a.s.
v rezime prepravy elektriny

podPa § 31 ods. 7 prva veta zdkona & 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov
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MozZnosti prepravy elektriny z oblasti mimo vymedzeného tizemia do distribu¢-
nej sustavy Zapadoslovenska distribuénd, a.s. v reZime prepravy elektriny dis-
tribuénou sustavou podl'a § 31 ods. 7 prva veta Zakona o energetike
Legislativny ramec prepravy elektriny medzi E.ON Distribuce, as.
a Zapadoslovenska distribuéna, a.s.

Technicko — organizaéné podmienky pre zabezpeenie prepravy elektriny medzi
E.ON Distribuce, a.s. a Zapadoslovenska distribuéna, a.s.

Priloha ¢. 1 — Schéma zikladného zapojenia US Sokolnice a US Senica
Priloha €. 2 — Schéma zapojenia ostrova VVN z US Sokolnice — rezerva
Priloha &. 3 — Schéma zapojenia ostrova VVN z US Otrokovice — rezerva

Prilohy & 1 a% & 3 sii neoddelitel'nou sucast’ou tychto podmienok prepravy elektriny distribucnou
stistavou a tvoria obchodné tajomstvo spoloénosti Zipadoslovenska distribucnd, a.s.
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- Ceska republika

- distribu¢na sustava

- elektrizaéna sustava

- nizke napitie

- Regional Group Continentale Europe

- riadiace centrum VN

- Slovensky elektroenergeticky dispecing

- Slovenska elektriza¢na prenosova sistava, a.s.
- spinac pripojnic

- Slovenska republika

- Unia pre koordinéciu prenosu elektriny (iba do 07/2009)
- vysoké napitie

- veI'mi vysoké napitie

- vystrazné varovanie obyvatelstva

- usekovy vypina¢



2. Vieobecny pravny rimec

Podra § 2 pism. a) bod 2 zakona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov (d‘alej len ,, Zdkon o energetike®) sa vymedzenym tzemim 'rozumie izemie Sloven-
skej republiky, v ktorom je prevadzkovatel’ prenosovej sistavy alebo prevadzkovatel’ distribuénej
stistavy povinny zabezpetit' prenos elektriny alebo distribiiciu elektriny.

Podl'a § 2 pism. a) bod 3 Zéakona o energetike sa astou vymedzeného {izemia® rozumie &ast’
azemia Slovenskej republiky, v ktorom je prevadzkovatel' prenosovej sistavy alebo prevadzko-
vatel distribuénej ststavy povinny zabezpedit' prenos elektriny alebo distribiciu elektriny.

Podla § 2 pism. b) bod 5 Zakona o energetike je st¢ast'ou distribu¢nej sustavy aj elektrické ve-
denie a elektroenergetické zariadenie, ktorym sa zabezpecuje preprava elektriny z Casti uzemia
Eurdpskej unie alebo z Gasti izemia tretich Statov na vymedzené tizemie alebo na ¢ast’ vymedze-
ného tizemia, ak také elektrické vedenie alebo elektroenergetické zariadenie nespéja prenosovi
stistavu s prenosovou sistavou &lenského Statu alebo s prenosovou sustavou tretich Statov (d'alej
aj ,,08trov®).

Podla § 31 ods. 7 Zakona o energetike je prevadzkovatel' distribucnej sistavy povinny uskuto¢-
flovat’ prepravu elektriny na elektrickom vedeni a elektroenergetickom zariadeni, ktorym sa za-
bezpetuje preprava elektriny z Casti izemia Eurépskej tnie alebo z &asti izemia tretich Statov na
vymedzené tizemie alebo na ¢ast’ vymedzeného tzemia a ktoré nespdja prenosovi sustavu s pre-
nosovou sistavou &lenského $tatu alebo s prenosovou siistavou tretich Statov, v stlade s pod-
mienkami schvalenymi tradom. Prevadzkovatel distribu¢nej sistavy je povinny vypracovat’
podmienky prepravy elektriny distribu¢nou siistavou podl'a predchadzajucej vety a predloZit’ ich
na schvalenie tradu najneskér 40 dni pred zatiatkom obdobia, na ktoré sa takato prevadzka po-
zaduje; tirad podmienky prepravy elektriny distribu¢nou sustavou podl'a predchadzajicej vety
schvili najneskor 10 dni pred zaiatkom obdobia, na ktor¢ sa takato prevadzka poZaduje, ak nie
st v rozpore s tymto zakonom alebo osobitnymi predpismi.

3. Uvod

Podl'a § 3 pism. b) bod 3 Zakona o energetike je prevadzkovatefom distribu¢nej sustavy osoba,
ktord ma povolenie na distribiiciu elektriny na asti vymedzeného uzemia.

Zapadoslovenska distribuénd, a.s. je na zéklade Rozhodnutia Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi (dalej len .Grad“) zo dia 5.6.2007 &islo 687/2007/03 v zneni rozhodnutia &.
0111/2010/E-PE v spojeni s ustanovenim § 96 ods. 1 Zakona o energetike drZitel'om platného
povolenia na podnikanie v elektroenergetike v rozsahu distribtcia elektriny ¢. 2007E 0258 — 5.
zmena zo diia 11. januara 2013.

Zapadoslovenski distribuéna, a.s. ako prevadzkovatel distribuénej sustavy je na zaklade usta-
novenia § 31 ods. 7 Zékona o energetike povinna vypracovat' podmienky prepravy elektriny dis-
tribuénou ststavou Zapadoslovenskd distribuéna, a.s. podla prvej vety § 31 ods. 7 Zakona
o energetike.

! Len na ticely elekiroenergetiky.
? Len na ticely elekironergetiky.



Od roku 1995 st CR a SR stgastou prepojenych elektrizatnych prenosovych sustav UCTE (od
jula 2009 RG CE) a na zaklade platnych medzindrodnych dohdd sa neumozZiuje prevadzka para-
lelne prepojenych transformécii distribuénych sustav s rovnakymi transformaciami susednych
Statov.



4. Mo¥nosti prepravy elektriny z oblasti mimo vymedzeného tizemia do distribu¢nej
stistavy Zipadoslovenska distribuénd, a.s. v rezime prepravy elektriny distribu¢-
nou ststavou podla § 31 ods. 7 prvi veta Zdkona o energetike

VVN
Medzistatna preprava elektriny po VVN vedeniach je moZn4 iba do vy¢lenenych ostrovov. Taka-

to medzi§tatna preprava elektriny sa vyuZiva predovietkym pre havarijné stavy, ale moze mat’ aj
dlhodobejsi charakter na zaklade dohdd a presne spracovanych a odsithlasenych pravidiel.

VN

Medzistatna preprava elektriny po VN vedeniach je moZna iba do vy¢lenenych ostrovov. Vyuzi-
va sa pre havarijné stavy alebo pri rieSeni zapojenia potas planovanych préc, ked’ nie je moZné
zabezpegit’ distribuciu elektriny inym spésobom.

NN

Medzistatna preprava elektriny po NN vedeniach je moZné iba do vy¢lenenych ostrovov. VyuZi-
va sa iba v pripade, ak nie je moZné iné zabezpecenie distribucie elektriny.

Kazd4 preprava elektriny musi byt’ realizovana na zaklade prislusnej zmluvy.

5. Legislativny rdimec prepravy elektriny medzi E.ON Distribuce, a.s.,
a Zapadoslovenska distribuéna, a.s.

Preprava elektriny medzi E.ON Distribuce, a.s. a Zipadoslovenska distribucna, a.s. bude
v pripade potreby realizovana na zaklade platnych a G¢innych vieobecne zaviznych predpisov .

Konkrétne ide najmé o:

CR
a. Zakon &. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v ener-
getickych odvétvich a o zméné nékterych zakonii (energeticky zdkon) ve znéni
pozdéjsich piedpisi;
b. Vyhlaska & 79/2010 Sb. Ministerstva primyslu a obchodu, o dispecerském fize-
ni elektrizadni soustavy a o predavani udaji pro dispecerské fizeni.
SR

Zakon o energetike;

Dispetersky poriadok na riadenie elektrizacnej sustavy Slovenskej republiky schvale-
ny rozhodnutim Uradu pre reguldciu siefovych odvetvi & 0108/2009/02/PP zo diia
29.01.2009.

6. Technicko — organizatné podmienky pre zabezpeenie prepravy elektriny medzi
E.ON Distribuce, a.s. a Zapadoslovenska distribulna, a.s.



VVN
Na zaklade platnych a G¢innych predpisov CR a SR (vid bod 5.) sa dohodli technicko — organi-
zaéné podmienky prepravy elektriny na trovni VVN vedeni medzi E.ON Distribuce, a.s.,

a Zapadoslovenska distribuéna, a.s.

Vymedzenie prepravy elektriny:

V zékladnom zapojeni budu jednotlivé uzlové sustavy E.ON Distribuce, a.s., (Sokolnice, resp.
Otrokovice) a Zapadoslovenski distribuéna, a.s.. (Senica) prevadzkované oddelene vypnuty-
mi 110 kV vypinaémi V- 8201 v Tr Tvrdonice a V- 8756 v Tr Hodonin u E.ON Distribuce, a.s.
(vid’ Priloha ¢.1).

Preprava elektriny méZe byt v pripade potreby realizované 110 kV vedeniami V- 8201 z Tr Tvr-
donice (E.ON Distribuce, a.s.) do Tr Zohor a Tr Senica (Zapadoslovenska distribu¢na, a.s.)
a V- 8756 z Tr Hodonin (E.ON Distribuce, a.s.) do Tr Holi¢ (Zapadoslovenska distribu¢na,
a.s.). Pre zabezpe&enie spol'ahlivosti bude pripadny ostrov v zdkladnom zapojeni prevadzkovany
v kruhu cez vy&leneni 110 kV pripojnicu v Tr Senica (vid'. Priloha ¢.2 a Priloha ¢.3).

Priprava prevadzky:

Dispeingy prislunych prevadzkovatel'oy distribuénych sustav VVN v zmysle vlastnych pre-
véadzkovych instrukcii poskytuju podklady nadradenym dispe¢ingom CEPS, a.s. (HDP Praha,
ZDP Ostrava) a SEPS, a.s. (SED Zilina) pre roénd, mesa¢ni, tyzdennt a denni pripravu pre-
vadzky v stanovenych &asovych intervaloch (3pecifikdcia velkosti a doby prenasaného vykonu
na zéklade obchodnych zmliv a s prihliadnutim na pldnované prace na zariadeniach VVN a VN,
pripadné konkrétne zmeny zapojenia DS VVN — s presnym &asom realizacie a manipulatnym
postupom.

Operativne riadenie:

- okrem planovanych a nadradenymi dispedingami odsthlasenych manipulécii, nie je pri-
pustné zopnutim DS VVN E.ON Distribuce, a.s. a Zipadoslovenski distribulna, a.s.
svojvol'ne menit' konfigurdciu DS VVN, ktora je predmetom distribicie medzi E.ON Dis-
tribuce, a.s. a Zapadoslovenski distribuéna, a.s. — s vynimkou havarijnych stavov v DS
VVN, kedy je potrebné zabezpetit' obnovenie distribucie elektriny odberatefom E.ON Dis-
tribuce, a.s. nebo Zipadoslovenski distribuéni, a.s. — (po sihlase nadradenych dispecer-
skych pracovisk — SED Zilina a ZDP Ostrava), vy¢lenenie ostrovnej prevadzky Casti DS
VVN sa vykondva manipuldciami s vypinaémi SP. resp. vypinaémi vedeni,

- dobu zopnutia DS VVN E.ON Distribuce, a.s. a Zapadoslovenska distribuéna, a.s. je nut-
né minimalizovat (do cca 3 miniit) a realizovat ju v ¢asovom intervale prvych 10 minit na
zaciatku celej hodiny,

- vietky potrebné manipulécie vopred konzultovaf’ a vykonat' iba so stthlasom nadradenych
dispecingov, ktoré postidia moznost’ kruhovania a iné pripadné vplyvy na ES CR aES SR
(plati aj pre havarijné situacie v DS VVN, ide o tzv. overenie bezpe¢nosti prevadzky ES),

- rieSenie poruchovych stavov v &astiach DS VVN vy¢lenenych v ostrove je v kompetencii
prislugného dispe¢ingu (v zmysle platnych prevadzkovych indtrukeif) a vlastnika elektroe-
nergetického zariadenia v poruche.




VN

Na zaklade platnych a a¢innych predpisov CR a SR sa dohodli technicko-organizaéné podmienky
prepravy elektriny na trovni VN vedeni medzi E.ON Distribuce, a.s. a Zipadoslovenska distribué-
nd, a.s. Realizuje sa dohodou medzi Dispe¢ingom 22 kV Brno a RC VN Bratislava ma charakter
ostrovného rezimu a nie je zakladnym zapojenim tejto Casti sustavy.

Vymedzenie prepravy elektriny:

Preprava elektriny sa realizuje 22 kV vedeniami V — 295 zvodnej elektrame Tren¢in do CR
s hraniénym UV 62/295 (Drietoma), V - 295 z vodnej elektrdme Nové Mesto nad Vahom do CR s
hrani¢nym UV 153/295 (Nové Boséca) a V — 282 z vodnej elektrarne Dubnica do CR s hraniénym
UV 95/26-282 (Horné Stnie). Prierezy tychto vedeni su AlFe 35 mm’.

Preprava elektriny moze byt' v pripade potreby realizovani aj 22 kV vedeniami: V-197 a V-
467 vyustenymi z rozvodne Tr110/22 kV Holi¢, s hraniénymi u.o. 3/197 a Y/467-1012. Prierezy
tychto vedeni si 3x110AlFe6.

Priprava prevadzky a operativne riadenie:

- vy&lenenie ostrovnej prevadzky &asti DS VN sa vykondva manipuldciami so spinacimi prv-
kami tychto vedeni,

- dobu zopnutia DS VN E.ON Distribuce, a.s. a Zapadoslovenska distribuéna, a.s., je nutné
minimalizovat’ a realizovat’ ju v &asovom intervale prvych 10 minat na za¢iatku celej hodi-
ny, vietky potrebné manipuldcie je potrebné vopred konzultovat' a vykonat’ iba so sithlasom
prislusnych nadradenych dispegingov, ktoré postdia moZnosti a iné pripadné vplyvy na ES
CRaESSR,

- rieSenie poruchovych stavov v &astiach DS VN vy¢lenenych v ostrove je v kompetencii pri-
sluného dispegingu (v zmysle platnych prevadzkovych instrukeii) a vlastnika elektroener-
getického zariadenia v poruche.

NN

Medzistatna preprava elektriny po NN vedeniach je moZn iba do ,.vy¢lenenych ostrovov™ =
samostatnych odberov zasobovanych z inych asti vymedzenych tzemi susediacich Statov. Vyu-
Ziva sa iba v pripade, ak nie je moZné iné zabezpetenie distribucie elektriny.

Vymedzenie prepravy elektriny:

Zipadoslovenska distribuénd, a.s. prevadzkuje takéto zapojenie v lokalite Kop&any, kde cez
rieku Moravu zédsobuje vedenim AlFe 4x2 Smm? Hajovnu v CR (nie je mozné prepojit na distri-
buéni sustavu CR).



Tieto podmienky prepravy elektriny distribuénou sustavou v rezime prepravy elektriny
nadobudaju G¢innost’ diiom pravoplatnosti tohto rozhodnutia a ich u€innost’ kon¢i 31.12.2013.

Nadobudnutim u¢innosti tychto podmienok prepravy elektriny distribuénou sustavou
v rezime prepravy elektriny konéi G¢innost’ podmienok prepravy elektriny distribuénou stistavou
vrezime prepravy elektriny prevadzkovatela distribuénej sustavy ZSE Distribicia, a.s.
(od 01.01.2013 Zapadoslovenska distribuéna, a.s.), Culenova 6, 816 47 Bratislava, 1CO 36 361 518,
schvalenych rozhodnutim tradu ¢. 0001/2012/E-PP zo dia 04.12.2012.

Odovodnenie;

Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi, odboru regulacie elektroenergetiky (dalej len ,,tirad®)
bol dita 22.07.2013 pod podacim &islom 21633/2013/BA doru¢eny navrh na schvélenie podmienok
prepravy elektriny distribuénou ststavou Zapadoslovenska distribuénd, a.s. vreZime prepravy
elektriny podl'a § 31 ods. 7 prvej vety zdkona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov (d’alej len ,,podmienky prepravy®“) prevadzkovatela distribucnej sustavy
Zéapadoslovensk4 distribuén4, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 36 361 518 (d’alej len ,,i¢ast-
nik konania®). Podmienky prepravy predloZil i¢astnik konania na schvalenie tradu podl'a § 13 ods. 2
pism. f) zdkona ¢&. 250/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach.

Diia 22.07.2013 zadalo podl'a § 18 zdkona & 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskor$ich predpisov spravne konanie vo veci schvélenia podmienok prepravy.

Regulovany subjekt je v sprivnom konani zastipeny spolo¢nostou Zapadoslovenska
energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava v zastapeni Ing. Marian Kapec, Ing. Tomés Sipog,
Ing. Stanislav Danak, Mgr. Branislav Kotrik, Mgr. Lucia Macaldkova.

Utastnik konania ndvrh podmienok prepravy predlozil z dévodu zapracovania prislusnych
opatreni na zvySenie bezpecnosti dodavok elektriny na ¢asti vymedzeného tizemia pri rekonstrukceii
rozvodne Holi¢ vyplyvajicich zo zmenenych legislativnych podmienok.

Urad po preskiimani predloZenych podmienok prepravy, ich saladu so vieobecne zaviznymi
pradvnymi predpismi, osobitne so zdkonom ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov, zdkonom ¢&. 250/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach a vyhlaSkou
Uradu pre reguldciu siefovych odvetvi & 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji pravidld pre
fungovanie vnutorného trhu s elektrinou a pravidla pre fungovanie vnitorného trhu s plynom, dospel
k zaveru, Ze navrhované znenie podmienok prepravy spiiia poZziadavky na ich schvélenie a rozhodol
tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.
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Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je pripustné odvolanie. Odvolanie treba podat
na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, odbor regulacie elektroenergetiky, P. O. BOX 12,
Bajkalska 27, 820 07 Bratislava 27 ato v lehote 15 dni odo diia ozndmenia rozhodnutia. Toto
rozhodnutie je preskiimatel'né sidom po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov.
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Rozhodnutie sa doruéi:
Zapadoslovenska energetika, a.s., Ing. Marian Kapec , Culenova 6, 816 47 Bratislava
Slovenska elektrizatna prenosova ststava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
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