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§ 1 Zakladné pojmy

Na tcely tohto Prevadzkového poriadku spolo¢nosti ZSE distribucia, a.s. (dalej len Prevadzkovy
poriadok PDS) sa rozumie

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11

1.12

1.13

elektrickou pripojkou elektroenergetické zariadenie, ktoré je urCené na pripojenie
odberného elektrického zariadenia Odberatel’a elektriny do distribu¢nej sustavy,

HDO prijimaom zariadenie na prijatie telegramu HDO a vyhodnotenie prijatych
impulzov,

HDO telegramom séria impulzov generovand vysielacom HDO vysielana na
stanovenej frekvencii. Kazdy telegram obsahuje presne definovany Startovaci impulz
(Start bit) a pracovné impulzy (pracovné bity). Pomocou pracovnych impulzov st
oslovené jednotlivé skupiny elektrickych spotrebicov a zadané povely na zapnutie,
resp. vypnutie spotrebicov,

HDO vysielatom zariadenie na generovanie a poslanie signalu HDO pre prijimac
HDO,
hybridnym spotrebi¢om kombinacia AKU a PVV,

isticom technické zariadenie regulujuce velkost odberu (istic¢ s vypinacou
charakteristikou B, C),

maximalnou rezervovanou kapacitou maximalna hodnota vykonu, ktory je
technicky mozné odoberat’ z distribu¢nej sustavy - hodnota 4 hodinového vykonu na
napéat'ovej trovni vvn a vin dohodnutd v zmluve o pripojeni do sustavy a uréend v
pripojovacich podmienkach. Na napitovej Grovni nn sa hodnota maximalnej
rezervovanej kapacity rovna hodnote rezervovanej kapacity, ktord je ur€ena menovitou
hodnotou hlavného istica v ampéroch,

meranim typu A priebehové meranie s dial’kovym odpoctom udajov,
meranim typu B priebehové meranie bez dialkového odpoctu udajov,
meranim typu C iny sposob odpoctu udajov bez priebehového merania,

nijmom rezervovanej kapacity prendjom Casti transformacnej kapacity
transformdtora v majetku vlastnika v prospech Odberatela elektriny alebo
prevadzkovatela distribu¢nej sustavy,

neutralnou hodnotou ucinnika hodnota induktivneho ucinnika, ktora je v rozmedzi
0,95 - 1,00,

normalizovanym typovym diagramom odberu (TDQO,) postupnost’ relativnych
hodnét priemernych hodinovych odberov v roku, vztiahnutych k hodnote ro¢ného
maxima, ur¢ené¢ho z merania vzoriek TDO. Hodnoty TDO su prepocitané na normalne
klimatické podmienky, pohybuji sa vrozmedzi 0 az 1 adefinuju tvar diagramu
zatazenia danej skupiny koncovych odberatel’'ov elektriny za normalnych klimatickych
podmienok.



1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

normalizovanym prepocitanym roénym typovym diagramom odberu (TDO,,)
pocet relativnych hodndt v beznom roku od odpoctu k odpoctu, vypocitanych z
diagramov TDO,, ako podiel relativnych hodnoét v jednotlivych hodinach bezného roku
k datumu odpoctu ku najvdcsej relativnej hodnote TDO, v beZznom roku k datumu
odpoctu pre skutocné klimatické podmienky. Hodnoty TDO,, definuju tvar diagramu
odberu danej skupiny koncovych odberatelov elektriny pre skuto¢né klimatické
podmienky v priebehu celého bezného roku,

obmedzenim  distribucie elektriny obmedzenie  pouzivania  niektorych
elektrospotrebicov Odberatel'a elektriny, a to bud’ v uréitom case alebo v urcitom
rozsahu prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy v stilade s vyhlasenim stavu nidze na
zéklade vyhlasky MH SR ¢. 206/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o postupe pri vyhlasovani stavu ntdze, o vyhlasovani obmedzujicich opatreni pri
stavoch nudze a o opatreniach zameranych na odstranenie stavu nudze (d’alej len
,»Vyhlaska o stave nidze*®),

ofakavanym typovym diagramom odberu (TDO,) postupnost 24 relativnych
hodnét (23 pri prechode na letny ¢as a 25 pri prechode na zimny ¢as), stanovenych ako
sucin hodnot TDO,, v jednotlivych hodinach dna a koeficientu urcujiceho, kolkokrat
bude priemerny hodinovy odber pre ofakavanu teplotu v jednotlivych hodinach dia
vacsi alebo mensi ako priemerny hodinovy odber pri normalnej teplote v prislusnych
hodinach dna,

odbernym miestom miesto odberu elektriny jedného Odberatel’a elektriny, merané
urCenym meradlom prevadzkovatela distribucnej ststavy ktoré tvori samostatne
priestorovo, alebo uzemne uzatvoreny a trvalo elektricky prepojeny celok. Pokial’ je
trvalo elektricky prepojeny celok preruseny verejnou komunikaciou, musi spiiiat’ aj
podmienku priamej technologickej nadvédznosti,

odpojenim odberného elektrického zariadenia cielené preruSenie distriblcie
elektriny s ukonc¢enim zmluvného vztahu,

prelozkou elektroenergetického rozvodného zariadenia premiestnenie niektorych
prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy,

prepoditanym typovym diagramom odberu (TDO;) postupnost’ 24 relativnych
hodndt (23 pri prechode na letny Cas a 25 pri prechode na zimny ¢as), stanovenych ako
sucin hodnét TDO, v jednotlivych hodinach dna a koeficientu uréujiceho, kol'kokrat
bol priemerny hodinovy odber pri skutoénych klimatickych podmienkach
v jednotlivych hodinach dna vicsi alebo mensi ako priemerny hodinovy odber pri
normalnych klimatickych podmienkach v prislusnych hodinéach dia,

prerusenim distribucie elektriny odpojenie odberné¢ho elektrického zariadenia
Odberatela elektriny so zachovanim kontinuity zmluvného vzt'ahu,

prevadzkovatel’ lokalnej distribucnej sustavy pravnicka osoba, ktora mé povolenie
na distribuciu elektriny na casti vymedzeného Uzemia, ktorého ro¢néd distribucia
elektriny je nizsia ako 1 500 GWh,

poplatkom za pripojenie poplatok, ktory zahrituje ndklady na vystavbu
pozadovaného elektroenergetického zariadenia a vSetky nevyhnutne nutné upravy
elektroenergetickych zariadeni. Vyska poplatku za pripojenie je schvalovana Uradom
pre reguléciu sietovych odvetvi (d’alej len ,,arad®),



1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

rezervovanou Kkapacitou dohodnutd hodnota 1/4 hodinového vykonu, ktory
zabezpecuje pre Odberatela elektriny, dodavatela elektriny alebo obchodnika
s elektrinou prevadzkovatel' distribu¢nej sustavy na zdklade platnej zmluvy
o distribucii, alebo zmluvy o zdruzenej dodavke alebo Ramcovej distribu¢nej zmluvy.
Rezervovana kapacita nemoze prekrocit’ hodnotu maximalnej rezervovanej kapacity.
Rezervovand kapacita na urovni nn je stanovena amperickou hodnotou isti¢a pred
ur¢enym meradlom, alebo prepocitana vykonovd [kW] hodnota (hodnota max.
rezervovanej kapacity) na prad v ampéroch,

tabulPkami telegramov tabulky uvedené¢ na internetovej stranke prevadzkovatela
distribucnej sustavy v Cleneni pre Odberatel'ov elektriny mimo domécnosti a pre
Odberatel'ov elektriny v domacnosti, obsahujuce kody, nazvy telegramov, Casy
zopnutia, vypnutia a okruh ovladanych spotrebicov,

Technickymi podmienkami distribu¢nej stistavy dokument ,,Technické podmienky
pristupu a pripojenia do ststavy”, ktoré vydava prevadzkovatel’ distribucnej stistavy na
zéklade vyhlasky MH SR ¢. 337/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
o rozsahu technickych podmienok pristupu a pripojenia do slstavy a siete a pravidla
prevadzkovania sustavy asiete (dalej len “VyhlaSka MH SR ¢. 337/2005 Z.z.)
s cielom zabezpecit' nediskriminacny, transparentny a bezpecny pristup, pripojenie
a prevadzkovanie sustavy,

ukoncenim distribicie elektriny ukoncenie zmluvného vztahu, ktorého predmetom
je poskytovanie distribucie elektriny s ndslednym odobratim ureného meradla
vlastnikom uréené¢ho meradla pripadne nim poverenou osobou,

univerzalnou sluzbou sluzba, ktora Odberatelovi elektriny v domdacnosti poskytuje
koncovy dodavatel' elektriny pre domécnost’ a ktord zahffia stcasne distribuciu
elektriny a dodavku elektriny,

uréenym meradlom elektromer v zmysle zdkona ¢. 142/2000 Z.z. o metrologii
a o zmene a doplneni niektorych zékonov,

uzivatel’ sistavy fyzickd osoba alebo pravnickéd osoba, ktord odobera elektrinu alebo
dodava elektrinu prostrednictvom distribucnej sustavy alebo ma s prevadzkovatel'om
distribu¢nej sustavy zmluvny vzt'ah,

ucastnikom trhu vyrobca elektriny, prevadzkovatel’ distribunej sustavy,
prevadzkovatel prenosovej sustavy, dodavatel elektriny, Odberatel elektriny
a obchodnik s elektrinou.



§ 2 Zoznam pouzitych skratiek

4Q — 4 kvadrantné meranie (P+, P-, Q+, Q-)

AK — auk¢na kanceldria

AKU — tepelné spotrebice s akumulacnym vykurovanim

BS — bilan¢na skupina

D —den D

DOD — dodavatel elektriny

DS — distribu¢na sustava

HDO — hromadné dial'kové ovladanie

1C — inziniersko - investi¢na ¢innost’

IT — informacné technolodgie

KHIM — kratkodoby hmotny investi¢ny majetok

LDS — distribu¢na sustava — distribu¢na sustava, ktorej distribucia je nizsia ako 1 500
000 MWh/rok

MM — meracie miesto

NN; nn — nizke napétie (napétie medzi fazami do 1 kV)

NT — nizka tarifa, ¢asovy interval v ramci dila, v ktorom nie su blokované¢ AKU, PVV
a TUV

P — ¢inny vykon [W]

PD — projektova dokumentacia

PDS — prevadzkovatel’ distribu¢nej stistavy

PLDS — prevadzkovatel’ lokalnej distribu¢nej stistavy

PPS — prevadzkovatel’ prenosovej sustavy

PpS — podporné sluzby

PS — prenosova sustava

PVV — tepelné spotrebice s priamovyhrevnym vykurovanim

RHDO — systém hromadného dial’kového ovladania riadeny radiovym signalom

Q —jalovy vykon [VAr]

SHMU — Slovensky hydrometeorologicky ustav

Sk — slovenska koruna

SR — Slovenska republika

SZ — subjekt zactovania

TDO — typovy diagram odberu

TDO, —normalizovany typovy diagram odberu

TDO, — ocakavany typovy diagram odberu

TDO, — prepocitany typovy diagram odberu

TDO,, —normalizovany prepocitany typovy diagram odberu

TS — transformacna stanica

TUV — zariadenia na Upravu teplej uzitkovej vody

VBS — veduci bilan¢nej skupiny

VN, vn — vysoké napétie (napitie medzi fazami nad 1 kV do 52 kV)

VT - VYSOké tarifa, Casovy interval v ramci diia, v ktorom st blokované¢ AKU, PVV
aTUV

VVN,vvn  —velmi vysoké napitie (napitie medzi fazami nad 52 kV do 110 kV)
VYR — vyrobca elektriny
70 — zactovatel’ odchylok



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

§ 3 Uvodne ustanovenia

V Prevadzkovom poriadku PDS je Specifikovany predmet a nalezitosti zmluv
potrebnych pre cinnosti Prevadzkovatela distribucnej ststavy spoloc¢nosti ZSE
distribicia, a.s. (dalej len Prevadzkovatel DS), podrobnejSie rozpracovana
problematika typovych diagramov odberu a bilancovania, spdsob vymeny dat medzi
ucastnikmi na trhu a odkazy na samostatné prilohy Prevadzkového poriadku PDS,
ktorych nazvy su uvedené v obsahu Prevadzkového poriadku PDS.

Prevadzkovy poriadok PDS bol vypracovany na zdklade §12a ods. 6 zakona
¢. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni zdkona €. 107/2007 Z.z. (d’alej len ,,Zékon o regulécii®). Prevadzkovy
poriadok PDS sa schvalenim uradom stadva zavdznym pre vSetkych ucastnikov trhu
s elektrinou.

Prevadzkovy poriadok PDS, vratane jeho priloh, mozno menit' a dopifiat’ iba formou
navrhov zmien a doplnkov predlozenych Prevadzkovatelom DS na schvalenie Uradu
pre regulaciu siefovych odvetvi (dalej len ,urad*). Urad svojim rozhodnutim jeho
zmenu alebo doplnenie schvali alebo zamietne.

Prevadzkovy poriadok PDS nadobuida ucinnost’ ditiom pravoplatnosti rozhodnutia
uradu, ktorym bol Prevadzkovy poriadok PDS schvaleny s vynimkou § 6 a prilohy ¢. 3
¢l. 1 acl. 2, ktord nadobuida ti¢innost’ 1.januara 2008.

Prevadzkovatel DS je povinny pri vykone svojej Cinnosti dodrziavat schvaleny
Prevadzkovy poriadok PDS.

Prevadzkovatel DS je pravnickd osoba, ktord ma povolenie Uradu na distribuciu
elektriny ¢. 2007E 0258 na Casti vymedzeného tizemia. Pri vykone svojej Cinnosti
dodrziava pravne predpisy SR.



§ 4 Zmluvy

Zmluvné vzt'ahy medzi ¢astnikmi trhu s elektrinou su upravené najma tymito zmluvami:

4.1

4.1.1

1.

4.1.2

4.2

Zmluva o pripojeni odberného zariadenia ziadatel’a do distribucnej sustavy
spolo¢nosti ZSE distribucia, a.s.

Predmet Zmluvy o pripojeni do sustavy

Predmetom Zmluvy o pripojeni odberné¢ho zariadenia ziadatel'a do distribucnej sustavy
spolo¢nosti ZSE distribucia, a.s. (d’alej len ,,Zmluva o pripojeni do sustavy”) je zaviazok
Prevadzkovatela DS umoznit’ pripojenie odberného zariadenia Ziadatel'a do distribu¢nej
sustavy Prevadzkovatela DS (d’alej len ,,umoznenie pripojenia®) a zabezpecit
Ziadatel'ovi pozadovani maximélnu rezervovanu kapacitu v dohodnutej vyske kW pre
buduci odber elektriny v odbernom mieste uvedenom v Zmluve o pripojeni do ststavy
(d’alej len ,,zabezpecenie kapacity”) za podmienok a sposobom dalej uvedenym v
Zmluve o pripojeni do ststavy a zavizok Ziadatela uhradit Prevadzkovatelovi DS
poplatok za pripojenie vo vyske a spdsobom uvedenym v Zmluve o pripojeni do sustavy,
vratane stanovenia technickych podmienok pripojenia uvedenych v Zmluve o pripojeni
do ststavy.

UmozZnenie pripojenia a zabezpeCenie kapacity sa uskutociiuje v sulade so zakonom ¢.
656/2004 Z. z. energetike aozmene niektorych zakonov (dalej len ,,Zdkon o
energetike”)v platnom zneni, s nariadenim vlady SR ¢. 317/2007 Z. z., ktorym sa
stanovuju pravidla pre fungovanie trhu s elektrinou a s vyhlaskou MH SR ¢. 337/2005 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti rozsahu technickych podmienok pristupu a
pripojenia do sUstavy a siete a pravidla prevadzkovania sustavy a siete (d’alej len ,,prdvne
predpisy*) ako aj v sulade s platnym Prevadzkovym poriadkom PDS a s Technickymi
podmienkami DS, ktoré su zverejnené na internetovej stranke Prevadzkovatel'a DS a s
ktorymi sa Ziadatel riadne oboznamil pred podpisom Zmluvy o pripojeni do sustavy.

Nalezitosti Zmluvy o pripojeni do sustavy
Zmluva o pripojeni do ststavy obsahuje najma :
a) identifikaciu zmluvnych strén,
b) predmet zmluvy uvedeny v bode 4.1.1,
¢) lehota na plnenie,
d) cenu a sposob uhrady poplatku za pripojenie,
e) zmluvna pokuta a nahrada skody,
f) prava a povinnosti zmluvnych stran,
g) osobitné dojednania,
h) platnost’ a a€innost’ Zmluvy o pripojeni do sustavy
1) Specifikacia pripojenia,
j) informacné povinnost’,
k) technické podmienky pripojenia,
1) zavere¢né ustanovenia,
m) prilohy.

Zmluva o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do distribu¢nej ststavy
spolo¢nosti ZSE distribucia, a.s.


http://www.zse.sk/

4.2.1

1.

4.2.2

Predmet Zmluvy o pripojeni zariadenia na vyrobu

Predmetom zmluvy o pripojeni zariadenia na vyrobu elektriny do distribucnej sustavy
spolo¢nosti ZSE distribucia, a.s. (d’alej len ,,Zmluva o pripojeni zariadenia na vyrobu®) je
zavazok Prevadzkovatela DS umoznit' pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny
Ziadatela (dalej len elektroenergetické zariadenie) do distribuénej ststavy
Prevadzkovatela (d’alej len ,umoZnenie pripojenia“) a zabezpedit Ziadatelovi
pozadovani  maximdlnu  rezervovani  kapacitu  pre  vyvedenie  vykonu
elektroenergetického zariadenia do distribucnej sustavy Prevadzkovatela DS v
dohodnutej vyske kW v mieste doddvky uvedenom v Zmluve o pripojeni zariadenia na
vyrobu (d’alej len ,,zabezpecenie kapacity*) za podmienok a spéosobom d’alej uvedenych
vZmluve o pripojeni zariadenia na vyrobu azavdzok Ziadatela uhradit
Prevadzkovatel'ovi DS poplatok za pripojenie vo vyske a sposobom uvedenym v Zmluve
o pripojeni zariadenia na vyrobu, vratane stanovenia technickych podmienok pripojenia.
UmozZnenie pripojenia elektroenergetického zariadenia a zabezpecenie kapacity sa
uskutociiuje v sulade so Zakonom o energetike, s nariadenim vlady SR €. 317/2007 Z. z.,
ktorym sa stanovuju pravidla pre fungovanie trhu s elektrinou as vyhladskou
MH SR ¢. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o rozsahu technickych
podmienok pristupu a pripojenia do sustavy a siete a pravidla prevadzkovania sustavy
a siete (d’alej len ,,pravne predpisy*) ako aj v sulade s Technickymi podmienkami DS,
ktoré si zverejnené na internetovej stranke Prevadzkovatel'a DS a s ktorymi sa Ziadatel
riadne obozndmil pred podpisom Zmluvy o pripojeni zariadenia na vyrobu.

Nalezitosti Zmluvy o pripojeni zariadenia na vyrobu
Zmluva o pripojeni zariadenia na vyrobu obsahuje najmé:

a) identifikacia zmluvnych stran,

b) predmet zmluvy uvedeny v bode 4.2.1,

¢) lehota na plnenie,

d) cena a spdsob uhrady,

e) zmluvna pokuta a nahrada skody,

f) prava a povinnosti zmluvnych stran,

g) zvlastne dojednania,

h) platnost’ a G¢innost’ zmluvy,

1) Specifikacia pripojenia elektroenergetického zariadenia,

j) informacné povinnost’,

k) technické podmienky pripojenia,

1) zavere¢né ustanovenia,

m) prilohy.

4.3 Zmluva o distribicii a pristupe do distribu¢nej ststavy

4.3.1

Predmet Zmluvy o distribtcii a pristupe do distribuénej sustavy

Predmetom Zmluvy o distribucii a pristupe do distribucnej ststavy (d’alej len ,,Zmluva
o distribucii a pristupe™) je zavdzok Prevadzkovatela DS zabezpecit Odberatelovi
elektriny za podmienok dohodnutych v Zmluve o distriblcii a pristupe distribuciu
elektriny a pristup do distribu¢nej ststavy a s tym suvisiace sietové sluzby do odberného
miesta uvedeného v Zmluve o distribucii a pristupe a zadvdzok Odberatela elektriny
uhradzat’ Prevadzkovatel'ovi DS cenu za distribuciu elektriny a pristup do sustavy vo
vyske uvedenej v Zmluve o distribticii a pristupe.
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4.3.2 Nalezitosti Zmluvy o distribucii a pristupe
Zmluva o distribucii a pristupe obsahuje najma :

identifikéciu zmluvnych stran,

predmet zmluvy uvedeny v bode 4.3.1,

podmienky poskytnutia distribucie elektriny a pristupu do ststavy,
stav nudze,

identifikaciu odberného miesta,

cenu, spdsob uhrady faktury vyuctovania, zalohy a faktiry za opakované dodanie
tovaru a sluzby,

osobitné dojednania,

zavere¢né ustanovenia,

platnost’ a G€innost’ Zmluvy o distribucii a pristupe,

prilohy.

Zmluvy o distribucii elektriny uzatvorené podl'a doterajSich predpisov sa povazuju za Zmluvy
o distribucii a pristupe.

4.4 Zmluva o distribucii elektriny - ramcova distribu¢na zmluva

4.4.1 Predmet Zmluvy o distribicii elektriny - ramcovej distribuénej zmluvy
Predmetom Zmluvy o distribtcii elektriny — rdmcovej distribu¢nej zmluvy (d’alej len
,,Ramcova distribu¢na zmluva”) je:

1.

Zavazok Prevadzkovatel'a DS poskytovat’ dodavatel'ovi elektriny alebo obchodnikovi
s elektrinou (obidvaja Ucastnici trhu d’alej len ,,Dodavatel’ elektriny) distribuciu
elektriny a d’alSie distribucné sluzby a zabezpecit Dodavatelovi elektriny systémové
sluzby a sluzby spojené s prenosom elektriny a prevadzkovanim systému (d’alej len
»luzby Prevadzkovatela DS*) za podmienok schvéalenych uradom a v stlade
s platnymi predpismi Slovenskej republiky do odbernych miest Odberatel'ov elektriny
zasobovanych Dodédvatel'om elektriny na ¢asti vymedzeného izemia Prevadzkovatela
DS, vo vztahu ku ktorym méa Dodavatel elektriny uzatvorent s prislusnymi
Odberatel'mi elektriny zmluvu na dodavku elektriny, ktorou je okrem dodavky
elektriny zabezpecend pre Odberatel’a elektriny aj distribticia elektriny, alebo zmluvu
na dodavku elektriny a zdroven zmluvu o distribucii elektriny, ktorou je zabezpecena
pre Odberatel’a elektriny distribucia elektriny, vo vlastnom mene a na vlastny ucet
Dodévatel’a elektriny (v pripade oboch typov zmluv d’alej len ,,Zmluva o zdruzene;j
dodavke®); na vylucenie akychkol'vek pochybnosti, poskytovanie sluzieb
Prevadzkovatel'a DS do odbernych miest Odberatel'ov elektriny, ktorych zasobovanie
sa uskutociiuje na zéklade zmluvy o distribucii elektriny uzavretej priamo medzi
Prevadzkovatelom DS a Odberatelom elektriny, nie je predmetom Ramcovej
distribu¢nej zmluvy,

Zavazok Dodavatela elektriny riadne a v¢as platit’ Prevadzkovatel'ovi DS za SluZzby
Prevadzkovatela DS ceny, resp. tarify podla platnych rozhodnuti tradu aza
podmienok d’alej uvedenych v Ramcovej distribucnej zmluve, a

. Uprava vzijomnych prav a povinnosti Prevadzkovatel'a DS a Dodavatel’a elektriny,

ktory zasobuje predmetné odberné miesta Dodavatel’a elektriny na casti vymedzeného
uzemia Prevadzkovatel’a DS.

4.4.2 Nalezitosti Raimcovej distribu¢nej zmluvy
Réamcova distribucnd zmluva ma obsahovat’ najma :

a)
b)

identifikaciu zmluvnych stran,
predmet zmluvy uvedeny v bode 4.4.1,
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4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.6.1

c) identifikéaciu a technické parametre odbernych miest Dodéavatel’a elektriny,
d) podmienky poskytovania distribtcie elektriny,

e) platobné podmienky,

f) rieSenie stavu nudze,

g) zabezpeCovacie zaviazkovo pravne mechanizmy v pripade neplnenia

nedostatocného plnenia zmluvnych ustanoveni,
h) reklamacie a st’aznosti,
1) meranie a odovzdavanie nameranych udajov,
J) porusenie zmluvnych povinnosti,

k) doba platnosti R&mcovej distribu¢nej zmluvy a ukoncenie zmluvného vztahu

1) zaverecné ustanovenia,
m) prilohy.

Zmluva o vymene dat

Predmet Zmluvy o vymene dat

alebo

Zmluvou o vymene dat sa Prevadzkovatel’ DS zavézuje poskytovat’ subjektu zictovania,
resp. Dodévatelovi elektriny namerané hodnoty vo vysSpecifikovanych odbernych alebo
v odovzdévacich miestach spoésobom dojednanym vzijomnou dohodou. Poskytovanie
nameranych hodndt zahrnuje tiez ich verifikdciu a stanovenie néhradnych hodnoét

v pripade poruch merania alebo prenosu dat.

Nalezitosti Zmluvy o vymene dat

Zmluva a vymene dat ma obsahovat’ najma :
a) identifikdciu zmluvnych stran,

b) Specifikaciu odbernych miest,

c) vymedzenie pojmov,

d) predmet zmluvy,

e) povinnosti zmluvnych stran,

f) sposob odovzdavania dat,

g) Specifikaciu datovych formatov odovzdavanych dat,
h) dobu platnosti zmluvy,

1) vypovedanie zmluvy,

J) sposob reklamacie,

k) osobitné dojednania,

1) zaverecné ustanovenia,

m) prilohy.

Zmluva o vykonani prelozky elektroenergetického zariadenia

Predmet Zmluvy o vykonani prelozky

1. Predmetom Zmluvy o vykonani prelozky je vykonanie prelozky elektroenergetického
rozvodného zariadenia. Vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa

prelozkou nemeni.

2. Vsulade s § 38, ods. 1 Zakona o energetike naklady na prelozku elektroenergetického
rozvodného zariadenia uhradi ten, kto potrebu prelozky vyvolal, pokial’ sa vlastnik

a ten kto potrebu prelozky vyvolal nedohodnu inak.
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4.6.2 Nalezitosti Zmluvy o vykonani prelozky
Zmluva o vykonani prelozky mé obsahovat’ najma4 :

a)
b)

c)
d)
e)
f)
2
h)
i)
j)
k)
1)

identifikaciu zmluvnych stran (vlastnik, ziadatel’),

predmet zmluvy uvedeny v bode 4.6.1, priCom treba presne Specifikovat’, ¢i ide
o premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo
o zmenu trasy a Specifikdcia stavby, na ktorej sa méa vykonat prelozka,

terminy plnenia,

stavebnomontazny dennik,

zakryvanie prac,

odovzdanie,

okolnosti vylucujice zodpovednost,

spolupdsobenie ziadatel’a,

zaru¢na doba,

ostatné ujednania,

zavere¢né ustanovenia,

prilohy.

4.7 Zmluva o pristupe do sustavy a o prenose elektriny prostrednictvom prenosovej
sustavy

Tato Zmluva o pristupe do sustavy a o prenose elektriny prostrednictvom prenosovej sustavy
(dalej len ,,Zmluva o pristupe a prenose”) sa uzatvara medzi prevadzkovatel'om prenosove;j
sustavy a Prevadzkovatelom DS v sulade s platnym rozhodnutim tradu (d’alej len
,Prevadzkovym poriadkom PPS”).

471 Predmet Zmluvy o pristupe a prenose

1.

Predmetom plnenia tejto Zmluvy o pristupe a prenose je zabezpecenie pristupu k PS a
jej riadenie vratane poskytovania systémovych sluzieb a poskytovanie prenosovych
sluzieb zo strany PPS pre Prevadzkovatela DS v rozsahu, v Case a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve o pristupe a prenose a v sulade s technickymi
podmienkami definovanymi PPS v Predpisoch PPS.

PPS sa zavédzuje za podmienok stanovenych touto Zmluvou o pristupe a prenose
umoznit’ pristup Prevadzkovatel'a DS k PS, riadit’ PS a rezervovat kapacitu v mieste
pripojenia podl'a Specifikacie uvedenej v Prilohe k tejto zmluve Prevadzkovatel'a DS
v rozsahu stanovenom v technickych podmienkach podl'a Prilohy k tejto Zmluve
o pristupe a prenose: Technické podmienky zmluvy a zabezpelit' prenos elektriny
dohodnuty medzi Prevadzkovatelom DS a PPS vratane pokrytia strat elektriny pri
prenose a zabezpeceni systémovych sluzieb.

Prevadzkovatel DS sa zavidzuje za rezervovany vykon pre pristup k prenosovej
sustave vratane riadenia sustavy a za prenosové sluzby vratane strat elektriny pri
prenose, systémové sluzby a za ndklady na prevddzkovanie systému riadne a vcas
platit’ ceny (poplatky) podl'a tejto Zmluvy o pristupe a prenose.

4.7.2 Nalezitosti Zmluvy o pristupe a prenose
Zmluva o pristupe a prenose, ktord musi mat’ pisomnti formu obsahuje najma:

a)
b)
©)
d)

spdsob merania a podmienky pristupu k meraciemu zariadeniu,
oznacenie a umiestnenie merania,

spdsob merania a stanovenie nadhradnych hodnét,

spdsob vymeny dat,
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4.8

4.8.1

4.8.2

4.9

4.9.1

e) cenu za prenos a odkaz na rozhodnutie uradu,

f) technické podmienky dopravy elektriny a podmienky pre obmedzenie prenosu,

g) spoOsob rieSenia sporov,

h) spdsob stanovenia vySky odSkodnenia andhrady Skody pri neplneni Zmluvy
0 pristupe a prenose,

i) dobu trvania Zmluvy o pristupe a prenose, podmienky odstipenia od Zmluvy
o pristupe a prenose a podmienky ukoncenia pristupu a prenosu,

j) vysku rezervovaného vykonu pre odberné miesta.

Zmluva o dodavke elektriny pre krytie strat a prevzati zodpovednosti za odchylku
opravnenému Odberatelovi elektriny

Zmluva o dodavke elektriny pre krytie strat a prevzati zodpovednosti za odchylku
opravnenému Odberatelovi elektriny (d’alej len ,,Zmluva o dodévke elektriny pre straty™)
sa uzatvara medzi Prevadzkovatelom DS, ktory je zpohladu ucastnikov trhu v tejto
zmluve v ulohe Odberatel’a elektriny a Dodévatel'om elektriny.

Predmet Zmluvy o dodavke elektriny pre straty

Predmetom tejto Zmluvy o dodavke elektriny pre straty je zavdzok Dodavatela elektriny
v zmluvnom obdobi dodavat’ elektrinu pre krytie strdt Odberatelovi elektriny
v dohodnutom mnozstve a case. Dodavatel' elektriny sa tiez zavédzuje prevziat' za
Odberatela elektriny zodpovednost’ za odchylku voci zictovatelovi odchylok a zavdzok
Odberatel’a elektriny odobrat’ a zaplatit' za dodavku elektriny ceny dohodnuté podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve o dodavke elektriny pre straty.

Nalezitosti Zmluvy o dodavke elektriny pre straty
Zmluva o dodavke elektriny pre straty obsahuje najma:
a) identifikaciu zmluvnych stran,

b) zakladné ustanovenia,

¢) nalezitosti suvisiace s dodavkou elektriny,

d) cena,

e) spolo¢né ustanovenia,

f) prilohy.

Zmluva o dodavke elektriny a prevzati zodpovednosti za odchylku opravnenému
Odberatelovi elektriny pre potreby krytia vlastnej spotreby
Zmluva o dodavke -elektriny a prevzati zodpovednosti za odchylku opravnenému
Odberatel'ovi elektriny pre potreby krytia vlastnej spotreby (d’alej len ,,Zmluva o dodavke
elektriny pre vlastni spotrebu”) sa uzatvara medzi Prevadzkovatelom DS, ktory je
z pohl'adu Gcastnikov trhu v tejto zmluve v tlohe Odberatel’a elektriny a Obchodnikom,
resp. Dodéavatel'om elektriny.

Predmet Zmluvy o dodavke elektriny pre vlastnu spotrebu

Predmetom tejto Zmluvy o dodavke elektriny pre vlastni spotrebu je zavézok
Dodavatela elektriny v zmluvnom obdobi dodéavat’ elektrinu do odbernych miest
Odberatel’a elektriny v dohodnutom mnozstve, ¢ase apodla dohodnutého produktu.
Dodéavatel’ elektriny sa tiez zavdzuje prevziat za Odberatela elektriny zodpovednost’ za
odchylku za odberné miesto Odberatel’a elektriny voci zuctovatel'ovi odchylok a zavédzok
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Odberatel'a elektriny odobrat’ a zaplatit' za dodavku elektriny ceny dohodnuté podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve o dodavke elektriny pre vlastna spotrebu.

4.9.2 Nalezitosti Zmluvy o dodavke elektriny pre vlastnu spotrebu

Nakol’ko sa jedna o formélne identicky druh zmluvného vzt'ahu medzi Prevadzkovatelom DS a
Dodavatel'om elektriny, ako pri Zmluve o dodavke elektriny pre straty s nalezitosti identické
ako v odseku €. 4.8.2 Prevadzkového poriadku PDS.

4.10 Zaverecné ustanovenie

Zmenu zmluvy je mozné uskutocnit’ iba pisomne, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Prevadzkovatel’ DS je v odévodnenych pripadoch opravneny uzavriet’ aj iny typ zmluvy v stlade
so vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi (napr. dohoda o distriblcii elektriny cez cudzie
elektroenergetické zariadenie alebo zmluva o nadStandardnej distribucii), ak jej uzavretie umozni
lepsi vykon prav a povinnosti ucastnikov trhu s elektrinou. Takyto typ zmluvy nesmie odporovat’
obsahu a ucelu vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, ato najmid Zakonu o energetike
a s nim suvisiacich predpisov.

Takyto typ zmluvy nesmie diskriminovat’ ucastnikov trhu s elektrinou a nesmie poskytovat
vyhody jednotlivym ucastnikom trhu s elektrinou alebo ich skupinam, ak tieto vyhody nie st
primerane dostupné aj ostatnym ucastnikom trhu s elektrinou.

Predmet a nélezitosti zmliv uvedenych v § 4 Prevadzkového poriadku PDS maju iba informacny
charakter. Prevadzkovatel’ DS je opravneny pri potrebe Upravy obsahu zmluv, ktoré¢ vyplyvaja
najmid zo zmeny platnej legislativy, upravit predmet zmluvy alebo ndlezitosti zmluvy, ak
takymto aktom neznevyhodni alebo naopak neposkytne vyhodu 'ubovolnému ucastnikovi trhu s
elektrinou.

Vzory Zmluvy o pripojeni, Zmluvy o distribucii a pristupe a Ramcovej distribucnej zmluvy st
zverejnené na internetovej stranke Prevadzkovatel'a DS.
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§ 5 Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribucnej sustavy
a distribuciu elektriny

Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribucnej sustavy a distribuciu elektriny
spolo¢nosti ZSE distribucia, a.s. (d’alej len Obchodné podmienky DS) tvoria obsah prilohy €. 1
Prevadzkového poriadku PDS.

Obchodné podmienky DS je dokument Prevadzkovatela DS, ktory stanovuje pravidla pre
pripojenie a odpojenie odberného miesta do a z distribucnej ststavy, pravidla pre distribiiciu
elektriny do odbernych miest, dalej stanovuje podrobnosti merania v zmysle Zakona
o energetike, ceny acenové podmienky uhrad tarif za distribuciu elektriny a fakturacné
a platobné podmienky Prevadzkovatel'a DS. Tento dokument je zavédzny pre vSetkych tcastnikov
trhu s elektrinou.
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§ 6 Zmena Dodavatela elektriny a zmena bilan¢nej skupiny

Zmena Dodévatel’a elektriny a zmena bilan¢nej skupiny je podrobne Specifikovana v prilohe €. 3
Prevadzkového poriadku PDS.

l.

10.

11.

V stlade so systémom bilan¢nych skupin ur€enym nariadenim vlady SR ¢. 317/2007
Z.z., ktorym sa ustanovuji pravidld pre fungovanie trhu s elektrinou (dalej len
,Nariadenie vlady*) musi kazdy ucastnik trhu patrit k nejakej bilancnej skupine.
Bilan¢nou skupinou je skupina Uc€astnikov trhu s elektrinou aich odberné miesta, za
ktoru prevzal zodpovednost’ za odchylku jeden spolo¢ny subjekt zactovania. Oznacuje sa
identifikacnym c¢islom bilancnej skupiny V praxi bude kazdy Dodavatel’ elektriny sam
viest’ vlastnu bilan¢nt skupinu, alebo si moze Odberatel’ elektriny zvolit' sdm vlastn
zodpovednost’ za odchylku a vytvorit pre svoje odberné miesta bilan¢nu skupinu.
V pripade, ak Odberatel’ elektriny uzatvara so svojim Dodévatelom elektriny zmluvu
o zdruzenej dodavke elektriny, stdva sa sicastou bilanc¢nej skupiny svojho Dodavatel’a
elektriny a v takomto pripade bude kazda zmena Dodévatel’a elektriny zaroven aj zmenou
bilan¢nej skupiny.

Clenovia jednej bilanénej skupiny budd v suvislosti s otdzkami bilan¢nej skupiny
smerom von zastupovani zodpovednymi osobami bilan¢nej skupiny. Administrativne
ulohy v ramci bilan¢nej skupiny sa teda riadia interne v bilancnej skupine.

Aby sa prediSlo vykonaniu zmeny bez vedomia vSetkych z(cCastnenych a aby bol
zaruceny efektivny priebeh, su tak pri zmene Dodavatela elektriny ako aj pri zmene
bilan¢nej skupiny potrebné definované a regulované procesy.

Definované a regulované procesy su takisto nevyhnutné aj pri vykone niektorych inych
¢innosti Prevadzkovatela DS, nakol'ko pri nich dochddza ku interakcii medzi viacerym
ucastnikmi trhu s elektrinou avzdujme informovanosti vSetkych zc¢astnenych
a efektivneho priebehu procesov st potrebné jasné pravidla.

Pri vSetkych procesoch vystupuje Prevadzkovatel DS ako koordinator procesov
a poskytovatel’ potrebnych dat a informacii.

Efektivny priebeh procesov si vyzaduje automatizovanti vymenu dat medzi jednotlivymi
subjektmi a za tymto Ucelom komunikécia s Prevadzkovatelom DS musi prebiehat’
v zmysle technickej Specifikacie pre vymenu dat, ktortt Prevadzkovatel’ DS zverejituje na
svojej internetovej stranke.

Pre vykonanie zmeny Dodavatela elektriny a bilan¢nej skupiny sluzia zmenové
zoznamy. Kazdy zmenovy zoznam obsahuje len informécie uréené resp. potrebné pre
prislusného prijemcu. Detailnd Specifikécia, obsah a format zmenovych zoznamov st
uvedené v technickej Specifikacii pre vymenu dat.

Néklady spojené s odpoctom a s inStalaciou nadstandardného merania znasa novy subjekt
zucCtovania alebo novy Dodavatel elektriny.

Ak Odberatel elektriny poZiada o ukoncenie odberu elektriny, alebo o zmenu Odberatela
elektriny v odbernom mieste poc¢as procesu zmeny Dodavatela elektriny, prevadzkovatel’
distribucnej sustavy ukonci proces zmeny Dodavatela elektriny a zmenu nevykona a
odosle oznamenie o ukonceni procesu zmeny.

Pod datumom prichodu sa pri odovzdani poziadavky na zmenu Dodavatela elektriny
alebo bilan¢nej skupiny povazuje okamih vygenerovania automatickej odpovede o prijati
e-mailu zo systému Prevadzkovatela DS.

V zaujme efektivneho priebehu procesu zmeny Dodévatela elektriny alebo bilancnej
skupiny a nediskrimina¢ného pristupu Prevadzkovatela DS nie je mozné zaroven so
zmenou Dodavatela elektriny alebo bilan¢nej skupiny Zziadat’ o zmenu technickych
parametrov na odbernom mieste. O zmenu technickych parametrov moze Dodavatel
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elektriny poziadat’ Prevadzkovatel'a DS az po uspesnom ukonceni zmeny Dodavatel’a
elektriny alebo bilan¢nej skupiny.
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§ 7 Bilancovanie

7.1 VSeobecne

V zmysle Nariadenia vlady je Prevadzkovatel DS zodpovedny za pripravu podkladov pre
zuctovatela odchylok pre potreby zictovania odchylky. Tieto podklady predstavuju skutocné
diagramy odberu a dodavky za jednotlivé bilan¢né skupiny a Prevadzkovatel’ DS je povinny ich
zasielat’ z¢tovatel'ovi odchylok na dennej, mesaénej a ro¢nej baze. Casova periodicita (denna,
mesacnd, rofnd) zasielania dat sa vykonava z dovodu spresiiovania diagramov ku ktorej
dochédza v priebehu ¢asu najmi z dovodu nahrady za skuto¢né od¢itané hodnoty.

Na zaklade Nariadenia vlady (priloha ¢. 4) rozoznavame tri typy merania: meranie typu A
(odberné miesto s priecbehovym meranim a s dialkovym odpoctom udajov), meranie typu B
(odberné miesto s priebehovym meranim bez dialkového odpoctu udajov) a meranie typu C
(odberné miesto, pri ktorom sa pouZziva iny sposob odpoctu udajov bez priebehového merania).

7.2 Denné zasielanie dat

Pri dennom zasielani dat ma Prevadzkovatel’ DS k dispozicii kone¢né hodnoty iba z merania
typu A, pricom odberné miesta s meranim typu B amerania typu C urCuje na zaklade
nahradnych metdd. Pre meranie typu B sa pouziva metoda, ktord je zverejnena na internetovych
strankach Prevadzkovatel'a DS a pre meranie typu C sa vyuzivaju, tzv. typové diagramy odberu,
ktoré st blizsie popisané v ¢lanku 8 Prevadzkového poriadku PDS. Uvedené v tomto ¢lanku plati
iba za predpokladu, ze nebol na odbernom mieste s meranim typu A vypadok merania.
V takychto pripadoch sa pri merani typu A vyuziva obdobnd metéda ndhrady meranych hodnét
ako pri merani typu B.

Dennu hodnotu skuto¢ného mnozstva odobratej a odovzdanej elektriny za predchadzajuci den
odovzdava Prevadzkovatel' DS zuctovatel'ovi odchylok denne spdsobom a v termine ur¢enom
v Nariadeni vlady.

7.3 Mesacné zasielanie dat

Pri mesaénom zasielani spresnenych hodnot profilov za jednotlivé subjekty zactovania je
Prevadzkovatel’ DS povinny upravit’ data za predchadzajuci mesiac. Upravy vykonava formou
nahradenia hodndt na odbernych miestach s meranim typu B na skutocné hodnoty ziskané
odpoc¢tom. Ak doslo k vypadku na meraniach typu A v priebehu mesiaca a Prevadzkovatel' DS
pouzil pre denné zaslanie ndhradné hodnoty, Prevadzkovatel’ DS upravi hodnoty profilov aj pri
tychto odbernych miestach na ziskané skuto¢né hodnoty. Pre meranie typu C sa pouziva metoda
typovych diagramov odberu (TDO). Pri tych subjektoch zuctovania, kde nie je potrebnd mesacna
korekcia dat vzhladom na zloZenie Struktiry odbernych miest subjektu zuctovania nezasiela
Prevadzkovatel’ DS ziadne spresnené tidaje na zuctovatel'a odchylok.

Mesacné hodnoty skutoéného mnoZstva odobratej a odovzdanej elektriny do sustavy zasiela
Prevadzkovatel' DS na zuctovatela odchylok iba v pripade ak sa tieto hodnoty odliSuji od
zaslanych udajov v zmysle ¢lanku 7.2 Prevadzkového poriadku PDS. Tieto upravené udaje st
zasielané¢ vo forme opravnych suborov spésobom a v termine urcenom v Nariadeni vlady
a v sulade s podmienkami zic¢tovatel’a odchylok.
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7.4 Roc¢né zasielanie dat

Pri ro¢nom zasielani spresnenych hodnot subjektu zuctovania je Prevadzkovatel' DS povinny
upravit’ dita za mesiac M — 14 (t.j. napr. v mesiaci august 2007 Prevadzkovatel’ DS upravuje
hodnoty na mesiac jun 2006). Princip M-14 je vyuzivany z ddévodu rocnej periodicity
odpoctového cyklu pri danom segmente Odberatel'ov elektriny a z toho dovodu, ze odpocty sa
vykonavaju priebezne v roku. To znamena, ze skupina Odberatelov elektriny s rovnakym
druhom TDO bude kompletne od¢itand najskor za Casové obdobie 12 mesiacov ateda bude
mozné vlozit' skutocné hodnoty odpoctov do schranok prislusnych TDO az po tomto Case.
Takymto spésobom sumuje Prevadzkovatel’ DS kompletné idaje za obdobie zpred jedného roka.
Zvysné obdobie dvoch mesiacov si ponechava Prevadzkovatel DS na rezervu pre dobeh
odpoctovych cyklov a spracovanie odpoctov.

Pri rocnom upresiiovani skutoénych hodnot do schranok TDO Prevadzkovatel’ DS vykondva
upravu prepocitanych typovych diagramov odberu na normalizované prepocitané rocny typové
diagramy odberu TDO,, v sulade s metodikou, ktora je zverejnena na internetovych strankach
Prevéadzkovatel'a DS.

Pri ro¢nom upresniovani hodnét profilov dochadza k uprave odbernych miest s meranim typu C.

7.5 Sposob bilancovania

Pod bilancovanim je mozné rozumiet’ sumarizaciu hodinového diagramu spotreby a sumarizaciu
hodinového diagramu vyroby elektriny v Stvrthodinovom vyjadreni podl'a stanovenych pravidiel
v stilade s Nariadenim vlady. Vysledkom bilancovania st hodinové diagramy pre jednotlivé
subjekty zuctovania. Stcastou procesu bilancovania je denné, mesatné a ro¢né zasielanie
vysledkov bilancovania zic¢tovatel'ovi odchylok.

Detailny popis spdsobu tvorby diagramov je uvedeny v metodike bilancovania, ktord je
zverejnena na internetovych strankach Prevadzkovatel'a DS.

Vlastnd zodpovednost' za odchylku sa uplatituje okrem pripadu, ktory je uvedeny v §13
Nariadenia vlady aj pri prevadzkovatel'ovi lokalnej distribu¢nej ststavy.
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8.1

§ 8 Typové diagramy odberu

Vseobecne

Metdda typovych diagramov odberu (metdoda TDO) je nahradny postup pre stanovenie vel'kosti
hodinového odberu opravnenych Odberatelov elektriny bez priebehového merania. Vyuziva sa
na zuctovanie odchylok subjektu zuctovania. Opravneni Odberatelia elektriny su prirad’ovani
k jednotlivym druhom TDO. Toto priradenie vykondva Dodavatel’ elektriny a predlozi ho
zuctovatelovi odchylky a Prevadzkovatelovi DS, v ktorého casti vymedzeného uzemia sa
nachadza dané odberné miesto Odberatela elektriny. Sposob oznamenia je uvedeny v prilohe €.
3 Prevadzkového poriadku PDS.

8.2 Spoésob tvorby typovych diagramov odberu

Kazdy druh TDO predstavuje priebeh relativnych hodnét odberu skupiny Odberatel'ov
elektriny, ktori maju spolo¢ny rozliSovaci znak — charakter spotreby.

Druhy TDO su vytvorené na zdklade spracovania Statisticky dostatoéného poctu vzoriek
priebehovych merani, ktoré sit vhodnym spdsobom rozmiestnené u skupiny Odberatel'ov
elektriny na celom tzemi SR. VSetky vzorky sii merané na napédt'ovej trovni NN.

Tieto priebehy st zozbierané, triedené a matematicky spracovavané po druhoch TDO,
ktoré zodpovedaju charakteru spotreby — jednotarifny odber, dvojtarifny odber — ostatny,
dvojtarifny odber — priamovyhrevné vykurovanie, verejné osvetlenie. Vysledkom je
suctovy diagram priebehov skupiny Odberatel'ov elektriny s podobnym charakterom
spotreby, ktory sa potom relativizuje k maximalnej hodnote priebehu. Takto sa ziskaji
priebehy, ktoré v sebe zahtiiajii chybu spésobent teplotou.

Vztazna teplota pre urCenie vSetkych druhov normalizovanych typovych diagramov
odberu bola rovnaka pre vymedzené uzemie SR a je predkladana SHMU.

Priebeh odberu je prispdsobeny na normalové klimatické podmienky na zaklade hodnot
normalovej teploty z celého izemia SR. Takto upravené priebehy odberu sa nazyvaju
normalizovanym typovym diagramom odberu TDO,,.

Normalizované typové diagramy odberu zverejiiuje Prevadzkovatel DS na svojich
internetovych strankach.

Na zéklade TDO,, je ziskavany prepocitany typovy diagram odberu (TDO,). Pri urceni
tvaru priebehu konkrétneho TDO,, sa vyuziva metodika prepoc¢tu TDO na teplotu, ktora je
zverejnend na internetovych strankach Prevadzkovatela DS pod nazvom metodika
prepoc¢tu TDO na vonkaj$iu teplotu v praxi.

Prepocitané typové diagramy odberu (TDO,) a normalizované prepocitané rocné typové
diagramy odberu (TDO,,) stanovuje Prevadzkovatel DS a zverejiuje ich na svojich
internetovych strankach.

Stanovenim spotreby koncovych Odberatel'ov elektriny bez priebehového merania podl'a
schvalenych TDO je povereny Prevadzkovatel’ DS.

8.3 Podmienky a metodika prirad’ovania typovych diagramov odberu

Metodika priradenia TDO je uvedena v prilohe ¢. 4 Nariadenia vlady.
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Druhy typovych diagramov odberu s priradované podla charakteru odberu. Tabulka, ktora
popisuje sposob priradenia druhu TDO k jednotlivym odberom je zverejnend na internetovych
strankach Prevadzkovatel'a DS.

Dodavatel’ elektriny priraduje druh typového diagramu odberu najmd pri zmene bilancnej
skupiny alebo zmene Dodavatel’a elektriny, pri vzniku nového odberného miesta alebo pri zmene
charakteru odberu na odbernom mieste. Dodavatel' elektriny priradeny druh TDO nahlasuje
Prevadzkovatel'ovi DS. Ak Prevadzkovatel’ DS zisti, ze odbernému miestu Odberatel’a elektriny
bol priradeny nespravny typovy diagram odberu, bezodkladne mu priradi typovy diagram odberu
zodpovedajuci charakteru spotreby a informuje o tom Dodévatel’a elektriny.

8.4 Spoésob aplikacie TDO

Na odbernych miestach s vyrobou elektriny sa typové diagramy odberu neprirad’uja. Pre
zariadenia na vyrobu elektriny s meranim typu C (v zmysle prilohy ¢. 4 Nariadenia
vlady) sa celkova predpokladand mesacna vyroba elektriny rozpocita na jednotlivé
hodiny mesiaca linearne.

Prevadzkovatel’ DS vypracuva a urcuje normalizované typové diagramy odberu TDO, na
zaklade vysledkov merania vzoriek a metodiky priradovania. Normalizované typové
diagramy odberu a metodika prirad’ovania TDO st zverejnené na internetovych strankach
Prevadzkovatela DS.

Prepocitané typové diagramy odberu (TDO,) stanovuje Prevadzkovatel' DS a uverejiiuje
ich na svojej internetovej stranke.

Priradenie konkrétnych odbernych miest koncovych Odberatelov elektriny s meranim
typu C k druhom TDO,, zaistuje Dodavatel' elektriny. Priradenie Dodavatel’ elektriny
prejedna s Prevadzkovatel'om DS.

Vypoctom hodinovej spotreby v odbernych miestach koncovych Odberatel'ov elektriny s
meranim typu C podla schvalenych TDO pre ucely ztétovania odchylok je povereny
Prevadzkovatel’ DS.

Prevéadzkovatel’ DS odovzdava Dodavatel'om elektriny a ostatnym subjektom zuctovania
planované ro¢né spotreby vo forme koeficientov spotreby, ktoré vstupujii do vypoctu
skuto¢ného hodinového diagramu pre odberné miesto s meranim typu C. Prevadzkovatel
DS taktiez odovzdava Dodavatelovi elektriny pre odberné miesto s meranim typu C
prislusnému subjektu zi¢tovania namerané rocné spotreby.

Pre ucely zuctovania odchylok Prevadzkovatel DS odovzdava zactovatel'ovi odchylok
hodinové hodnoty odberov koncovych Odberatel'ov elektriny s priebehovym meranim
bez dialkového prenosu dat a ndhradné hodnoty hodinovych odberov koncovych
Odberatel'ov elektriny bez priebehového merania prepocitané na teplotu ako sumdarny
diagram dodavky a odberu pre zuctovanie odchylok dva dni po ukonceni registracie
v zmysle Nariadenia vlady.

Pre potrebu Stvrthodinového rozliSenia mnoZstva odobranej elektriny pri odbernych
miestach s meranim typu C Prevadzkovatel' DS vyuziva opakujicu sa hodnotu odberu
stanoven pomocou metddy TDO v ramci danej obchodnej hodiny.

8.5 Data potrebné pre ucely TDO a sposob ich vyuZzivania
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Normalizované typové diagramy odberu st stanovené Prevadzkovatel'om DS a st zverejnené na
jeho internetovej stranke. Normalové teploty a regresné koeficienty potrebné pre teplotny
prepocet TDO na skutocné teploty v praxi su ur¢ené Prevadzkovatelom DS a su zverejnené na
jeho internetove;j stranke.

Podrobny popis prace stypovymi diagramami odberu je zverejneny na internetovej stranke
Prevadzkovatel’a DS spolu s upozornenim na platné a schvalené prilohy.
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§ 9 Vymena dat

Prevadzkovatel DS je povinny zabezpecit meranie elektriny v sustave ana poziadanie
poskytovat’ namerané udaje jednotlivym uéastnikom trhu. Uastnik trhu, ktory je subjektom
zuCtovania, uzatvara s Prevadzkovatelom DS Ramcova distribu¢ni zmluvu. Predmet
a nalezitosti tejto zmluvy tvoria obsah § 4 ¢l. 4.4.Prevadzkového poriadku PDS.

Vyrobca elektriny alebo koncovy Odberatel’ elektriny je povinny umoznit' Prevadzkovatel'ovi
DS alebo poverenej osobe pristup k uréenému meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu
na ucel vykonania kontroly, vymeny, odobratia ur¢eného meradla alebo zistenia odobratého
mnozstva elektriny.

Pre tcely fakturacie a vyhodnocovania odchylky sa uzatvara medzi G€astnikmi trhu zmluva o
vymene dat. V pripade, ze nebola medzi ucastnikmi trhu uzatvorend zmluva o vymene dat,
Prevadzkovatel’ DS sdm urcuje format, rozsah, a ¢asovi periodicitu posielanych tidajov.

Prevadzkovatel DS je povinny odovzdavat  Dodavatelovi elektriny udaje o merani na
odbernych miestach a podklady na fakturaciu pri odbernych miestach, pri ktorych ma Dodavatel
elektriny uzatvorenu zmluvu o zdruzenej dodavke tykajice sa odbernych miest spadajticich do
bilan¢nej skupiny dané¢ho Dodévatel’a elektriny v sulade s tymto Prevadzkovym poriadkom PDS.

Prevadzkovatel’ DS poskytuje udaje o nameranych hodnotach, resp. podklady pre fakturaciu pre
dané odberné miesto iba Odberatelovi elektriny, ktorému patri dané odberné miesto
alebo Dodavatel'ovi elektriny, ktory je veducim bilancnej skupiny pre dané odberné miesto.
Uvedené plati, ak nie je uvedené v Prevadzkovom poriadku PDS inak.

Udaje spojené smeranim pri odbernych miestach s mesaénym odpoétovym cyklom
Prevadzkovatel’ DS odovzdava Dodavatel'ovi elektriny najneskor do 5. pracovného diia mesiaca
nasledujuceho po mesiaci dodavky elektriny a pre odberné miesta s rocnym odpoctovym cyklom
poskytuje Prevadzkovatel DS namerané data do 5 pracovnych dni po uplynuti prislusného
ro¢ného zuctovacieho obdobia.

Udaje spojené s fakturaciou pri odbernych miestach Dodévatela elektriny so zmluvou
o zdruzenej dodavke odovzdava Prevadzkovatel DS danému ucastnikovi trhu s elektrinou
v terminoch, ktoré su v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Udaje su vymiefiané medzi Prevadzkovatelom DS a ostatnymi ucastnikmi trhu s elektrinou
v zmysle dokumentu technické Specifikacia pre vymenu dat, ktord je zverejnena na internetovej
stranke Prevadzkovatela DS.

V zmysle §12 Nariadenia vlady je PLDS a vyrobca elektriny, ktory spotrebiva vyrobenu
elektrinu vo vlastnom zariadeni s vynimkou elektriny spotrebovanej pre vlastnu spotrebu na
vyrobu elektriny povinny odovzdavat udaje potrebné na fakturdciu za poskytovanie
systétmovych sluzieb aza prevadzkovanie systému Prevadzkovatelovi DS do siedmeho
kalendarneho dna nasledujliceho mesiaca. Pre prijem tychto udajov ma Prevadzkovatel DS
zriadentl e-mailov(i adresu: meranie-vyroba@zse-distribucia.sk. Udaje je potrebné po zaslani cez
emailova adresu zaslat’ aj pisomne na adresu Prevadzkovatela DS.
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PRILOHA C. 1
PREVADZKOVEHO PORIADKU PDS

OBCHODNE PODMIENKY PRE PRISTUP, PRIPOJENIE DO DISTRIBUCNEJ
SUSTAVY A DISTRIBUCIU ELEKTRINY
spoloc¢nosti ZSE distribucia, a.s.



Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribu¢nej stistavy a distribuciu elektriny
ZSE distribucia, a.s.

1 VSEOBECNE USTANOVENIA

Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribuc¢nej ststavy a distribiciu elektriny
(dalej len Obchodné podmienky DS) st upravené v stlade so Zakonom o energetike a
zakonom ¢&. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani (d’alej len Zivnostensky zakon) v zneni
neskorSich predpisov. Obchodnymi podmienkami DS sa wupravuji vztahy medzi
Prevadzkovatel'om DS, Dodavatelom elektriny a Odberatelom elektriny vznikajace pri
poskytovani distribucie elektriny.

Pojmy pouzité v Obchodnych podmienkach DS su definované v Zakone o energetike,

v Nariadeni vlady a v Prevadzkovom poriadku PDS. V Prevddzkovom poriadku PDS je
uvedeny aj zoznam pouzitych skratiek.
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2.1

Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribu¢nej stistavy a distribuciu elektriny
ZSE distribucia, a.s.

PRAVIDLA PRE PRIPOJENIE DO DISTRIBUCNEJ SUSTAVY

a)

b)

d)

2

h)

VSeobecné pravidla pre pripojenie do sustavy

Elektroenergetické¢ zariadenie uZzivatela sustavy je mozné pripojit do distribucnej
sustavy po splneni Technickych podmienok Prevadzkovatela DS tak, aby bola
zachovand bezpecnost,, spolahlivost’ a stabilita prevadzky distribu¢nej sustavy a po
uhrade poplatku za pripojenie do sustavy. Deliace miesto medzi technologickymi
zariadeniami distribu¢nej sustavy a elektroenergetickymi zariadeniami Ziadatela sa urci
Prevadzkovatel'om DS.

Pripojenie elektroenergetického zariadenie sluziaceho na pripojenie do ststavy
vybuduje Prevadzkovatel DS alebo podnikatel po dohode apodla poziadaviek
uzivatel'a stistavy v stlade s Technickymi podmienkami DS.

Pri vzniku nového odberného miesta na Casti vymedzeného tuzemia Prevadzkovatela
DS je Ziadatel' o odber elektriny, ktorého odberné zariadenie ma byt pripojené
k distribu¢nej sustave, povinny uzatvorit Zmluvu o pripojeni do sustavy a uhradit
poplatok za pripojenie Prevadzkovatel'ovi DS v zmysle kapitoly 2.5.

V pripade, ak doslo k zmene Odberatel’a elektriny na existujucom odbernom mieste (uz
bolo odberné miesto vytvorené), tento Odberatel’ elektriny je povinny uzatvorit’ nova
Zmluvu o pripojeni do sustavy, avsak je oslobodeny od thrady poplatku za pripojenie
Prevadzkovatelovi DS, ak Odberatel elektriny nepozaduje zvySenie hodnoty
maximalnej rezervovanej kapacity.

Ak Odberatel’ elektriny poZaduje zvySenie maximalnej rezervovanej kapacity, vznika
Odberatel’ovi elektriny aj povinnost' uhradit’ poplatok za pripojenie, stanoveny na
zédklade rozdielu novej a pdvodnej maximdlnej rezervovanej kapacity.

Ak nie je inStalovany hlavny isti¢ pred elektromerom a Odberatel’ elektriny na zéklade
reviznej spravy nepreukdze inak, je u existujucich Odberatel'ov elektriny v domacnosti
bez Zmluvy o pripojeni do sustavy povazovand hodnota maximalnej rezervovanej
kapacity pre Odberatelov elektriny pri individualnej bytovej vystavbe odpovedajica
hodnote 1 x 25 A a3 x 25 Aapre Odberatelov elektriny pri komplexnej bytovej
vystavbe odpovedajica hodnote 1 x 25 A a3 x 25 A.

Ak sa pridelenda maximalna rezervovana kapacita po uplynuti dvoch rokov od zmluvne
dohodnutého terminu v odbernom mieste nevyuziva, znizi sa na skutocnu hodnotu
vyuzivania, najviac vSak na 50 % pdvodne dohodnutej maximalnej rezervovanej
kapacity, ak sa ziadatel’ s Prevadzkovatelom DS nedohodne inak. Na zaklade ziadosti
ziadatel'a v odbernom mieste o opitovné pridelenie povodnej maximalnej rezervovanej
kapacity sa tato opédtovne ziadatelovi prideli bez povinnosti uhrady poplatku za
pripojenie.

Prevadzkovatel’ DS je opravneny tuctovat poplatok za znovupripojenie odberného
miesta, ktory je stanoveny v stlade s cennikom Prevadzkovatel'a DS.

2.2 Ziadost o pripojenie do sistavy
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a)

b)

Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribu¢nej stistavy a distribuciu elektriny
ZSE distribucia, a.s.

Prijatie Ziadosti o pripojenie do sustavy a Ziadosti o zvy$enie maximalnej rezervovanej
kapacity od Odberatela elektriny, prip. Dodéavatel'a elektriny (ak je povereny od
Odberatela elektriny) o pripojenie do sustavy sa riesi nasledovne:

1. Obyvatel'stvo — domacnosti
Ziadosti sa uplatiiuji prostrednictvom zakaznickych sluzieb (Call centra),
Pozn.: Pre ich vybavenie sa nevyzaduje pisomna forma Ziadosti o pripojenie
do sustavy.

2. Podnikatelia
Ziadosti sa uplatiiuja vyluéne pisomnou formou - predlozenim vyplnenej
Ziadosti o pripojenie do sustavy.

Pri vybavovani Ziadosti o pripojenie novych odbernych miest do sustavy a Ziadosti
o zvySenie maximalnej rezervovanej kapacity tvori udaj shodnotou maximalnej
rezervovanej kapacity sucast Zmluvy o pripojeni do sustavy atiez stucast Zmluvy
o distribucii a pristupe.

Formulére Ziadost’ o pripojenie do sustavy, ziadost’ o pripojenie zariadenia na vyrobu
elektriny k distribu¢nej sustave a dotaznik pre vyrobnu su k dispozicii na internetove;j
stranke Prevadzkovatela DS.

2.3 Zmluva o pripojeni do sustavy

a)

b)

¢)

Odberatel’ elektriny pri pripajani odberného miesta do distribu¢nej ststavy uzatvara
Zmluvu o pripojeni do ststavy v zmysle § 3 Nariadenia vlady a Zmluvu o distribucii
a pristupe a postupuje podl'a Technickych podmienok DS.

Vyrobca elektriny pri pripajani novych zariadeni na vyrobu elektriny k stanovenému
miestu pripojenia do distribu¢nej sustavy apri Upravach existujucich zariadeni na
vyrobu elektriny, ktoré znamenaju zmenu technickych parametrov zariadeni na vyrobu
elektriny uzatvara Zmluvu o distribtcii a pristupe a Zmluvu o pripojeni zariadenia na
vyrobu a postupuje podla Technickych podmienok DS. K Ziadosti o pripojenie
zariadenia na vyrobu elektriny k distribu¢nej ststave sucasne predlozi vyplneny
dotaznik pre vyrobiiu.

Zmluva o pripojeni do stistavy sa uzatvara v nasledovnych pripadoch:

1. pri novej Ziadosti o pripojenie do ststavy,

2. pri Ziadosti o zvy$enie maximalnej rezervovanej kapacity,

3. pri zmene Dodévatel'a elektriny, resp. zmene bilan¢nej skupiny, ak na danom
odbernom mieste nebola doteraz uzatvorend Zmluva o pripojeni do sustavy,

4. prizmene Odberatel’a elektriny, a to aj v pripade ak nedoslo k zmene hodnoty
maximalnej rezervovanej kapacity.

2.4 Terminy

24.1

Pre stanovenie pripojovacich podmienok

V zmysle Zakona o energetike a Nariadenia vlady sa Prevadzkovatel DS k predlozenej
Ziadosti o pripojenie do sustavy, alebo o zvySenie maximalnej rezervovanej kapacity musi
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Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribu¢nej stistavy a distribuciu elektriny
ZSE distribucia, a.s.

pisomne vyjadrit’ najneskér do 30 dni od dorucenia ziadosti. V pripade, ze Prevadzkovatel’ DS
vyjadri kladné stanovisko k predlozenej Ziadosti, zasiela zarovenl ndvrh Zmluvy o pripojeni do
sustavy.

2.4.2 Pre pripojenie elektroenergetického zariadenia do sustavy

Prevadzkovatel' pripoji elektroenergetické zariadenie uZzivatela ststavy do distribucnej
sustavy do 5 pracovnych dni po splneni technickych aobchodnych podmienok
Prevadzkovatela DS.

2.5 Poplatok za pripojenie

a) Naklady Prevadzkovatela DS na zabezpeCenie maximalnej rezervovanej kapacity
budovanim novych elektroenergetickych zariadeni alebo tpravou existujicich
elektroenergetickych zariadeni Prevadzkovatela DS, vyvolané pripojenim ziadatel’a, sa
uhradia ziadatel'om, a to poplatkom za pripojenie.

b) Ak ziadatel’ pozaduje zvySenie existujicej maximalnej rezervovanej kapacity, cena za
pripojenie za zvySenie maximalnej rezervovanej kapacity sa vypocita zrozdielu
pozadovanej a povodnej maximalnej rezervovanej kapacity.

c) Naéklady Prevadzkovatela DS spojené s pripojenim Ziadatela do distribucnej sustavy
z dévodu pozadovaného zabezpecenia distribucie nad Standard uréeny v Technickych
podmienkach DS sa Prevadzkovatel'ovi DS uhradia Ziadatel'om v plnej vyske.

d) V pripade, Ze elektroenergetické zariadenie ziadatel'a je uz pripojené do distribucne;j
ststavy a ziadatel ma zaistenil pozadovanii maximalnu rezervovanu kapacitu a Ziada o
pripojenie na inu napdtova uroven, ktord nie je vynUtena zmenou technickych
podmienok pripojenia, jedna sa o nads$tandardné pripojenie.

e) Poplatok za pripojenie do distribu¢nej sustavy a zabezpecenie pozadovanej maximalnej
rezervovane] kapacity sa stanovi v zmysle Nariadenia vlady, platného vynosu uradu a
rozhodnutia tradu.

f) Néklady Nc na pripojenie elektroenergetického zariadenia ziadatel'a do distribucne;j
sustavy zahfaju:

1. naklady stivisiace s obstaranim elektroenergetického zariadenia
Prevadzkovatela DS vratane jeho dopravy na ur¢ené miesto,

naklady stvisiace s obstaranim automatickych hasiacich zariadent,

naklady suvisiace s obstaranim riadiaceho systému,

naklady na montdz,

iné naklady suvisiace s pripravou, projektovanim, vystavbou a pripojenim
elektroenergetického zariadenia Prevadzkovatela DS.

Nk W

g) Poplatok za pripojenie pre napiatovu trovenn VVN je stanoveny Prevadzkovatelom DS
individudlne na zéklade skuto¢ne vynaloZenych nakladov.

Cena za pripojenie v slovenskych korunach pri pripojeni do 110 kV distribucnej
sustavy alebo pri zvySeni maximdlnej rezervovanej kapacity v 110 kV distribu¢ne;j
sustave zahriluje nédklady na vystavbu pozadovaného elektroenergetického zariadenia
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h)

Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribu¢nej stistavy a distribuciu elektriny
ZSE distribucia, a.s.

Prevadzkovatel'a DS a vSetky nevyhnutne nutné Upravy elektroenergetickych zariadeni
v 110 kV distribucnej stistave a v prenosovej sustave a vypocita sa podl'a vzorca:

P

Ng = N * MR #

D

pri¢om:
N, - cena za pripojenie v slovenskych korunach,
N¢ - celkové néklady Prevadzkovatel'a DS na vystavbu pripojenia a suvisiace upravy v

distribucnej ststave a prenosovej sustave v slovenskych korunach,

Pyrk - maximalna rezervovana kapacita pripojenia ziadatel'a v MW,

Pp-  disponibilna kapacita pre pripojenie vytvorena nevyhnutnymi apravami
energetickych zariadeni v distribucnej sustave Prevadzkovatel'a DS suvisiacimi
s pripojenim ziadatel'a do distribucnej stistavy v MW,

k- koeficient vysky spolutiCasti ziadatel’a

Ak sa zvySi maximalna rezervovana kapacita existujuceho Odberatel’a elektriny, budu

hodnoty:

Ne - celkové naklady Prevadzkovatela DS v slovenskych korunach stvisiace
s pripojenim ziadatel'ov na napéatovej urovni 110 kV za obdobie poslednych pat
kalendéarnych rokov,

Pp.  celkovy disponibilny vykon v MW vytvoreny nevyhnutnymi upravami
elektroenergetickych zariadeni v stistave Prevadzkovatel'a DS, na zéklade Ziadosti
ziadatel'ov o pripojenie na napatovej trovni 110 kV do distribu¢nej ststavy za
obdobie poslednych pét’ kalendarnych rokov,

Pmrk - maximadlna rezervovana kapacita vypocitand ako rozdiel pozadovanej a povodnej
maximalnej rezervovanej kapacity.

Poplatok za pripojenie pre napdtova trovenn VN je stanoveny na zdklade vypocitanej
hodnoty Prevadzkovatelom DS. Vypocet je Prevadzkovatel'om DS vykonany v zmysle
platného vynosu tradu.

Vyska poplatku za pripojenie C, pri pripojeni do distribuc¢nej stistavy od 1 kV vratane do
110 kV, alebo pri zvySeni maximalnej rezervovanej kapacity v distribuc¢nej sustave od 1
kV vratane do 110 kV zahriiuje naklady na vystavbu pozadovaného elektroenergetického
zariadenia Prevadzkovatel'a DS a vSetky nevyhnutne nutné upravy elektroenergetickych
zariadeni v distribu¢nej sustave a vypocita sa podl'a vzorca

Cp= (NVN /Pz) *Purk ¥k,

pricom:
Nyn- celkové ndklady Prevadzkovatela DS v slovenskych korunach suvisiace
s pripojenim ziadatel'ov na napit'ovej urovni od 1 kV vratane do 110 kV v roku t-1,

Pz-  celkovy disponibilny vykon v kW vytvoreny nevyhnutnymi upravami
elektroenergetickych zariadeni v sustave Prevadzkovatel'a DS, na zéklade ziadosti
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Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribu¢nej stistavy a distribuciu elektriny
ZSE distribucia, a.s.

ziadatel'ov o pripojenie na napatovej urovni od 1 kV vratane do 110 kV do
distribu¢nej sustavy v roku t-1,
Pumry - maximalna rezervovana kapacita ziadatela o pripojenie v kW,
k- koeficient vysky spolutiCasti ziadatel’a
Ak sa zvysi maximalna rezervovand kapacita existujiceho Odberatel’a elektriny, bude
hodnota:

PMrk - maximalna rezervovana kapacita v kW vypocitana ako rozdiel
pozadovanej a povodnej maximalnej rezervovanej kapacity.

Hodnota poplatku za pripojenie pre napitovu troven do 1 kV je schvéalena rozhodnutim
uradu. Hodnoty poplatku za pripojenie na urovni do 1 kV st stanovené v zmysle
platného vynosu uradu. Hodnota poplatku za pripojenie na trovni do 1 kV je
zverejnena vo forme rozhodnutia uradu na internetovej stranke tUradu a
Prevéadzkovatel'a DS.

Vyska poplatku za pripojenie do distribucnej ststavy alebo pri zvySeni maximalnej
rezervovanej kapacity v distribu¢nej sustave do 1 kV zohl'adituje ampericku hodnotu
zatazenia odberu elektroenergetického zariadenia a je ur¢end na zaklade ampericke;j
hodnoty hlavného istiaceho prvku pred elektromerom cenovym rozhodnutim tradu.

Cena za pripojenie pri pripojeni vyrobcu elektriny do distribu¢nej sustavy
Prevadzkovatel'a DS na napit'ovej urovni do 1 kV, od 1 kV vratane do 110 kV av 110
kV alebo pri zvySeni maximalnej rezervovanej kapacity v distribucnej ststave na
napitovej urovni do 1 kV, od 1 kV vratane do 110 kV av 110 kV zahriiuje ndklady na
vystavbu pozadovaného elektroenergetického zariadenia Prevadzkovatela DS a vsetky
nevyhnutné Upravy elektroenergetickych  zariadeni v distribunej  sustave
Prevadzkovatel'a DS a v prenosovej ststave a vypocita sa podla vzorca

P

No = Ng *—MRK s

D

pricom

N, - cena za pripojenie v slovenskych korunach,

N¢ - celkové naklady prevadzkovatela distribu¢nej sustavy spojené s pripojenim
ziadatel'a a stivisiacimi Upravami distribucnej sustavy a prenosovej sustavy

v slovenskych korunach,

Pp-  disponibilné kapacita pre pripojenie vytvorena nevyhnutnymi Gipravami
energetickych zariadeni v distribucne;j ststave prevadzkovatel'a distribucnej sustavy
suvisiacimi s pripojenim ziadatel'a do distribu¢nej stistavy v MW,

Pumry - maximalna rezervovana kapacita ziadatela o pripojenie v MW,

k - koeficient vySky spolutcasti ziadatel'a

Ak sa zvysi maximalna rezervovana kapacita existujuceho vyrobcu elektriny, bude
hodnota:

Pumrx - maximadlna rezervovana kapacita vypocitand ako rozdiel pozadovanej a pdvodnej
maximalnej rezervovanej kapacity.

Strana ¢. 7 priloha ¢. 1



k)
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Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribu¢nej stistavy a distribuciu elektriny
ZSE distribucia, a.s.

Cena za pripojenie pre kratkodobé odbery elektriny sa stanovi Prevadzkovatelom DS
vo vySke skuto¢ne vyvolanych nakladov Prevadzkovatela DS pre pripojenie
Odberatela elektriny.

V pripade, ze sa Zmluva o pripojeni do slstavy uzatvdra vramci procesu zmeny
Dodavatel'a elektriny v zmysle platnych pravnych predpisov, a v danom odbernom
mieste nedochadza ku zvySeniu maximalnej rezervovanej kapacity (maximalnej
kapacity pripojenia), poplatok za pripojenie nebude faktirovany. Tymto nie su
dotknuté ostatné ustanovenia tychto Obchodnych podmienok DS.

m) Poplatok za pripojenie nebude takisto faktirovany ani v pripade, ak sa Zmluva

o pripojeni do sustavy uzatvara pri zmene Odberatel’a elektriny v odbernom mieste bez
zvysenia existujucej maximalnej rezervovanej kapacity, ak medzi ukoncenim odberu
v odbernom mieste a prihlasenim nového Odberatel’a elektriny v tom istom odbernom
mieste neuplynulo viac ako Sest mesiacov. Uvedené neplati, ak je so zmenou
Odberatel’a elektriny spojend poziadavka na zvySenie maximalnej rezervovanej
kapacity. Tymto nie su dotknuté ostatné ustanovenia tychto Obchodnych podmienok
DS, najmé povinnost’ Ziadatel'a podat’ Ziadost’ o pripojenie.

Ak je doba medzi ukoncenim odberu na odbernom mieste a prihldsenim nového
Odberatel’a elektriny v zmysle bodu 2.5 pism. m) tejto prilohy bez zvySenia hodnoty
maximalnej rezervovanej kapacity viac ako Sest’ mesiacov, tak je Prevadzkovatel DS
opravneny fakturovat’ poplatok za pripojenie odpovedajici novému pripojeniu.

Odberatel’ elektriny ma narok na vratenie poplatku za pripojenie iba v pripade, ak
o vratenie poplatku za pripojenie poziadal a dovtedy nebola uzatvorena Zmluva
o distribucii a pristupe a po splneni niektorej z tychto podmienok:

- stavebné povolenie nebolo vydané alebo bolo definitivne zamietnuté, alebo

- preukazatelne je dokladované zruSenie firmy, ktord uhradila poplatok za pripojenie,
okrem pripadu, ked’ prava a povinnosti vyplyvajuce zo Zmluvy o pripojeni do
sustavy prechadzaji na pravnych nastupov zmluvnych stran, alebo

- vpripade umrtia fyzickej osoby, okrem pripadu, ked prava a povinnosti
vyplyvajice zo Zmluvy o pripojeni do sustavy prechadzaju na pravnych nastupov
tejto fyzickej osoby, alebo

- zruSenie poziadavky Odberatela elektriny v dosledku Zzivelnej pohromy, ktora
znemoznila realizaciu pripojenia odberného miesta do sustavy.

V uvedenych pripadoch sa vrati cely poplatok za pripojenie, resp. jeho alikvotna cast’

po odratani vynalozenych nédkladov.
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Obchodné podmienky pre pristup, pripojenie do distribu¢nej stistavy a distribuciu elektriny
ZSE distribucia, a.s.

3 PRAVIDLA PRE DISTRIBUCIU DO ODBERNYCH MIEST DS

3.1 Zmluva o distribucii a pristupe

a) Distribuciu elektriny zabezpecuje Prevadzkovatel DS na zaklade Zmluvy o distribtcii
a pristupe uzatvorenej s uzivatelom ststavy, na kazdé odberné miesto sa uzatvara iba
jedna zmluva o distribucii a pristupe do distribuc¢nej ststavy.

b) Ziadost’ o uzatvorenie Zmluvy o distribucii a pristupe musi byt’ Prevadzkovatelovi DS
dorucena najmenej 14 pracovnych dni pre zacatim distribucie elektriny do odberné¢ho
miesta uZzivatela ststavy, inak Prevadzkovatel DS mdze odmietnut’ distribiiciu
elektriny.

c) Pre urcenie napédt'ovej rovne pripojenia do sustavy je rozhodujuce, kto je vlastnikom
transformacnej stanice alebo transformatora (transformétor tvori hranicu medzi
napit'ovymi sustavami).

d) Odberatel’ elektriny plati tarify za distribuciu a pristup elektriny v zmysle platného
rozhodnutia tradu pre Prevadzkovatel'a DS.

e) Vyska rezervovanej kapacity a druh rezervovanej kapacity pre odberné miesto sa
dohodne na tlacive Objednavka na rezervovanu kapacitu, ktoré je prilohou Zmluvy
o distribucii a pristupe.

f) U Odberatel'ov elektriny z napdtovej Urovne nn je rezervovana kapacita urcena
menovitou hodnotou hlavného istica v Ampéroch, alebo hodnota elektrického vykonu
vkW (do hodnoty maximdalnej rezervovanej kapacity) prepocitana na prad
v Ampéroch.

g) V pripade, Ze Odberatel’ elektriny neméa meranie vykonu, jeho rezervovana kapacita je
urc¢end menovitou hodnotou hlavného istica v Ampéroch. V tomto pripade je menovita
hodnota hlavného istica tiez maximalna rezervovana kapacita.

3.2 Ramcova distribuéna zmluva

Ked Dodavatel elektriny uzatvori zmluvu o zdruZenej dodavke s Odberatelom elektriny, je
povinny zaregistrovat’ toto odberné miesto u Prevadzkovatel'a DS. Ak v takomto pripade dany
Dodévatel’ elektriny eSte nemda uzatvoreni Rémcovt distribuéni zmluvu, je povinny ju
uzatvorit. Ak ma Dodavatel' elektriny uzatvoreni Ramcovu distribu¢ni zmluvu, tato zahfia
vSetky jeho odberné¢ miesta pri ktorych je uzatvorena zmluva o zdruzenej dodavke medzi
Odberatel'om elektriny a Dodavatel'om elektriny.

Predmet Ramcovej distribucnej zmluvy a jej nalezitosti sit uvedené v Prevadzkovom poriadku
PDS ajej znenie je zverejnené na internetovej stranke Prevadzkovatel'a DS. Znenie Rdmcovej
distribucnej zmluvy je rovnaké pre vSetkych Dodavatelov elektriny, ¢im sa zabezpecuju
nediskriminaéné a transparentné podmienky pre vSetkych ucastnikov trhu.

Vsetky uvedené prava a povinnosti v Prevadzkovom poriadku PDS a v jeho prilohach, ktoré sa
dotykaju Odberatel'ov elektriny su platné aj pre Dodavatel’a elektriny, ak nie je v R&mcove;j
distribu¢nej zmluve uvedené inak.
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3.3 Objednavka rezervovanej kapacity
Odberatel elektriny z napiatovej irovne vvn a vn objedna od Prevadzkovatel'a DS:

a) ro¢nu planovanu rezervovanu kapacitu najneskor do 10. dia prebiehajuceho mesiaca
na nasledujucich 12 mesiacov (jedna hodnota rezervovanej kapacity plati na 12
mesiacov). Odberatel’ elektriny si objedna tuto kapacitu prostrednictvom formuléara
,»Objednavka na rezervovanu kapacitu®, ktory je neoddelitelnou sucastou Zmluvy
o distribucii a pristupe,

b) trojmesaéntil planovanu rezervovanu kapacitu najneskér do 10. dia prebiehajiiceho
mesiaca na po sebe nasledujuce tri mesiace (jedna hodnota rezervovanej kapacity na 3
mesiace). Odberatel’ elektriny si objednd tuto kapacitu prostrednictvom formulara
,»Objednavka na rezervovanu kapacitu®, ktory je neoddelitelnou stcastou Zmluvy
o distribucii a pristupe,

c) mesani pldnovani rezervovanu kapacitu najneskdér do 10. dia prebiehajiceho
mesiaca na nasledujiici mesiac. Odberatel’ elektriny si objednd tato kapacitu
prostrednictvom formuldra ,,Objedndvka na rezervovanu kapacitu®, ktory je
neoddelite'nou sucast'ou Zmluvy o distribtcii a pristupe.

Doba platnosti rezervovanej kapacity je 1 mesiac pri mesacnej rezervovanej kapacite, 3
mesiace pri trojmesacnej rezervovanej kapacite, 12 mesiacov pri 12 mesacnej rezervovanej
kapacite. Hodnota a doba trvania rezervovanej kapacity plati d’alej na prislusné nasledujtice
obdobie, pokial’ Odberatel’ elektriny nepoziada o zmenu (napr. mesacna rezervovand kapacita
plati d’al$i mesiac, 3 mesacna rezervovand kapacita plati d’alSie 3 mesiace, 12 mesacna plati
d’alSich 12 mesiacov). O zmeny moze Odberatel elektriny poziadat’ prostrednictvom formulara
,»Objednavka rezervovanej kapacity*. Tento formular je k dispozicii na internetovej stranke
Prevadzkovatela DS.

Odberatel’ elektriny musi objednat’ rezervovanu kapacitu minimalne vo vyske 20 %
z maximalnej rezervovanej kapacity.

Minimalna hodnota rezervovanej kapacity nemusi spiiiat’ podmienku 20 % z maximalnej
rezervovanej kapacity pre tych Odberatelov elektriny, ktori nemaju vlastné zariadenia na
vyrobu elektriny, ak s to odbery:
e Kklasifikované ako sezéonne odbery v zmysle platného rozhodnutia tradu pre
Prevadzkovatel'a DS a kapitoly €. 3.5. Obchodnych podmienok DS a
e odberné miesto je vypnuté isekovym vypinacom, alebo
e odberné miesto nie je vypnut¢é a ma meranie na primdrnej strane
transformatora..

Odberatelia elektriny, ktori maju vlastné zariadenia na vyrobu elektriny nemusia splnit
podmienku objednavky rezervovanej kapacity vo vySke minimalne 20 % z maximalnej
rezervovane] kapacity. Tito vSak musia zabezpecit podmienku objednévky rezervovanej
kapacity v minimalne takej vySke, ktora je potrebna na nabeh vlastnych zariadeni na vyrobu
elektriny.

Proces zniZzovania maximalnej rezervovanej kapacity zo strany Prevadzkovatela DS sa
uskutociuje podl'a zadvizného pravneho predpisu vydaného uradom.

Odberatel’ elektriny sa zavdzuje dodrziavat’ pripadné obmedzenia spotreby elektriny pri stave
nudze v zmysle Zakona o energetike a v zmysle Vyhlasky o stave nudze.
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Odber elektriny je uskuto¢iiovany trvalo pri induktivnhom ucinniku 0,95 — 1,00.
Prevadzkovatel DS moéze na zaklade technickej konfigurdcie sustavy a bilancii jalovej
induktivnej energie v prislichajucich uzloch rozhodnit o inom ucinniku, inom spdsobe
merania a vyhodnocovania jalovej induktivnej energie, pricom musi byt zachovany rovnaky
casovy usek vyhodnocovania ¢innej a jalovej induktivnej energie.

Odberatel’ elektriny, ktorého odber elektriny je merany na sekundarnej strane transformatora
a transformator nie je vlastnictvom Prevadzkovatela DS, overi funk¢nost kompenzacného
zariadenia transformdtora na vlastné ndklady a vysledky merania ozndmi pisomne na
predpisanom tla¢ive Hlasenie o merani statického kondenzéatora Prevadzkovatel'ovi DS
v tychto pripadoch:

e ked ide o nové odberné miesto, najneskor do 15 dni po pripojeni,

e pri vymene transformatora, najneskor do 15 dni po vymene,

e Prevadzkovatel DS moze uplatnit’ vyziadanie maximdlne jedenkrat za 12

mesiacov.
Pokial’ Odberatel elektriny tak neurobi, povazuje sa transformator za nevykompenzovany.

Prevadzkovatel DS si dohodne s Odberatel'om elektriny v Zmluve o distribacii a pristupe
podmienky pre stavy nadze v sulade splatnymi predpismi. Odberatel’ elektriny sleduje
informdcie o vyhlaseni stavov nudze a postupuje podl'a dohodnutych podmienok v Zmluve
o distribucii a pristupe.

Prevadzkovatel DS pontka Odberatel'ovi elektriny sluzby na zabezpecenie spolahlivosti
prevadzky jeho zariadenia a celej distribu¢nej sustavy. Tieto sluzby zahtiiaju oblast’ prevadzky
vvn, vn, nn vedeni, transforma¢nych stanic a rozvodni zvn/vvn, vvn/vn, vn/nn. Podrobne su
spracované v Katalogu sluzieb Prevadzkovatela DS, ktory je dostupny na internetovej stranke
Prevadzkovatela DS.

3.4 Zmena rezervovanej kapacity

O zmenu rezervovanej kapacity moze Odberatel elektriny poziadat’:

a) Odberatel elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené na irovni vvn a vn

e pri zmene z 12 mesacnej rezervovanej kapacity na 3 mesacnu alebo na
mesacnu, a to do 10. dila prebiehajlicecho mesiaca na nasledujuce 3 mesiace
alebo na nasledujuci mesiac,

e pri zmene z 3 mesacnej rezervovanej kapacity na mesacnu alebo 12 mesacnu, a
to po uplynuti 3 mesiacov,

e pri zmene z mesacnej na 3 mesacnu alebo rocnu, a to po uplynuti jedného
mesiaca.

b) Odberatel’ elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené na trovni nn
e 0 znizenie rezervovanej kapacity (velkost hlavného istica) po uplynuti 12
mesiacov,
e 0 zvysenie rezervovanej kapacity podanim Ziadosti o pripojenie do sustavy.

c) O zmenu rezervovanej kapacity moze Odberatel elektriny poZziadat’ prostrednictvom
tlaciva ,,Objednavka rezervovanej kapacity”. Toto tlacivo je k dispozicii na internetovej
stranke Prevadzkovatel’a DS.

d) Odberatel’ elektriny, ktorého odberné miesto je pripojené na trovni nn pri zvySovani
rezervovane] kapacity pouzije Ziadost' o pripojenie do sustavy (vid bod b) aje
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potrebné vytvorit’ nova Zmluvu o pripojeni do distribu¢nej sustavy. Uvedené neplati
u Odberatelov elektriny v domécnosti.

3.5 Podmienky pre zabezpecenie distribucie

3.5.1
a)

b)

3.5.2

Povinnosti Prevadzkovatel’a DS

Prevadzkovatel’ DS zabezpecuje distribuciu elektriny do odberného miesta Odberatela
elektriny, t.j. zo zariadenia Prevadzkovatel'a DS do zariadenia Odberatel’a elektriny do
vysky maximalnej rezervovanej kapacity, v kvalite urenej v zmysle Technickych
podmienok DS.

Prevadzkovatel’ DS pri uzatvarani Zmluvy o distribucii a pristupe a Zmluvy o pripojeni
do sustavy u novych odbernych miest a pri uzatvarani Zmluvy o pripojeni do sustavy
pri zvySeni rezervovanej kapacity alebo pri zmenach Dodéavatel'a elektriny a/alebo
zmene bilan¢nej skupiny postupuje podla Technickych podmienok DS
prostrednictvom Ziadosti o pripojenie do ststavy re$pektujic predchadzajice
dohodnuté podmienky distribucie elektriny.

Po splneni zavdzkov zo Zmluvy o pripojeni do sUstavy sa uzatvara aj Zmluva
o distribucii a pristupe.

Prevadzkovatel DS zabezpecuje Standardné meranie elektriny, vykondva odpocty a
odovzdava namerané udaje ucastnikom trhu v sulade s § 9 Prevadzkového poriadku
PDS.

Prevadzkovatel’ DS zabezpecuje fakturaciu za poskytnuté distribu¢né sluzby (v zmysle
platného rozhodnutia Uradu) vratane platieb za systémové sluzby, ndklady za
prevadzkovanie systému do odberného miesta Odberatela elektriny.

V pripade poziadavky zo strany ziadatela Prevadzkovatel DS zabezpecuje
nadStandardné sluzby (napr. nadStandardné meranie a odpocet, alebo nadstandardna
distribucia) v stlade s Prevadzkovym poriadkom PDS.

Povinnosti Odberatel’a elektriny

Odberatel’ elektriny dodrziava technické podmienky pripojenia urcené v Zmluve
o pripojeni do ststavy a v Technickych podmienkach DS v zmysle Vyhlasky MH SR ¢.
337/2005 Z.z. a je povinny umoznit’ kontrolu ich dodrziavania Prevadzkovatel'ovi DS.

Odberatel” elektriny uhradza tarify za distribaciu elektriny podla prisluSnej napéat'ovej
urovne, ku ktorej sa vzt'ahuje fakturacné miesto.

Odberatel’ elektriny poskytuje na vyziadanie Prevadzkovatela DS technické udaje,
ktoré su potrebné na planovanie kapacity slstavy, riadenie stability ststavy a na
riadenie dennej prevadzky sustavy.

Odberatel’ elektriny je povinny umoznit’ Prevadzkovatelovi DS kontrolu zariadeni
a sposob prevadzkovania zariadeni, ktoré ovplyvituju kvalitu elektriny v neprospech
ostatnych Odberatel'ov elektriny.

Odberatel’ elektriny je povinny vykonat’ opatrenia nariadené Prevadzkovatelom DS na
zabezpecenie stability ststavy a dodrzanie kvality doddvok elektriny v prospech
ostatnych Odberatel'ov elektriny.
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Povinnosti Dodavatel’a elektriny

V zmysle Zékona o energetike je ucastnik trhu povinny poskytovat technické udaje
Prevadzkovatel'ovi DS, ktoré su potrebné na planovanie kapacity ststavy, riadenie
stability siistavy a na riadenie dennej prevadzky ststavy a jej plnenie. Odberatel elektriny,
ktorého odberné miesto sa nachadza v bilan¢nej skupine subjektu zuctovania poskytne
tomuto subjektu zuctovania predikciu svojej spotreby na toto odberné miesto na
nasledujtci rok v MWh do 30. jina daného roku. Subjekt zuc¢tovania tieto udaje za svoju
bilan¢nu skupinu k datumu 30. jin daného roku doplni a scita a poskytne takto upravené
data do 20. jula daného roku Prevadzkovatel'ovi DS.

3.6 Sezonne odbery

Odbernym miestam, ktoré zodpovedajii definicii sezonneho odberu v zmysle tejto kapitoly je
priznana sadzba X2-S (rozhodnutie uradu pre Prevadzkovatel'a DS).

Za sez6énny odber sa povazuje:

a)

b)

c)

odber s trvalou pripojkou s napdtovou uroviiou VN, ak je odpojeny od distribucnej
sustavy technickym zariadenim stuvisle minimdlne 4 mesiace v kalenddrnom roku,
takyto Odberatel’ elektriny sa moze pripojit’ a odpojit’ najviac dvakrat za ten isty
kalendarny rok, alebo

odber s trvalou pripojkou na napitovej urovni VN, ktorého stucet odberu [kWh] za 4
mesiace s najvyssou spotrebou predstavuje najmenej 70% z celkovej spotreby [kWh]
daného odberného miesta v kalendarnom roku, alebo

odber pri mimoriadnych situaciach (povodne, skuSobné prevadzky, a pod.).

3.7 Meranie a vyhodnotenie ucinnika

a)

b)

d)

Odber elektriny vychadza z predpokladu, ze jalova spotreba elektriny [kVAr] je
uskutocnovand trvale pri induktivnom ucinniku 0,95 — 1,00 (neutrdlna hodnota
ucinnika). Pri nedodrzani uvedenej tolerancie Odberatelom elektriny, uctuje
Prevadzkovatel’ DS tarifnt prirazku.

Odber jalovej induktivnej energie sa vyhodnocuje 24 hodin denne pocas celého roka
u Odberatelov elektriny, ktory maji hodnotu maximalnej rezervovanej kapacity rovn
alebo vyssiu ako 150 kW.

Z mesacne nameranych hodnot jalovej induktivnej energie v kVArh pripadne
zvySenych o jalové straty transformatora a ¢innej energie vkWh v rovnakom case sa
vypocita prislusny

tgp = KVAr a k tomuto pomeru zodpovedajuci u¢innik cos@

kWh

Ak ucinnik, vypocitany podl'a nameranych hodndt, nie je v zavdznych medziach, plati
sa tarifna priraZka podl'a platného rozhodnutia Gradu pre Prevadzkovatela DS - cennik
DS.
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e) Vynimky z neutralnej hodnoty uinnika povol'uje Prevadzkovatel’ DS.

3.8 HDO - hromadné dial’kové ovladanie

3.8.1 Uvod

Pouzitim HDO pre Odberatel'ov elektriny z napédtovej urovne vvn, vn a nn Prevadzkovatel' DS
zlepSuje vyuzitie vykonu v distribuénej ststave pocas celého dia, zabezpeCuje opatrenia na
nepretazenie DS a vyrovnanie denné¢ho diagramu zat'azenia.

HDO je urCené pre Odberatelov elektriny s inStalovanymi elektrickymi zariadeniami na
akumula¢né vykurovanie (AKU), priamovyhrevné vykurovanie (PVV) ana pripravu teplej
tzitkovej vody (TUV), pripadne pre hybridné spotrebi¢e — kombinicia AKU a PVV.
Prostrednictvom HDO st vysSie spomenuté skupiny elektrickych spotrebiCov v casovych
usekoch dna riadene pripajané k DS, pricom su prepinané tarify (NT a VT) na elektromere.

Okrem Standardného vyuzitia v distribtcii je mozné HDO vyuzit’ aj na komercné ucely napr. na
ovladanie verejného osvetlenia a pre systémy varovania v okoli jadrovych elektrarni.

3.8.2 Standardné podmienky blokovania AKU, PVV a TUV spotrebicov

Odberné miesto distribuénej ststavy s AKU, PVV a TUV je §tandardne vybavené dvojtarifnym
elektromerom, prijima¢om HDO alebo prepinacimi hodinami a obvodmi ovladania pripajanych
tepelnych spotrebicov. V lokalitach bez signalu HDO su pouzité prepinacie hodiny alebo RHDO.

Pre ucely merania spotreby elektriny a blokovania pripojenia tepelnych spotrebi¢ov je odberné
miesto vybavené v zmysle Technickych podmienok DS. InStalovanie meradla, prijimaca HDO
(prepinacich hodin), zabezpecenie pristrojov, meracich a ovladacich obvodov proti neopravnene;j
manipulacii je v kompetencii Prevadzkovatela DS ana jeho naklady po splneni technickych
podmienok pripojenia.

Stanovenie Casov blokovania

Prepinanie tarif na elektromere a ovlddanie pripajania jednotlivych skupin blokovanych
spotrebicov je riadené prostrednictvom telegramov z vysielata signdlu HDO. Nastavenie
telegramov a ich vygenerovanie je plne v kompetencii Prevadzkovatel'a DS.

Poskytovanie Gasovych intervalov ovladania pre AKU, PVV a TUV je zverejnené na
internetovej stranke Prevadzkovatel'a DS.

Casovy tsek jednotlivych Easovych pasiem pre spinanie nizkej, resp. vysokej tarify nemusi byt
rovnaky pre vSetkych Odberatel'ov elektriny a jednotlivé dni, Prevadzkovatel’ DS nie je povinny
zmenu ¢asového useku ozndmit’.

3.8.3 Poskytovanie HDO v prostredi liberalizovaného trhu s elektrinou
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Subjekt zuctovania pdsobiaci na Casti vymedzeného iizemia Prevadzkovatel'a DS moze poziadat
o pridelenie telegramov HDO pre ucely riadenia odberu elektriny na odbernych miestach
Odberatel'ov elektriny spadajucich do jeho bilan¢nej skupiny.

V standardnych podmienkach pre Odberatelov elektriny s AKU, TUV a PVV ma Obchodnik
pravo na vyuzivanie HDO bez poplatku.

Poziadavky Obchodnika na prepinanie tarify (NT a VT) elektromera prostrednictvom HDO, pre
skupiny Odberatel'ov elektriny (v rdmci bilan¢nej skupiny) v ¢asoch a podmienkach odlisnych
od Standardu Prevadzkovatel'a DS, budu rieSené a poskytnuté na zdklade zmluvy.
V zmluve budu Specifikované podmienky, terminy poskytovania pozadovanej sluzby a financna
uhrada, ¢o bude zavislé od:

- mnozstva ovladanych prijimacov HDO,

- ich regiondlneho rozloZenia,

- poctu pozadovanych tarif elektromera a

- periodicity poziadaviek na zmeny ¢asovych intervalov prepinania tarif elektromera.

3.9 Nemerané odbery

Nemerané odbery su definované ako:

- Odbery s obcasnou prevadzkou, ako st hlasiCe policie, poplachové sirény apodobné
zariadenia, kde je odber elektriny nepatrny. Instalovany prikon odberného zariadenia nesmie
byt vyssi ako 1 kW, s vynimkou poplachovych sirén a zabezpecovacich zariadeni Zeleznic.

- Odbery s miniméalnou ustalenou spotrebou, ako st televizne vykryvace, zabezpecovacie
zariadenia Zeleznic, domové Cisla, telefonne koncentratory, telefonne automaty, dopravné
znacky a signaly, spolo¢né antény a podobné zariadenia. Odber nemé mat’ instalovany prikon
vyssi ako 1 kW.

3.10 Kratkodobé odbery

Kratkodobé odbery (napr. cirkusy, prenosy TV) sa vybavuju urCenym meradlom (tzv.
kontrolné meracie supravy) Prevadzkovatel'a DS.

3.11 Neopravneny odber elektriny

Neopravnenym odberom elektriny v zmysle ustanovenia §39 Zakona o energetike je odber

a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o

1. pripojeni k prenosovej sustave alebo k distribu¢nej sustave, alebo

2. dodavke elektriny, alebo

3. zG¢tovani odchylky Ucastnika trhu, alebo

4. preneseni zodpovednosti za odchylku ti¢astnika trhu na subjekt zactovania.

b) bez uréen¢ho meradla alebo s ur¢enym meradlom, ktoré¢ v dosledku neopravneného
zasahu Odberatela elektriny nezaznamenava alebo nespravne zaznamenava odber
elektriny,

¢) merany uréenym meradlom, ktoré nebolo namontované prevadzkovatelom sustavy,
alebo na ktorom bolo poruSené zabezpecenie proti neopravnenej manipulécii.

Prevadzkovatel’ DS ma pravo obmedzit’ alebo prerusit’ distribiciu elektriny v pripade zistenia
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neopravneného odberu elektriny.

Mnozstvo elektriny, ktoré bolo spotrebované Odberatelom elektriny neopravnene v zmysle § 39
ods. (1) pism. b) Zakona o energetike, je sucastou strat Prevadzkovatel'a DS do casu zistenia
neopravnené¢ho odberu. Po termine zistenia neopravneného odberu nemozno mnozstvo elektriny
neopravnené¢ho odberu povazovat’ za straty.

V pripade neopravneného odberu Odberatela elektriny v zmysle Zakona o energetike uhradi
Odberatel’ elektriny vSetky platby za Skodu sposobenu Prevadzkovatelovi DS neopravnenym
odberom na ucet Prevadzkovatela DS.

Sposob vypoctu skody sposobenej neopravnenym odberom elektriny ustanovuje vyhlaska MH
SR ¢. 154/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje sposob vypoctu Skody spdsobenej neopravnenym
odberom elektriny.

3.12 Nadstandardna distribacia

V pripade, ak Odberatel’ elektriny ma zaujem o zabezpecenie nadstandardnej distriblcie cez
druhé napdjacie vedenie, poziada o nadstandardnu distribiciu Prevadzkovatel'a DS formou
vyplnenej Ziadosti o pripojenie zariadenia k distribuénej sustave s oznadenim poziadavky
o nadStandardnu distribiciu. Prevadzkovatel DS zasSle navrh Zmluvy o nadStandardnom
pripojeni odberné¢ho zariadenia ziadatel'a do distribucnej stistavy spolo¢nosti ZSE distribucia,
a.s. (dalej len Zmluva o nadsStandardnom pripojeni), ktorej predmetom je zéavédzok
Prevadzkovatel'a DS umoznit’ pripojenie odberného zariadenia Odberatel’a elektriny/Ziadatel'a
do distribucnej sustavy Prevadzkovatela DS cez druhé napéjacie vedenie a zabezpecit
maximalnu rezervovanu kapacitu z druhého napajacieho vedenia. Zavizkom Odberatela
elektriny/Ziadatel'a je uhradit poplatok za pripojenie vo vyske a spdsobom stanovenym
v Zmluve o nadStandardnom pripojeni.

K zabezpeceniu sluzby nadstandardnej distribucie elektriny cez druhé napajacie vedenie je
Odberatel’ elektriny/Ziadatel' povinny uzatvorit Zmluvu o naditandardnej distribucii elektriny.
Odberatel elektriny je povinny uhradzat’ poplatok za poskytovanie nadsStandardnej distriblcie
v zmysle Zmluvy o nadStandardnej distribucii elektriny. Poplatok za poskytovanie
nadStandardnej distribicie je Prevadzkovatelom DS stanoveny v sulade s cennikom
Prevadzkovatela DS.

3.13 Poziadavka o informovani o ikonoch
V zmysle Technickych podmienok DS je Odberatel’ elektriny povinny vopred informovat’
Prevadzkovatel'a DS o ukonoch, ktoré by mohli mat’ vplyv na prevadzku distribu¢nej sustavy,

napr. o prevadzke zariadenia s negativnym spdtnym vplyvom na DS — vplyv vysSich
harmonickych frekvencii, flicker a pod.
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4 SPOSOB A PODMIENKY OBMEDZENIA ALEBO PRERUSENIA DISTRIBUCIE
ELEKTRINY

4.1  Prevéadzkovatel DS mé pravo obmedzit’ alebo prerusit’ bez néroku na ndhradu Skody
s vynimkou pripadov, ked’ Skoda vznikla zavinenim Prevadzkovatela DS v nevyhnutnom
rozsahu a na nevyhnutnu dobu distribuciu elektriny z nasledovnych dévodov:

a) pri omeskani Odberatela elektriny s platenim faktar za distribiciu elektriny po
predchadzajiucej vyzve na zaplatenie. Poplatok za upomienku v zmysle platného
cennika, uhrddza Odberatel’ elektriny. Sucastou platieb za distribiciu su aj tarify
stivisiace s prenosom elektriny.

b) pri stavoch niidze a pri predchadzani stavu nudze.
¢) prineopravnenom odbere elektriny.

d) pri zabraneni pristupu k meraciemu zariadeniu Odberatel'om elektriny alebo vyrobcom
elektriny.

e) prinesplneni Technickych podmienok DS v zmysle Vyhlasky MH SR €. 337/2005 Z.z.

f) pri vykonavani planovanych rekonstrukcii, oprav, drzby a revizii elektroenergetickych
zariadeni.

g) pri bezprostrednom ohrozeni Zivota a zdravia alebo majetku 0sob a pri likvidacii tychto
stavov.

h) pri vzniku a odstrafiovani havarii a portich na elektroenergetickych zariadeniach a pri
poruchach zariadenia na vyrobu elektriny na dobu nevyhnutnii na ndbeh zalozného
zdroja.

1) pri dodavke elektriny zariadenim, ktoré ohrozuje zivot, zdravie alebo majetok osob.

j) ak Odberatel' elektriny pouziva pri odbere elektriny zariadenie, ktoré ovplyviiuje
kvalitu a spolahlivost’ dodavky elektriny v neprospech ostatnych Odberatel'ov elektriny
a nezabezpecil obmedzenie tychto vplyvov dostupnymi technickymi prostriedkami.

k) pri dodavke elektriny zariadeniami, ktoré ovplyvnuju kvalitu a spolahlivost” dodavky
elektriny a ak vyrobca elektriny nezabezpecil obmedzenie tychto vplyvov dostupnymi
technickymi prostriedkami

4.2 Pri obmedzeni alebo preruseni distribucie elektriny z dévodu uvedeného v bode 4.1 pism.
f) je Prevadzkovatel' DS povinny ozndmit” Odberatel'ovi elektriny zaciatok a skoncenie tohto
obmedzenia alebo prerusenia najmenej 30 dni vopred. Oznamovacia povinnost
Prevadzkovatel'a DS o obmedzeni, alebo preruseni dodavky elektriny je splnena dorucenim
pisomného oznamu Odberatel'ovi elektriny alebo zverejnenim tohto oznamu na internetove;j
stranke Prevadzkovatela DS a zverejnenim oznamu v hromadnych oznamovacich
prostriedkoch alebo zverejnenim oznamu miestne obvyklym spdsobom (napr. miestnym
obecnym rozhlasom).

4.3 Po odstraneni pri¢in obmedzenia alebo preruSenia distriblcie elektriny je Prevadzkovatel
DS povinny bezodkladne obnovit’ distribuciu elektriny.

4.4 Pri neplneni povinnosti v zmysle pravnych predpisov, vratane neopravnené¢ho odberu
v zmysle Zékona o energetike moze Dodavatel’ elektriny, ktory dodava elektrinu do daného
odberného miesta, poziadat Prevadzkovatela DS o jeho odpojenie. Prevadzkovatel' DS je
povinny toto odberné miesto bezodkladne odpojit’.
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4.5 Informaciu o planovanych odstavkach bude poskytovat Odberatelom elektriny
Prevadzkovatel' DS. Pre tieto ucely Dodavatel’ elektriny zabezpeci Prevadzkovatel'ovi DS
adresnu identifikaciu Odberatel'a elektriny vratane mena a priezviska pre vsetky odberné
miesta.
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5 MERANIE DODAVKY ALEBO ODBERU ELEKTRINY V MIESTE PRIPOJENIA
DO SUSTAVY

5.1

Vseobecne

Meranie elektriny, odpocet urceného meradla a odovzdavanie nameranych udajov ucastnikom
trhu sa riadi Zakonom o energetike, Technickymi podmienkami DS a Nariadenim vlady.

Spdsob merania a stanovenie ndhradnych hodnot sa bude uskutoctovat’ v zmysle Zéakona
o energetike a Nariadenia vlady a s tym suvisiacich pravnych predpisov.

5.2 Prava a povinnosti Odberatel’a elektriny pri zabezpeceni merania

a)

b)

2

h)

)

Odberatel’ elektriny sa stara o urCené meradlo tak, aby nepriSlo k jeho poskodeniu
alebo odcudzeniu a sleduje jeho riadny chod. VsSetky zavady na uréenom meradle
vratane poruSenia zabezpecCenia proti neopravnenej manipulacii, ktoré Odberatel
elektriny zisti, ohlasi bezodkladne Prevadzkovatel'ovi DS.

Pouzitie podruznych meracich, kontrolnych, signaliza¢nych a regulacnych zariadeni
napojenych na uréené meradlo Prevadzkovatela DS alebo k tomu prisluchajice
meracie transformatory je mozné len so sthlasom Prevadzkovatel'a DS na ndklady
Odberatel’a elektriny.

Odberatel’ elektriny je povinny umoznit Prevadzkovatel'ovi DS pristup k ur¢enému
meradlu za ucelom vykonania kontroly, odpoctu, Udrzby, vymeny, ¢i odobratia
uréené¢ho meradla.

Upravy na umiestnenie uréeného meradla zabezpetuje Odberatel’ elektriny na vlastné
naklady

Néklady na realizaciu nadStandardného merania hradi ziadatel' podla platného cennika
Prevadzkovatela DS.

Odberatel’ elektriny ma povinnost zabezpecit na rekonStruovanom odbernom
elektrickom zariadeni Upravu suvisiacu s meranim elektriny podla podmienok
Prevadzkovatela DS.

Odberatel’ elektriny zabezpeci technické blokovanie odberu vykurovacich spotrebicov
a spotrebicov na ohrev teplej Uizitkovej vody v stlade s platnym rozhodnutim tradu pre
Prevadzkovatela DS — cennikom DS.

Odberatel elektriny vykona vo svojom elektrickom odbernom zariadeni také opatrenia,
aby Prevadzkovatel DS mohol umiestnit ur¢ené meradlo na mieste pristupnom
pre svojich zamestnancov alebo nim poverenych os6b a to i v ¢ase nepritomnosti
Odberatela elektriny.

Odberatel’ elektriny pripadné poruSenie, poSkodenie alebo stratu ur¢eného meradla
bezodkladne preukdzateI'ne nahlasi Prevadzkovatel'ovi DS.

Odberatel’ elektriny je povinny umoZnit poverenym zamestnancom alebo nim
poverenym osobam Prevadzkovatela DS pristup k uréenému meradlu z dovodu
odpoctu stavu ¢iselnika uréeného meradla, udrzby, vymeny alebo kontroly ur¢eného
meradla.
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5.3 Prava a povinnosti Prevadzkovatel’a DS pri zabezpefeni merania

a)

b)

2

h)

)

k)

Montaz, pripojenie alebo vymenu ur¢eného meradla zabezpeci Prevadzkovatel’ DS po
splneni nim stanovenych technickych podmienok pre meranie elektriny, ktorych
stiCastou je urCenie typu ur¢eného meradla podla podmienok odberu a jeho
umiestnenie tak, aby bolo pristupné aj v ¢ase nepritomnosti Odberatel’a elektriny.

Pri pochybnostiach o spravnosti udajov od¢itanych zur¢eného meradla moze
Odberatel elektriny poziadat’ Prevadzkovatela DS o jeho preskusanie. Prevadzkovatel
DS je povinny do 30 dni zabezpecit overenie urceného meradla v akreditovanej
skuSobni. Ak sa na ur¢enom meradle nezistila chyba, uhradza néklady spojené s jeho
presktisanim Odberatel’ elektriny.

Pre ucely overenia spravnosti ur¢eného meradla Prevadzkovatel’ DS uskladni ur¢ené
meradlo 6 tyzdiiov od datumu demontéze.

Prevadzkovatel DS jednotlivé casti urceného meradla a odberného elektrického
zariadenia, ktoré suvisia s meranim, zabezpeci proti neopravnenej manipulécii.

Prevadzkovatel’ DS zabezpecuje vykon ¢innosti spojenych s montdzou a pripojenim
uréeného meradla vratane procesu obstardvania pri novouzatvorenej zmluve
o distribucii a vymenu ur¢ené¢ho meradla pri zmene zmluvy o distribucii na jeho vlastné
naklady.

Prevadzkovatel’ DS uverejnuje cennik Prevadzkovatel'a DS, kde je popisany spdsob
vypoctu ceny za realizaciu nadStandardného merania na svojej internetovej stranke.

Standardy odpoétu su definované v Technickych podmienkach DS. Prevadzkovatel’ DS
je povinny Standardne zabezpecit odpocet obchodného merania v pravidelnych
intervaloch. Pre Odberatelov elektriny s inStalovanym priebehovym meranim
zabezpeci Prevadzkovatel’ DS odpocet 1 x mesacne a raz ro¢ne (pokial’ sa nedohodne
inak). V pripade poziadaviek ucCastnikov trhu na zabezpeCenie nadStandardného
odpoctu (odpocet v skratenom intervale, pripadne dialkovy odpocet), ndklady na
realizdciu nadStandardného odpoctu hradi Zziadatel, podla platného cennika
Prevadzkovatela DS.

Prevadzkovatel' DS je opravneny kedykol'vek uskuto¢nit’ kontrolu ur¢eného meradla
u Odberatela elektriny vratane insStaldcie, za ucelom zistenia, ¢i sa odber elektriny
uskutoctiuje v zhode s technickymi normami, Prevadzkovatelom DS uréenymi
technickymi podmienkami tykajacich sa miesta, spOsobu, terminu pripojenia do
distribu¢nej ststavy a idajmi uvedenymi v Zmluve o pripojeni do ststavy. Odberatel’
elektriny preto umozni zamestnancom Prevadzkovatela DS alebo nim poverenym
osobam pristup k odbernym elektrickym zariadeniam a ur¢enému meradlu.

Prevadzkovatel’ DS ma povinnost’ zapojit’ a udrziavat’ uréené meradlo len v pripade ak
Odberatel’ elektriny vykonal upravu odberného elektrického zariadenia podla jeho
pokynov (v zmysle bodu 5.2 f) ).

Prevadzkovatel DS pri vymene uréeného meradla pisomne potvrdi Odberatelovi
elektriny odpocty starého a nového ur¢eného meradla, ak sa Odberatel' elektriny
nezucastni na vymene uréené¢ho meradla.

Prevadzkovatel' DS zabezpeci jednotlivé Casti uréeného meradla a casti, ktorymi
prechadza nemerand elektrina proti neopravnenej manipulacii. Odberatel’ elektriny je
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povinny k tomuto stavu napomahat apripadné poskodenie v zaisteni hlasit
Prevadzkovatel'ovi DS.

5.4 NadStandardy merania a nadstandardy odpoctu

Standardy merania a §tandardy odpoétu st uvedené v Technickych podmienkach DS, ktoré st
zverejnené na internetovej stranke Prevadzkovatel'a DS.

V pripade, Ze Odberatel’ elektriny alebo Dodavatel’ elektriny pozaduje meranie alebo interval
odpoctu, ktoré nie st kjeho odbernému miestu pridelené v zmysle Standardov systému
obchodného merania a odpo¢tu Prevadzkovatela DS uvedenych v dokumente Technické
podmienky DS je povinny uhradit’ ndklady predstavujuce rozdiel medzi meradlom a odpoctom
na ktoré mé narok vzmysle Standardov merania a pozadovanym priebehovym meradlom
a intervalom odpoctu.

54.1

542

Nadstandardny odpocet
Prevadzkovatel’ DS je povinny Standardne zabezpecit’ odpocet obchodného merania v
pravidelnych intervaloch. Pre Odberatelov elektriny, ktorych odberné miesta st
napojené na sustavu vvn a vn sa vykonavaju jedenkrat za kalendarny mesiac a odberné
miesta, ktoré su napojené na sustavu nn, jedenkrat za rok v termine podla urCenia
Prevadzkovatel'om DS.

V pripade poziadaviek ucastnika trhu s elektrinou na zabezpecenie nadsStandardného
odpoctu (odpocet v skratenom intervale, odpocet v inom termine ako stanovil
Prevadzkovatel DS, pripadne dialkovy odpocet...) ndklady na realizaciu
nadsStandardného odpoctu hradi ziadatel’ podl'a platného cennika Prevadzkovatel'a DS.

Nadstandardné meranie

Podrla § 35 ods. 2 Zakona o energetike montaz ur¢eného meradla zabezpecuje vyrobca
elektriny, prevadzkovatel’ prenosovej sustavy, Prevadzkovatel DS a vlastnik priameho
vedenia, a to na vlastné naklady. Naklady na realizdciu nadStandardného merania
hradi ziadatel’ podl'a platného cennika Prevadzkovatel’a DS.
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6 UNIVERZALNA SLUZBA

Odberatel’ elektriny v domacnosti ma pravo uzatvorit’ zmluvu o dodavke elektriny s koncovym
Dodavatelom elektriny pre domacnost, ktory poskytuje univerzalnu sluzbu za podmienok
ustanovenych v § 20 ods. 1 Zakona o energetike.

Koncovy dodavatel’ elektriny pre domécnost’, ktory poskytuje univerzalnu sluzbu pre Odberatel’a
elektriny v domacnosti, je povinny zabezpecit’ pripojenie Odberatel’'ov elektriny v domacnosti do
ststavy za podmienok stanovenych Uradom a pri dodrzani ceny alebo metodiky jej tvorby
urcenej uradom.
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7 CENY A CENOVE PODMIENKY UHRADY PLATIEB ZA DISTRIBUCIU A
PRENOS

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Platbu za distribuciu elektriny, prenos a prekrocenie rezervovanej kapacity fakturuje
Prevadzkovatel DS Odberatel'ovi elektriny podla platného cenového rozhodnutia
uradu. Platba za distribuciu elektriny zahfna tarifu za rezervovanu kapacitu a tarifu za
pracu atarifu za odber alebo dodavku jalovej energie mimo dohodnutu hodnotu
induktivneho ucinnika, prip iné polozky, ktoré su v sulade s prisluSnym cenovym
rozhodnutim uradu. Tarifa za systémové sluzby pre koncovych Odberatel'ov elektriny,
tarifa za prevadzkovanie systému pre koncovych Odberatelov elektriny a tarifa za
prenos elektriny vratane pristupu k prenosovej sustave s stanovené podl'a rozhodnutia
uradu pre Prevadzkovatel'a DS a internych cennikov Prevadzkovatel'a DS.

Pre postidenie napét'ovej trovne pripojenia je rozhodujice vlastnictvo transformacne;j
stanice alebo transformatora. V pripade, Ze transformacna stanica nie je vo vlastnictve
Odberatel’a elektriny a Odberatel’ elektriny ma ceny a cenové podmienky napitovej
urovne X2, tento uhrddza parcidlnu cast nékladov stvisiacu s majetkom a
prevadzkovanim transformacnej stanice (podla ro¢ného prehodnotenia néakladov
distribucie).

K uctovanym platbam sa pripocitava dan z pridanej hodnoty vo vySke podl'a platného
zékona o dani z pridanej hodnoty.

Pri zmene tarify za distribuciu elektriny na zaciatku alebo v priebehu regulacného roka
sa nova tarifa bude uplatiiovat’ po vykonani odpoctu ur¢enych meradiel. V pripade, Ze
objem distribucie elektriny sa ur¢i inym spdsobom ako fyzickym odpoctom, moze
Odberatel elektriny poziadat’ Prevadzkovatel'a DS o preverenie jeho spravnosti.

Prevadzkovatel DS vydava a aktualizuje ceny v cenniku Prevadzkovatela DS za
neregulované sluzby v sulade s Prevadzkovym poriadkom PDS. Ceny su stanovované
na zaklade individualnej kalkulacie Prevadzkovatel'om DS.
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8 PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Distribucia elektriny a prenos sa vyuctujii v mesa¢nom fakturacnom cykle mesaénymi
faktarami za obdobie, ktoré je vymedzené¢ kalendarnym mesiacom. Pri rocnom
fakturacnom cykle sa distribucia elektriny a prenos vyuctuji jedenkrat rocne rocnymi
faktarami. Prevadzkovatel DS vyhotovi pre vyuctovanie distribucie a prenosu jednu
spolo¢nu faktaru.

Distribu¢né sluzby a sluzby prenosu su v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni povazované za opakované dodanie tovaru
a sluzieb.

Odberatel’ elektriny s mesaénym fakturatnym cyklom plati za distribuciu elektriny
aprenos Vv priebehu mesiaca zalohy v dohodnutej vyske av dohodnutom pocte.
Odberatel’ elektriny s roénym fakturacnym cyklom za distribuciu elektriny a prenos
plati faktary za opakované dodanie tovaru asluzby v dohodnutej vyske
a v dohodnutom pocte.

Vyska zalohy v priebehu mesiaca sa urcuje na zaklade skuto¢ného mnozstva elektriny
v kWh, ktoré bolo distribuované sustavou Prevadzkovatel'a DS za minulé porovnatel'né
obdobie.

Vyska faktary za opakované dodanie tovaru a sluzby sa urcuje na zéklade skuto¢ného
mnozstva elektriny v kWh, ktoré bolo distribuované sustavou Prevadzkovatel'a DS za
minulé porovnatel'né obdobie alebo za predpokladané distribuované mnozstvo.

Termin zaplatenia zalohy v priebehu mesiaca za distribuciu elektriny a prenos je
nastaveny na 15. kalendarny denl v mesiaci vo vySke 80 % z predpokladanej mesacnej
spotreby, ktory moze byt uhradeny aj v troch v 3 splatkach.

Pri uzatvarani Ramcovej distribu¢nej zmluvy je Prevadzkovatel DS opravneny
uplatiiovat’ rezim preddavkovych platieb vo vyske 80 % z predpokladanej mesacnej
platby do 5. kalenddrneho dna za mesiac v ktorom prebieha dodavka sluzieb
Prevadzkovatel'a DS Dodavatel'ovi elektriny.

Dodévatel’ elektriny je opravneny zvolit’ si aj ina alternativu na zaistenie plnenia
svojho zavizku voci Prevadzkovatel'ovi DS, ktord bude pre zachovanie transparentného
a nediskriminacného sprdvania sa Prevadzkovatela DS zverejnend na internetovej
stranke Prevadzkovatela DS vo forme jednotného vzoru Rémcovej distribucnej
zmluvy. Prevadzkovatel’ DS a Dodavatel’ elektriny moZu po vzajomnej dohode upravit
vysku preddavkovych platieb a terminov ich thrady v zmysle zverejneného vzoru
Réamcovej distribu¢nej zmluvy.

Faktiry za distribiciu elektriny a prenos st splatné 14 dni od datumu ich vystavenia
Odberatel'ovi elektriny.

Za det thrady platby sa rozumie ditum pripisania prislusnej platby na ucet
Prevadzkovatela DS.

8.10 Zaplatené zéalohy v priebehu mesiaca buda financne zapocitané v mesacnej faktire.

Faktiry za opakované dodanie tovaru a sluzby su odpocitané vo vyucétovani na zaklade
odpoctu ur¢eného meradla. za elektrinu. Nedoplatok uhradi Odberatel’ elektriny v
dohodnutom termine splatnosti. Pripadné preplatky vrati Prevadzkovatel DS
Odberatel'ovi elektriny bezhotovostnym prevodom na jeho ucet v lehote splatnosti
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alebo je opravneny ho =zapocitat s pohladavkami vzniknutymi pred fakturaciou
preplatku. Preplatok nie je mozné pouzit' ako preddavok na budice dodanie tovaru
a sluzieb.

8.11 Termin splatnosti faktar je 14 kalendarnych dni odo dna vyhotovenia faktry. Pri
omeskani platenia faktir za opakované dodanie tovaru, alebo faktur za distribuciu
elektriny a prenos je Prevadzkovatel DS opravneny uctovat’ Odberatelovi elektriny
zmluvny urok z omeSkania vo vyske 0,035 % za kazdy aj zaCaty den omeSkania
splatnej platby. Odberatel elektriny je povinny vyuactované uroky uhradit’.
Prevadzkovatel’ DS je opravneny prerusit’ distribiciu elektriny pre odberné miesto
Odberatel’a elektriny ak ani po zaslani upomienky nepride k uhrade omeskanej platby
za distribtciu elektriny a prenos.

8.12 Termin splatnosti uroku z omeskania je 14 dni od vystavenia jeho vyuctovania.

8.13 Platby za distribuciu elektriny, pristup do sustavy a prenos sa vykondvaji
bezhotovostne v Sk, v peniaznych ustavoch posobiacich na izemi Slovenskej republiky.
Spdsob platenia (prikaz na uhradu alebo stihlas s inkasom) st dohodnuté v Zmluve
o distribucii a pristupe.

8.14 V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture.
Konstantné symboly budu pouZzivané podla platnych bankovych pravidiel.

8.15 Pokial’ Odberatel' elektriny poukaze platbu s nespravnym variabilnym alebo
konstantnym symbolom alebo ju poukdZze s inym bankovym spojenim Prevadzkovatela
DS nez je uvedené na faktire, je Prevadzkovatel DS opravneny mu tarifu vratit’ ako
neumiestentl a uctovat’ mu Urok z omeSkania za oneskorené platenie od datumu
vratenia neumiestnenej tarify az do prijatia spravne poukézanej tarify. Prevadzkovatel
DS vrati tarifu len po vyc€erpani vSetkych moZznosti priradenia tarify.

8.16 Adresa pre zasielanie faktur je dohodnutd v zmluve.
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9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

9.2

9.3

V zmysle § 7 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov
v zneni neskorSich predpisov je Odberatel’ elektriny obozndmeny s nevyhnutnym
spracivanim jeho osobnych udajov v zmluvnom vztahu vrozsahu uvedenom
v zmluve. Uvedeny rozsah osobnych tudajov je presna identifikdcia Odberatela
elektriny, aby zmluva ako pravny ukon bol adresny, zrozumitelny a jednoznacny.
Odberatel’ elektriny dava podpisom zmluvy suhlas Prevadzkovatelovi DS na
poskytnutie jeho osobnych udajov uvedenych v zmluve na spracuvanie aj inym
subjektom, s ktorymi uzatvori Prevadzkovatel DS pisomnu zmluvu o spractivani
obchodnych udajov.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami zmlav uvedenymi v kapitole 4 Prevadzkového
poriadku PDS a ustanoveniami tychto Obchodnych podmienok DS, maji prednost
tieto ustanovenia pred zmluvami, okrem pripadu, ked” zmluvy boli uzatvorené pred
nadobudnutim G¢innosti tychto Obchodnych podmienok DS. V takomto pripade
ma v pripade rozporov prednost’ uprava zmlav pred uUpravou v tychto Obchodnych
podmienkach DS.

Obchodné podmienky DS je mozné zmenit alebo doplnit na zdéklade platného
rozhodnutia tradu. Kazdi zmenu Obchodnych podmienok DS oznédmi Prevadzkovatel
DS Odberatelovi elektriny zverejnenim oznamu o novych Obchodnych podmienkach
DS aich zmena je vo¢i Odberatelovi elektriny u¢inna odo diia zverejnenia takéhoto
oznamu.
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REKLAMACNY PORIADOK DISTRIBUCIE
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1.2.

1.3.

Reklamacny poriadok distribucie
ZSE distribucia, a.s.

UCEL REKLAMACNEHO PORIADKU

. Ugelom Reklamaéného poriadku distribucie spolo¢nosti ZSE distribuicia, a.s. (dalej len

»Reklamaény poriadok™) je zabezpecenie jednotného, rychleho a ucinného postupu pri
vybavovani reklamacii Odberatel'ov elektriny tykajicich sa distribucie elektriny, ostatnych
distribu¢nych sluzieb a stvisiacich sluzieb (d’alej len ,,Sluzby*) poskytovanych Odberatelovi
elektriny spolo¢nost'ou ZSE distribucia, a.s. (dalej len ,,Prevadzkovatel’ DS*).

Predmetom reklaméacie moze byt aj reklamovanie rdznych nedostatkov zistenych po
uzatvoreni zmluvného vzt'ahu a na jeho zaklade zacatého plnenia.

Odberatel’ elektriny je uUcCastnikom zmluvného vzt'ahu najmid v nasledovnych pravnych
dokumentoch:

a) Zmluva o pripojeni do sustavy

b) Zmluva o distriblcii, prip. Zmluva o distriblcii a o pristupe, ktorej sucastou je Objednavka
rezervovanej kapacity

¢) Dohoda o distribucii elektriny cez cudzie elektroenergetické zariadenie,

d) Zmluva o najme rezervovanej kapacity,

e) Zmluva o nadStandardnej distribucii.

1.4.

2

Reklamacny poriadok je vypracovany v stlade s ustanovenim § 499 a nasl. zékona ¢. 40/1964
Zb. v platnom zneni (Obciansky zakonnik), s prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢. 656/2004
Z.z. o energetike a o zmene niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o energetike®), zdkona ¢.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebitel'a (d’alej len ,,Zdkon o ochrane spotrebitela®), d’alSimi
vSeobecne zavdznymi pravnymi normami v oblasti energetiky a Prevadzkovym poriadkom
PDS.

DEFINICIA REKLAMACIE

Reklamacia je pisomny podnet Odberatela elektriny — fyzickej alebo pravnickej osoby, ktora
pouziva Sluzby Prevadzkovatela DS pre osobnll potrebu alebo pre potrebu prislusnikov svojej
domacnosti, stvisiaci so Sluzbami, fakturaciou, na zaklade ktorej sa pozaduje od Prevadzkovatel'a
DS uréita naprava alebo nahrada za plnenie resp. neplnenie. U¢elom reklamacie je predovietkym
dosiahnut’, aby boli odstranené vady, ktorych sa dozaduje Odberatel elektriny.

3

PREDMET REKLAMACIE

Odberatel’ elektriny ma pravo reklamovat’ najma:

4

— kvalitu poskytnutej Sluzby,

— poruchy ur¢eného meradla,

— odpocet urc¢eného meradla,

— fakturaciu poskytnutej Sluzby,

— prerusenie alebo obmedzenie Sluzby a nihradu Skody tym sposobenu okrem pripadov
uvedenych v Zakone o energetike,

— alebo iné zistené vady suvisiace s poskytovanim Sluzby Prevadzkovatela DS.

POSTUP PRI VYBAVOVANI REKLAMACIE A LEHOTY
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4.1 Prevadzkovatel' DS vyda Odberatelovi elektriny pri uplatneni reklamacie potvrdenie o jej
prijati (priloha €. 1).

4.2 Prevadzkovatel’ DS vybavi reklaméciu ihned’, v zlozitych pripadoch do 3 pracovnych dni,
pricom do tejto lehoty sa nezapocitava Cas na odborné posudenie vady. Lehota na
vybavenie reklamdicie je najviac 30 dni odo dna uplatnenie reklamécie. Uplatnenim
reklamacie sa rozumie deni dorucenia pisomnej reklamécie Prevadzkovatel'ovi DS.

4.3  Prevadzkovatel’ DS vedie evidenciu o uplatnenych reklamaciach. Evidencia obsahuje tdaje
o datume uplatnenia reklamadcie, datume a sposobe vybavenia reklamécie.

4.4  Prevadzkovatel DS vyda Odberatelovi elektriny pisomny doklad o vybaveni reklamacie
najneskor do 30 dni od datumu uplatnenia reklamacie (priloha €. 2).

4.5  Pri neopodstatnenej reklamacii naklady suvisiace s jej preSetrenim budi uctované na
tarchu Odberatel’a elektriny podl'a platného cennika Prevadzkovatel’a DS.

5 SPOSOB REKLAMACIE

5.1.Ak ma Odberatel’ elektriny uzatvorenu niektort z distribu¢nych zmlav uvedenych v kapitole
¢. 1 tohto Reklamac¢ného poriadku s Prevadzkovatel'om moZze si reklamaciu spojenu s touto
zmluvou pisomne uplatiiovat’ na tychto kontaktnych miestach:

— na doruovaciu adresu: ZSE distribucia, a.s., P.O.Box 292, 810 00 Bratislava 1,
— e-mailova adresu: kontakt@ba.zse.sk,

5.2.V pripade ak ma Odberatel’ elektriny uzatvoreni Zmluvu o zdruzenej dodavke elektriny
s Dodéavatel'om elektriny musi si reklaméaciu pisomne uplatiiovat’ u prislusného Dodavatel’a
elektriny.

5.3.Ak sa Odberatel' elektriny obrati spisomnou reklamiciou u Dodéavatela elektriny
splnomocniuje tym Dodavatel’a elektriny na vybavenie reklamacie u Prevadzkovatel’a DS.

5.4.Z reklamacie musi byt’ zrejmé najma:

kto reklamaciu podava,

predmet reklamacie - coho sa Odberatel’ elektriny doméha,
datum podania reklamaécie,

podpis Odberatela elektriny.

5.5.Reklamacia adresovana na meno zamestnanca Prevadzkovatela DS sa povazuje za
reklamaciu podant Prevadzkovatel'ovi DS. Reklamacia musi byt uplatnena bez zbyto¢ného
odkladu po zisteni vady.

Prevadzkovatel’ DS ani Dodavatel’ elektriny, ktori boli splnomocneni na zastupovanie na vybavenie
reklamadcie u Prevadzkovatel'a DS nezodpovedaju Odberatelovi elektriny za vzniknuté skody ani za
usly zisk, ak je distribicia (dodévka) elektriny zabezpeCovana cez cudzie elektroenergetické
zariadenie a nedodanie elektriny alebo zniZenie jej kvality bolo spésobené poruchou, alebo inou
udalostou na tomto cudzom elektroenergetickom zariadeni.

6 PLATNOST A UCINNOST

Reklamacny poriadok je platny diiom schvalenia Prevadzkového poriadku PDS tiradom a tvori jeho
neoddelitel'na stcast’.
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Priloha ¢. 1 Reklamaéného poriadku

Potvrdenie o prijati reklamacie

Odberatel’ elektriny

R.C./ICO Kontakt

Tymto potvrdzujeme, Ze sme diia .................. prijali reklamaciu, ktorej vybavenie bude uskuto¢nené v stlade
s podmienkami Reklamacného poriadku. Nakol'ko si vybavenie reklamacie vyZaduje odborné posudenie, pisomnu
odpoved’ obdrzite do 30 dni od datumu jej uplatnenia.

Ak si presetrenie reklamacie bude vyZadovat’ sucinnost’ tretej osoby, Odberatel’ elektriny suhlasi s tym, aby
Prevéadzkovatel’ DS poskytol v nevyhnutnom rozsahu na vybavenie reklamacie osobné uidaje Odberatela elektriny
v sulade so zakonom ¢. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Odberatel elektriny
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Priloha ¢. 2 Reklamaéného poriadku

Potvrdenie o vybaveni reklamacie

Odberatel’ elektriny

Reklamacny poriadok distribucie
ZSE distribucia, a.s.

R.C/ICO Kontakt
\Y% dita
Tymto potvrdzujeme, Ze sme dna .................. vybavili Vasu pisomnu reklamaciu, zo dia.....................
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, PRILOHA C.3
PREVADZKOVEHO PORIADKU PDS

POPIS VYBRANYCH PROCESOV PREVADZKOVATELA DS



1 ZMENA DODAVATELA ELEKTRINY

N —

Zmena Dodavatel’a elektriny v tomto procese je zaroven aj zmenou bilan¢nej skupiny.

Procesy zobrazené v tejto prilohe objasiiujii len samotny priebeh zmeny Dodavatela elektriny.
Vypovedanie relevantnych zmluv (zmluva o zdruzenej dodavke elektriny) musi prebehniit’ samostatne
a v€as zo strany Odberatel’a elektriny alebo nim splnomocneného Dodavatel’a elektriny.

Priebeh zmeny Dodavatela elektriny je zobrazeny vo forme vyvojového diagramu. Jednotlivé
vykonavacie kroky v ramci procesu st objasnené v tabul’ke.

Za ucelom automatizacie pracovnych procesov v suvislosti so zmenou Dodavatela elektriny treba
potrebné udaje odovzdavat’ elektronicky, vo forme zmenovych zoznamov. Technicka Specifikacia je
zverejnena na internetovej stranke PDS.

Proces zmeny Dodavatela elektriny trva v zmysle Nariadenia vlady 40 kalendarnych dni. To znamena,
ze proces musi zacat’ minimalne 40 kalendarnych dni pred planovanym diom zmeny. Ak bude
Odberatel’ elektriny alebo jeho Dodavatel’ elektriny iniciovat’ zmenu neskor ako 40 kalendarnych dni
pred planovanym dhom zmeny, bude zmena zamietnutd. V popisovanom procese je zohladnené aj
jednorazové vylepsSenie nekompletnych udajov.

Kazdy ¢len bilan¢nej skupiny je opravneny nechat’ sa vo vsetkych zalezitostiach stvisiacich so zmenou
zastupovat’ Dodavatel'om elektriny na zaklade splnomocnenia. Splnomocnenie treba odovzdat’ PDS v
elektronickej forme (preskenované) spolu so zmenovym zoznamom. Vzor splnomocnenia je uverejneny
na internetovej stranke PDS.

Zistovanie spotreby elektriny v odbernom mieste Odberatel’a elektriny ku diiu zmeny Dodavatela
elektriny prebieha v zmysle Nariadenia vlady.



Popis vybranych procesov Prevadzkovatel'a DS
ZSE distribucia, a.s.

Proces zmeny Dodavatela elektriny

& 0 © 0 06

® 6 ©

Frijatie £ZZ zmeny
dodévalela

Kompletny a spravmy?

Anc

¥

a bilancnej skupiny

Potvrdenie zmany

l—ano

Y

Cwerenie axistancie
rebevantrych zmilv

Wyzva na doplnenie

Kompletny a spravny?

nie

h 4

b 4

Zamietnutie zmeny

Crarenie poireby Zmeny
merania

nie

¥

Ano—

Ziadna zmena

Zistovanie spotraby

h 4

Zaslanie dat o spotrebe a
prognostickych. dat
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Popis jednotlivvch procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS

ZSE distribucia, a.s.

Cislo
kroku

2

Cas

Procesny krok

Od

Komu

Vysvetlivky

1

najskor 50

a najneskor 40
kalendarnych dni
pred pozadovanym
diiom zmeny

Prijatie
zmenového
zoznamu a
splnomocnenia

Dodavatel
elektriny
(d’alej D)

PDS

Proces zacina doruc¢enim
prislusného zmenového zoznamu a
splnomocnenia (v zmysle technickej
$pecifikacie PDS) od Dodévatela
elektriny. Zmenovy zoznam slizi na
identifikaciu odbernych miest,
ktorych sa zmena Dodavatel’a
elektriny tyka. Zmenovy zoznam je
potrebné dorucit’ najneskor 40
kalendarnych dni pred
pozadovanym ditom zmeny

v zmysle Nariadenia vlady, inak
PDS zmenovy zoznam zamietne.
PDS takisto zmenovy zoznam
zamietne, ak pride skor ako 50
kalendarnych dni pred
pozadovanym diiom zmeny. Pritom
plati, ze v pripade, ak v obdobi
medzi 50 a 40 kalendarnych dni
bude na PDS dorucenych viac
zmenovych zoznamov na to isté
odberné miesto, PDS zaregistruje
prvy doruceny a ostatné
automaticky zamietne. Zaroven
plati, Ze pre dané odberné miesto
nemozu prebichat’ 2 procesy zmeny
Dodavatel’a elektriny suc¢asne. Ak
pocas prebiehajuceho procesu
obdrzi PDS zmenovy zoznam na to
isté odberné miesto, zmenovy
zoznam automaticky odmietne.

Najneskor do 10
kalendarnych dni
od zacatia procesu

Overenie
zmenového
zoznamu a
splnomocnenia

Overenie vykonava PDS. Lehota 10
kalendarnych dni zacina plynat’ 40
kalendarnych dni pred
pozadovanym dilom zmeny.

Najneskor do 10
kalendarnych dni
od zacatia procesu

Vyzva na
doplnenie

PDS

V pripade, ze PDS

v predchadzajucom kroku zisti, ze
zmenovy zoznam alebo
splnomocnenie nie je Giplny alebo
spravny, vyzve Dodévatel’a
elektriny na vykonanie doplnenia.

Najneskor do 5
kalendéarnych dni
od vyzvania PDS

Zaslanie
doplneného
zmenového
zoznamu a
splnomocnenia

PDS

Ak chce Dodavatel elektriny
odstranit’ nedostatky v zmenovom
zozname, musi tak vykonat’

v ur¢enom case. PDS nasledne overi
znova uplnost’ a spravnost’
zmenového zoznamu a
splnomocnenia.

Najneskor do 6
kalendarnych dni
od dorucenia
opraveného
zmenoveého
zoznamu alebo
splnomocnenia

Opcne:
Zamietnutie
zmeny

PDS

Ak nebol opétovne doruceny na
PDS uplny a spravny zmenovy
zoznam alebo splnomocnenie
(pripadne Dodavatel elektriny
nezaslal na PDS opravené v urcenej
lehote vobec), PDS zasle
Dodavatel'ovi elektriny oznamenie,
Ze zmena sa nevykona.

Najneskor do 6

Opcne: Potvrdenie

PDS

Ak boli v predchadzajicom kroku
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS

ZSE distribucia, a.s.

kalendarnych dni
od dorucenia
opraveného
zmenového
zoznamu alebo
splnomocnenia

zmeny

odstranené nedostatky, PDS zasle
novému ako aj doterajSiemu
Dodavatel'ovi elektriny oznamenie,
ze ku oznacenému diu vykona
zmenu Dodavatel’a elektriny.

Overenie
existencie
relevantnych
zmlav

PDS v tomto kroku overuje, ¢i ma

s ozna¢enym Dodavatel'om
elektriny uzatvorenu rdmcovu
distribu¢nt zmluvu, a s danym
odbernym miestom zmluvu

o pripojeni. Ak nie, bezodkladne
vyzve Dodavatela elektriny resp.
Odberatel’a elektriny na uzatvorenie
zmluvy.

Overenie potreby
merania

PDS overi potrebu zmeny merania
v zmysle tohto Prevadzkového
poriadku.

Najneskor 11 dni
pred pozadovanym
diiom zmeny

Opéne: dorucenie
oznamu ,,Storno

D alebo
Odberatel’
elektriny
(d’alej O)

PDS

Novy Dodavatel elektriny, takisto
ako aj Odberatel’ elektriny, maju
pravo zrusit’ prebiehajici proces
formou zaslania oznamu ,,Storno*
v zmysle technickej Specifikécie
PDS.

10

Najneskor 11 dni
pred pozadovanym
dilom zmeny

Opcéne:Zaslanie
oznamenia
,Ziadna zmena“

PDS

DaO

PDS informuje vsetkych
zlOcastnenych (novy aj doterajsi
Dodavatel elektriny, Odberatel
elektriny) ze doslo k stornovaniu
procesu.

11

Zistovanie
spotreby pre dané
odberné miesto

PDS

Ak nedoslo v ur¢enej lehote ku
stornovaniu procesu, PDS zisti
alebo urci spotrebu pre dané
odberné miesto v zmysle vladneho
Nariadenia vlady (ak odberné
miesto nie je vybavené
priebehovym meranim, vyzva na
nového Dodavatel’a elektriny aby
potvrdil sposob realizacie odpoctu:
nahlésenie stavov meradla

s potvrdenim pévodného
Dodavatel’a elektriny alebo
vykonanie odpoctu).

11

Najneskor 7 dni
pred pozadovanym
dilom zmeny

Zistovanie
spotreby pre dané
odberné miesto

PDS

Novy Dodavatel elektriny
najneskorsie 7 dni pred planovanym
dilom zmeny oznami PDS spdsob
realizacie odpoctu odberného
miesta bez priebehového merania.

12

Do 5 pracovnych
dni po vykonani
zmeny Dodavatel'a
elektriny

Zaslanie dat

o0 spotrebe

a prognostickych
dat

PDS

PDS zasiela data o spotrebe, ako aj
kone¢nu fakturu za distribciu na
doterajsicho Dodévatela elektriny
alebo Odberatel’a elektriny.
Prognostické data zasiela novému
Dodavatel'ovi elektriny.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

2 ZMENA BILANCNEJ SKUPINY

1. Tymto procesom sa v zmysle Nariadenia vlady upravuju vztahy v pripadoch, ked’ Odberatel’ elektriny
vytvara vlastnu bilanénti skupinu alebo naopak prenasa svoju zodpovednost’ za odchylku na vybratého
Dodavatel’a elektriny.

2. Vramci tohto procesu dochadza k zaniku respektive vzniku bilanénej skupiny, o ¢om musi byt
informovany zuctovatel’ odchylok. Platné uzatvorenie alebo vypovedanie zmluvy o zi¢tovani odchylok
respektive o prevzati zodpovednosti za odchylku nie je vtomto procese upravené aje v plnej
zodpovednosti Odberatel’a elektriny.

3. Priebeh zmeny Dodavatel’a elektriny a bilan¢nej skupiny je zobrazeny vo forme vyvojového diagramu.
Jednotlivé vykonavacie kroky v rdmci procesu st objasnené v tabulke.

4. Zahcelom automatizacie pracovnych procesov v stvislosti so zmenou bilanénej skupiny treba potrebné
udaje odovzdavat’ elektronicky, vo forme zmenovych zoznamov. Technicka $pecifikacia je zverejnena
na internetovej stranke PDS.

5. Proces zmeny bilan¢nej skupiny trva v zmysle Nariadenia vlady 40 kalendarnych dni. To znamena, Ze
proces musi za¢at’ minimalne 40 kalendarnych dni pred planovanym dilom zmeny. Ak bude Odberatel
elektriny, ktory ma vlastnti zodpovednost’ za odchylku alebo jeho Dodavatel’ elektriny iniciovat’ zmenu
neskdr ako 40 kalendarnych dni pred planovanym diom zmeny, bude zmena zamietnuta.
V popisovanom procese je zohl'adnené aj jednorazové vylepsenie nekompletnych tidajov.

6. Odberatel' elektriny je opravneny nechat sa vo vSetkych zalezitostiach suvisiacich so zmenou
zastupovat’ Dodavatel'om elektriny na zaklade splnomocnenia. Splnomocnenie treba odovzdat’ PDS v
elektronickej forme (preskenované) spolu so zmenovym zoznamom. Vzor splnomocnenia je uverejneny
na internetovej stranke PDS.

7. Zistovanie spotreby elektriny v odbernom mieste Odberatel’a elektriny ku ditu zmeny bilan¢nej skupiny
prebicha v zmysle Nariadenia vlady.
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merania
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k4

Zistovanie spotraby
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prognostickych. dat

Ziadna zmena
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Popis jednotlivvch procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS

ZSE distribucia, a.s.

2

Cislo Cas Procesny krok Od | Komu Vysvetlivky

kroku

1 najskor 50 Prijatie zmenového | O PDS Zmenovy zoznam musi byt’ vyplneny
a najneskor 40 zoznamu alebo a zaslany na PDS v zmysle technickej
kalendarnych dni (splnomocnenia) D Specifikacie. Zmenovy zoznam zasiela
pred pozadovanym subjekt zGi¢tovania, na ktorého ucastnik
diiom zmeny trhu s elektrinou preniesol

zodpovednost’ za odchylku (dalej
ziadatel’). Splnomocnenie sa predklada
v pripade ak zmenovy zoznam zasiela
Dodavatel elektriny.

2 Najneskor do 10 Overenie Overenie vykonava PDS. Lehota 10
kalendarnych dni od | zmenového kalendarnych dni zacina plynat’ 40
zacatia procesu zoznamu kalendarnych dni pred pozadovanym

(splnomocnenia) diiom zmeny.

3 Najneskor do 10 Vyzva na PDS | O V pripade, ze PDS v predchadzajucom
kalendarnych dni od | doplnenie alebo | kroku zisti, ze zmenovy zoznam
zacatia procesu D (splnomocnenie) nie je Gplny alebo

spravny, vyzve ziadatel'a na vykonanie
doplnenia.

4 Najneskor do 5 Zaslanie o PDS Ak chce ziadatel’ odstranit’ nedostatky
kalendarnych dni od | doplneného alebo v zmenovom zozname (Vv
vyzvania PDS zmenového D splnomocneni), musi tak vykonat’

zoznamu v ur¢enom case. PDS nasledne overi
(splnomocnenia) znova uplnost’ a spravnost’ zmenového
zoznamu (splnomocnenia).

5 Najneskor do 6 Opcne: PDS | OaD | Ak nebol opédtovne doruceny na PDS
kalendarnych dni od | Zamietnutie zmeny uplny a spravny zmenovy zoznam
dorucenia (splnomocnenie) alebo nebol zaslany
opraveného vObec, PDS zaSle oznamenie, Ze zmena
zmenového zoznamu sa nevykona.

(splnomocnenia)

6 Najneskor do 6 Op¢ne: Potvrdenie | PDS | OaD | Ak boli v predchaddzajucom kroku
kalendarnych dni od | zmeny odstranené nedostatky, PDS zasle
dorucenia oznamenie, Ze ku ozna¢enému diu
opraveného vykona zmenu bilan¢nej skupiny.
zmenového zoznamu
(splnomocnenia)

7 Overenie PDS v tomto kroku overuje, ¢i ma
existencie s oznacenym Dodavatel'om elektriny
relevantnych uzatvorent ramcovu distribu¢nua
zmluv zmluvu, a s danym odbernym miestom

zmluvu o pripojeni. Ak nie,
bezodkladne vyzve Dodavatela
elektriny resp. Odberatel’a elektriny na
uzatvorenie zmluvy.

8 Overenie potreby PDS overi potrebu zmeny merania
merania v zmysle tohto Prevadzkového

poriadku PDS.

9 Najneskor 11 dni Opcne: dorucenie o PDS Dodéavatel elektriny, takisto ako aj
pred pozadovanym oznamu ,,Storno* alebo Odberatel’ elektriny, maji pravo zrusit
dilom zmeny D prebiehajtci proces formou zaslania

oznamu ,,Storno.

10 Najneskor 11 dni Op¢ne:Zaslanie PDS | OaD | PDS informuje vSetkych zicastnenych
pred pozadovanym oznamenia ,,Ziadna (Dodavatel elektriny, Odberatel’
diiom zmeny zmena“ elektriny) ze doslo k stornovaniu

procesu.

11 Najneskor 10 Oznamenie PDS | ZO PDS informuje v zmysle vladneho
kalendarnych dni zuétovatel'ovi Nariadenia vlady zac¢tovatel'a odchylok
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS

ZSE distribucia, a.s.

pred pozadovanym odchylok (d’alej o vzniku respektive zaniku bilan¢nej
dilom zmeny Z0) skupiny.

12 Zistovanie PDS | O Ak nedoslo v ur¢enej lehote ku
spotreby pre dané alebo | stornovaniu procesu, PDS zisti alebo
odberné miesto D urci spotrebu pre dané odberné miesto

v zmysle Nariadenia vlady (ak odberné
miesto nie je vybavené priebehovym
meranim, vyzva na Ziadatel'a aby
potvrdil sposob realizacie odpoctu:
nahlésenie stavov meradla

s potvrdenim Dodévatel’a elektriny
alebo Odberatel’a elektriny pripadne
vykonanie odpoctu).

12 Najneskor 7 dni pred | Zist'ovanie o PDS Ziadatel’ najneskorsie 7 dni pred
pozadovanym dilom | spotreby pre dané alebo planovanym dilom zmeny oznami PDS
zmeny odberné miesto D spdsob realizacie odpoctu.

13 Do 5 pracovnych dni | Zaslanie dat PDS | O PDS zasiela data o spotrebe, ako aj
po vykonani zmeny | o spotrebe alebo | kone¢nu faktiru za distribuciu na
Dodavatel’a elektriny | a prognostickych D Dodavatel’a elektriny alebo Odberatel’a

dat elektriny podl'a uzatvorenych zmluv.

Prognostické data zasiela ziadatel'ovi.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

3 NOVE PRIPOJENIE

1. Proces nové pripojenie upravuje vzajomné vztahy medzi Prevadzkovatelom DS a nastavajicim
Odberatel'om elektriny (dalej len ,,Ziadatel’ o pripojenie”).

2.V zmysle Nariadenia vlady je Prevadzkovatel’ DS povinny pripojit’ Ziadatel'a o pripojenie do sustavy do
5 pracovnych dni odo dna splnenia obchodnych a technickych podmienok pripojenia. Popis procesu
»Nové pripojenie” zohl'adiiuje aj obchodnll aj technickll Cast’ pripojenia a je nastaveny tak aby boli
legislativne lehoty dodrzané.

3. Technicka Specifikicia vymeny dat pri procese ,,Nové pripojenie* je zverejnend na internetovej stranke
Prevadzkovatel'a DS.

4. Proces pripojenia je rozdeleny podla napitovej hladiny, do ktorej bude zariadenie Ziadatela
o0 pripojenie pripojené.
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Popis jednotlivvch procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS

ZSE distribucia, a.s.

Cislo Cas Procesny krok Od | Komu Vysvetlivky

kroku

1 Prijatie a spracovanie | Z PDS
ziadosti o pripojenie

2 Bezodkladne po Overenie
prijati ziadosti kompletnosti Ziadosti

2.1 Zaslanie zamietavého | PDS | Z Prevadzkovatel’ DS zaroven upozoriuje
stanoviska kvoli na nutnost’ zaslania novej, tplne
netplne vyplnenej vyplnenej ziadosti. (Na ziadosti st
ziadosti oznacené povinné idaje.)

3 Zaevidovanie PDS Zziadost’ zaregistruje.
ziadosti

4 Do 30 dni od Stanovenie PDS | Z Prevadzkovatel’ DS stanovuje technické
zaevidovania technickych podmienky pripojenia do sistavy a tieto
ziadosti podmienok zasiela Ziadatelovi o pripojenie.

pripojenia Vyjadrenie Prevadzkovatela DS
stanovujuce technické podmienky
pripojenia ma platnost’ jedného roka.

5 Spracovanie PDS/ | Z/ Ziadatel o pripojenie spractiva na
projektovej Z PDS zéklade vyjadrenia Prevadzkovatela DS
dokumentécie projektova dokumentaciu, ktortt musi

predlozit’ Prevadzkovatel'ovi DS na
schvalenie. Prevadzkovatel’ DS zasiela
schvalent projektovii dokumentaciu
naspit’ Ziadatelovi o pripojenie.

6 Stanovenie poplatku | PDS | Z V zmysle platnej legislativy.
za pripojenie

7 Zmluva o pripojeni PDS | Z Zmluva o pripojeni sa uzatvara medzi

Prevadzkovatel'om DS a vlastnikom
pripajaného zariadenia.

8 Po prijati Potvrdenie o prijatej | PDS | Z Zaslanie potvrdenia o prijatej platbe;
poplatku za platbe/faktira v pripade uzatvorenia zmluvy
pripojenie o pripojeni, ktorej predmet je splneny

hned’, zaslanie vyuctovacej faktury.
Akékol'vek zasahy do distribu¢nej
sustavy vyvolané pripojenim Ziadatel'a
o pripojenie sa vykonaju az po uhradeni
poplatku za pripojenie.

9 Po vybudovani Technicka
pripojenia kolaudécia zariadenia

10 Po technickej Odoslanie informéacie | PDS | Z Takato informacia sa komunikuje
kolaudacii Odberatelovi smerom na Ziadatel'a o pripojenie
zariadenia elektriny o moznosti formou listu.

poziadat’
o distribuciu
elektriny

11 Najneskor 5 Prijatie zmenového Z PDS Zmenovym zoznamom sa deklaruje
pracovnych dni zoznamu/ziadosti 0 splnenie obchodnych podmienok
pred distribuciu pripojenia. Zmenovy zoznam zasiela
pozadovanym bud’ Dodavatel elektriny (ak s nim
diiom pripojenia Odberatel’ elektriny uzavrel zmluvu

o zdruzenej dodavke elektriny) alebo
Odberatel elektriny, ak uzatvara

s Prevadzkovatel’ DS samostatnu
zmluvu o distribucii elektriny. Ziadost’
o fyzické pripojenie je mozné podat’ aj
formou pisomnej ziadosti o distribtciu.

12 Overenie existencie Prevadzkovatel’ DS v tomto kroku

relevantnych zmlav

overuje, ¢i ma s oznaenym
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS

ZSE distribucia, a.s.

Dodavatel'om elektriny uzatvoren
ramcovu distribuéna zmluvu, respektive
¢i doslo k uzatvoreniu samostatnej
distribu¢nej zmluvy. Ak nie,
bezodkladne vyzve Dodavatel'a elektriny
resp. Odberatel’a elektriny na
uzatvorenie takejto zmluvy. Absencia
platne uzatvorenych zmluv je prekazkou
riadneho dokoncenia procesu.

13 Do piatich Montaz meradla Po splneni obchodnych podmienok
pracovnych dni Prevadzkovatela DS uskuto¢ni montaz
od splnenia meradla. V pripade, Ze pritom
obchodnych Prevadzkovatel’ DS zisti, ze nie st
a technickych splnené technické podmienky
podmienok pripojenia, odberné miesto nepripoji
pripojenia a vyzve Ziadatel'a o pripojenie

o odstranenie nedostatkov. Lehota na
pripojenie zacina opédtovne plynat’ po
odstraneni nedostatkov.

14 Do 5 pracovnych | Kone¢na faktira za PDS | Z V zmysle Nariadenia vlady sa fakturuju

dni od datumu
fyzického
pripojenia

pripojenie

skuto¢né naklady. V pripade, ze
Ziadatel'ovi o pripojenie bolo zaslané len
potvrdenie o prijatej platbe, zasle sa
vyuctovacia faktira
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Popis jednotlivvch procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS

ZSE distribucia, a.s.

Cislo Cas Procesny krok Od | Komu Vysvetlivky

kroku

1 Prijatie Z PDS | Ziadost mdze byt v pripade
a spracovanie odberatel'ov elektriny mimo
ziadosti o pripojenie domacnosti podana pisomne

a v pripade odberatel'ov elektriny
v domacnosti pisomne alebo
telefonicky.

2 Bezodkladne po Overenie Iba v pripade zaslania pisomne;j
prijati ziadosti kompletnosti ziadosti.

ziadosti

2.1 Bezodkladne po Zamietavé PDS | Z Zaslanie zamietavého stanoviska kvoli
prijati ziadosti o stanovisko neuplne vyplnenej ziadosti.
pripojenie Prevadzkovatel’ DS upozoriiuje na

nutnost’ zaslania novej, uplne vyplnenej
ziadosti. (Na Ziadosti st oznacené
povinné udaje).

3 Zaevidovanie Prevadzkovatel’ DS ziadost’
ziadosti zaregistruje.

4 Do 30 dni od Zmluva o pripojeni PDS | Z Zmluva o pripojeni sa uzatvara medzi
zaevidovania vratane technickych Prevadzkovatel'om DS a vlastnikom
ziadosti podmienok a pripajaného zariadenia. Prevadzkovatel

poplatku za DS stanovuje technické podmienky

pripojenie pripojenia do sustavy a tieto zasiela
Ziadatel'ovi o pripojenie.
Vyjadrenie Prevadzkovatela DS
stanovujuce technické podmienky
pripojenia ma platnost’ jedného roka.
V zmluve o pripojeni do ststavy je
uvedena aj vyska poplatku za
pripojenie.

5 Spracovanie PDS/ | Z/ Ziadatel o pripojenie spractiva na
projektovej Z PDS zéklade vyjadrenia Prevadzkovatela DS
dokumentacie projektovu dokumentaciu, ktortt musi

predlozit’ Prevadzkovatel'ovi DS na
schvalenie. Prevadzkovatel’ DS zasiela
schvalent projektovi dokumentéaciu
naspit’ Ziadatelovi o pripojenie.

6 Po prijati Potvrdenie o prijatej | PDS | Z Zaslanie potvrdenia o prijatej platbe;
pripojovacieho platbe/faktira v pripade uzatvorenia zmluvy
poplatku o pripojeni, ktorej predmet je splneny

hned’ zaslanie vyuctovacej faktry

7 Po zaplateni Odoslanie PDS | Z Zaslanie oznamenia Ziadatelovi
pripojovacieho informacie 0 pripojenie o0 moznosti uzatvorenia
poplatku a po Odberatel’ovi zdruzenej zmluvy s vybranym
kontrole zariadenia | elektriny o moznosti Dodavatel'om elektriny alebo zmluvy
ziadatel’a na poziadat’ o distribucii s Prevadzkovatel'om DS.
zéklade nim o distribuciu Toto ozndmenie sluzi Dodéavatel'ovi
zaslanych elektriny elektriny ako podklad k uzatvaraniu
podkladov distribu¢nej Casti zdruzenej zmluvy.

8 Najneskor 5 Prijatie zmenového Z PDS Zmenovym zoznamom sa deklaruje

pracovnych dni
pred pozadovanym
dilom pripojenia

zoznamu/ziadosti o
distribtciu

splnenie obchodnych podmienok
pripojenia. Zmenovy zoznam zasiela
bud’ Dodavatel elektriny (ak s nim
Odberatel’ elektriny uzavrel zmluvu

o zdruzenej dodavke elektriny) alebo
Odberatel elektriny, ak uzatvara

s Prevadzkovatel'om DS samostatnt
zmluvu o distribucii elektriny. Ziadost’
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o fyzické pripojenie je mozné podat’ aj
formou pisomnej ziadosti o distribuciu.

Do piatich Montéaz meradla Po splneni obchodnych podmienok
pracovnych dni od Prevadzkovatel’a DS uskuto¢ni montaz
splnenia meradla. V pripade, Ze pritom
obchodnych Prevadzkovatel’ DS zisti, Ze nie su

a technickych splnené technické podmienky
podmienok pripojenia, odberné miesto nepripoji
pripojenia a vyzve Ziadatel'a o pripojenie

o odstranenie nedostatkov. Lehota na
pripojenie zacina opétovne plynut’ po
odstraneni nedostatkov.
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4 PRERUSENIE DISTRIBUCIE

1. Vzmysle Zakona o energetike ma Prevadzkovatel DS pravo prerusit’ alebo obmedzit' distribiiciu
elektriny pri splneni vymedzenych podmienok.

2. Obmedzenim elektriny sa rozumie obmedzenie odberu podla jednotlivych stupniov v zmysle Vyhlasky
o stave nudze.

3. Planovanym prerusenim distriblicie sa rozumie prerusenie distribticie do odbernych miest Odberatel'ov
elektriny z dovodu vykonavania udrzby, oprav alebo inych prevadzkovych dovodov. Planované
prerusenie je objektivneho charakteru - tyka sa vSetkych odbernych miest na danom tuseku distribucne;j
sustavy anetyka sa zmluvnych vztahov Odberatelov elektriny. O planovanom preruseni ma
Prevadzkovatel’ DS povinnost’ Odberatelov elektriny vopred informovat’ v zmysle Zakona o energetike.

4. Neplénovanym prerusenim distriblicie sa rozumie prerusenie distribicie zdoévodu zistenia
neopravneného odberu elektriny na odbernom mieste, z ddvodu neplatenia za distribiciu alebo z inych
dovodov ktoré sa netykaju udrzby, oprav alebo inych objektivnych prevadzkovych dévodov.

5. Dodavatel’ elektriny ma pravo poziadat’ Prevadzkovatela DS o prerusenie distribucie do odbernych
miest Odberatel'ov elektriny, ktorych zasobuje na vymedzenom tzemi Prevadzkovatel’a DS na zaklade
zmluvy o zdruzenej dodavke elektriny. Prevadzkovatel’ DS neskiima opodstatnenost’ takejto poziadavky
anenesie ziadnu zodpovednost’ za pripadnu spdsobent Skodu alebo usly zisk na zaklade prerusenia
distribucie na poziadanie Dodavatel’a elektriny.

6. Pri preruSeni distriblicie sa odberné miesto odpdja od distribu¢nej ststavy, pricom nedochadza
k demontazi ur¢eného meradla.

7. Popis procesov v tejto kapitole sa zaoberd vylucne neplanovanym prerusenim distribticie elektriny.

8. Procesy su rozdelené v zavislosti od toho, ¢i ma Odberatel’ elektriny uzatvorenu s PDS samostatnt
zmluvu o distribacii, alebo ¢i ma uzatvoreni zmluvu o zdruzenej dodavke so svojim Dodavatel'om
elektriny.

9. Efektivny priebeh procesov si vyZaduje automatizovanu vymenu dat medzi jednotlivymi subjektami- za
tymto Gcelom by komunikacia s Prevadzkovatelom DS mala prebiehat’ v zmysle technickej Specifikacie
vymeny dat, ktoru Prevadzkovatel’ DS zverejiiuje na svojej internetovej stranke.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatel'a DS
ZSE distribucia, a.s.

zmluve o distribucii

4 nie
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Uhradenie
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e

¥

Odpojenie a ocdpodet

Uhradenie
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ano—e
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¥
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Popis jednotlivvch procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

Cislo | Procesny krok | Od | Komu Vysvetlivky
kroku
1 Zaslanie PDS | O V pripade neplnenia si zmluvne dohodnutych platobnych
upomienky podmienok za distribuciu elektriny vyzve Prevadzkovatel’ DS
upomienkou Odberatel’a elektriny na zaplatenie
2 Overenie doslej V pripade, ze Odberatel’ elektriny v dodatocnej lehote (stanovene;j
platby v upomienke) dlznt ¢iastku uhradil, proces prerusenia distribucie
kon¢i.
3 Odpojenie PDS | O V pripade, ze Odberatel’ elektriny v dodatocnej lehote (stanovene;j
a odpocet v upomienke) dlznt ¢iastku neuhradil, Prevadzkovatel’ DS vykona
na danom odbernom mieste odpojenie uréeného meradla
a odpocet. Meradlo sa nedemontuje. Prevadzkovatel’ DS zaroven
vyzve Odberatela elektriny na uhradenie dlznej Ciastky
v dodato¢nej lehote.
4 Overenie doslej Overenie, ¢i Odberatel’ elektriny v dodato¢nej lehote uhradil dlznu
platby Ciastku
4.1.A | Overenie Ak Odberatel elektriny dlznu ¢iastku uhradil, Prevadzkovatel’ DS
technického vykona opdtovné pripojenie odberného miesta do distribuc¢nej
stavu sustavy. V pripade, Ze pritom Prevadzkovatel’ DS zisti, Ze nie st
splnené technické podmienky pripojenia, odberné miesto nepripoji
a vyzve Odberatel’a elektriny na odstranenie nedostatkov
4.1.B | Opitovné Po splneni technickych podmienok Prevadzkovatel’ DS odberné
pripojenie miesto opatovne pripoji.
4.2.A | Ukoncenie PDS | O Ak Odberatel elektriny dlznu ¢iastku neuhradil, Prevadzkovatel’
zmluvy DS ukonéi zmluvu o distribucii elektriny.
4.2.B | Informovanie PDS | ZO Tento krok plati iba v pripade ak Odberatel’ elektriny ma vlastnu
zictovatel'a zodpovednost’ za odchylku:
odchylok Prevadzkovatel’ DS informuje v zmysle Nariadenia vliady
zuctovatel’a odchylok o zaniku bilanénej skupiny.
4.2.C | Demontaz PDS demontuje meradlo, ¢im dochadza k zaniku odberného
meradla miesta.
4.2.D | Kone¢na faktara | PDS | O Po ukon¢eni zmluvného vztahu vystavuje Prevadzkovatel’ DS na

za distribuciu

Odberatel’a elektriny konecnul faktiru za distribuciu elektriny.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatel'a DS
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Popis jednotlivvch procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

Cislo Procesny krok Od | Komu Vysvetlivky

kroku

1 Prijatie zmenového D PDS Dodavatel elektriny zasle prislusny zmenovy zoznam
zoznamu/Ziadosti v zmysle technickej Specifikacie Prevadzkovatel'a

DS/pripadne Ziadost' o obmedzenie alebo prerusenie
distribucie elektriny.

2 Odpojenie a odpocet PDS Prevadzkovatel’ DS vykoné na danom odbernom mieste
odpojenie ur¢eného meradla a odpocet. Meradlo sa
nedemontuje.

3 Prijatie d’alSieho D PDS V lehote 3 mesiacov od prerusenia distribucie je Dodavatel
zmenového elektriny povinny dorucit’ na Prevadzkovatela DS d’alsi
zoznamu/Ziadosti zmenovy zoznam, podl'a ktorého Prevadzkovatel’ DS

postupuje d’alej. Pocas lehoty 3 mesiacov Prevadzkovatel’ DS
automaticky zamietne prijem zmenovych zoznamov na to
isté odberné miesto od inych Dodavatel'ov elektriny. Ziadost’
o obnovenie distribtcie je mozné podat’ na Prevadzkovatel'a
DS aj v pisomnej forme.

3.1.A | Prijatie zmenového D PDS V pripade, ze Dodavatel’ elektriny nema d’alej zaujem
zoznamu/Ziadosti - zasobovat’ dané miesto elektrinou, zasle na Prevadzkovatel'a
koniec dodavky DS zmenovy zoznam o ukonceni dodavky do odberného

miesta. Ziadost’ o ukonéenie dodavky je mozné podat’ na
Prevéadzkovatel'a DS aj v pisomnej forme.

3.1.B | Demontaz meradla Prevéadzkovatel' DS demontuje meradlo, ¢im dochadza
k zaniku odberné¢ho miesta. Zaroven dochadza k odpoctu
urceného meradla.

3.1.C | Odpoctové data PDS | D Prevadzkovatel’ DS zasiela na Dodavatel’a odpoctové data

a podklady pre a zaroven podklad pre fakturaciu distribticie na odbernom
fakturaciu mieste, ktoré zasoboval Dodavatel’ elektriny.

3.2.A | Prijatie zmenového V pripade, Ze Dodavatel’ elektriny ma zdujem znova
zoznamu/Ziadosti - zasobovat’ odberné miesto elektrinou, zasle na
opdtovné pripojenie Prevadzkovatel'a DS zmenovy zoznam o opatovnom

pripojeni. Ziadost’ o obnovenie distribicie je mozné podat’ na
Prevadzkovatel'a DS aj v pisomnej forme.
3.2.B | Overenie technického Prevadzkovatel’ DS vykona opiatovné pripojenie odberného
stavu miesta do distribucnej sustavy. V pripade, Ze pritom
Prevadkovatel’ DS zisti, Ze nie su splnené technické
podmienky pripojenia, odberné miesto nepripoji a vyzve
Odberatel’a elektriny o odstranenie nedostatkov.
3.2.C | Obnovenie distribucie Po splneni technickych podmienok Prevadzkovatela DS

odberné miesto opitovne pripoji.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

5 UKONCENIE DISTRIBUCIE

1. Popis procesov ukoncenia distribucie elektriny sa zaobera nasledovnymi situaciami:

ukoncenie zmluvného vztahu medzi Prevadzkovatelom DS a Odberatelom elektriny (na
zéklade dovodov uvedenych v ich zmluvnom vztahu),

oznamenie Dodavatel’a elektriny na PDS, Zze do daného odberného miesta nebude d’alej
dodavat’ elektrinu (vzdjomny vztah Odberatela elektriny a Dodavatela elektriny -
napriklad prechadzajuce ukoncenie ich zmluvy a podobne - nie je predmetom tohto
procesu a je v plnej zodpovednosti Dodavatela elektriny a Odberatel’a elektriny),
oznamenie dodavatel'a na Prevadzkovatela DS Ze v danom odbernom mieste dochddza
k ukonceniu odberu (distribucie), ale zaroven dochadza v odbernom mieste ku zmene
Odberatel’a elektriny. Zmena Odberatel'a elektriny moze prebiehat’ v dvoch variantoch-
v zavislosti od toho, ¢i v ¢ase oznamenia na Prevadzkovatel'a DS uz je zname, kto bude
novym Odberatelom v odbernom mieste

2. Pri ukonceni distribucie elektriny - s vynimkou pripadov zmeny Odberatel'a elektriny v odbernom

mieste.

3. 'V pripade, Ze je medzi Dodavatel'om elektriny a Odberatel'om elektriny uzatvorena zmluva o zdruzenej
dodavke na dobu ur¢ita, je Dodavatel elektriny povinny informovat’ pred uplynutim dohodnutej doby
Prevadzkovatel'a DS o ukonceni dodavky do takéhoto odberného miesta.

4. Prevadzkovatel DS neskima opodstatnenost’ poziadavky a nenesie ziadnu zodpovednost’ za pripadnu
sposobenu skodu alebo usly zisk na zéklade ukoncenia distribucie na poziadanie Dodavatel’a elektriny.

5. Efektivny priebeh procesov si vyZaduje automatizovantl vymenu dat medzi jednotlivymi subjektami -
za tymto UCelom by komunikéacia s Prevadzkovatelom DS mala prebiehat v zmysle technickej
Specifikacie vymeny dat, ktori Prevadzkovatel’ DS zverejiiuje na svojej internetovej stranke.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatel'a DS
ZSE distribucia, a.s.
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Popis jednotlivvch procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

distribuciu

Cislo Procesny krok Od | Komu Vysvetlivky

kroku

1 Ukoncenie zmluvy PDS | O Zo strany Prevadzkovatel’a DS alebo Odberatel’a elektriny
z dévodov uvedenych v ich vzajomnej zmluve.

2 Demontaz meradla Prevadzkovatel’ DS demontuje meradlo, ¢im dochadza
k zaniku odberného miesta. Zarovein dochadza k odpoctu
uréené¢ho meradla.

3 Informovanie PDS | z.U Tento krok plati iba v pripade ak Odberatel’ elektriny ma

zuctovatel’a odchylok vlastnu zodpovednost’ za odchylku:

Prevadzkovatel’ DS informuje v zmysle Nariadenia vlady
zuctovatel'a odchylok o zéniku bilan¢nej skupiny.

4 Konecna faktura za PDS | O Po ukonéeni zmluvného vzt'ahu vystavuje PDS na Odberatel’a

elektriny kone¢nt faktiiru za distribuciu elektriny.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

Ukoncenie distribucie pri zmluve o zdruzenej dodavke
bez zmeny Odberatela elektriny v odbernom mieste

@ Prijem KD_Listu

r
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demaontdZ meradla

¥
Zaslanie odpotiowch dat a

podkladov pre fakturdciu
diztriblicie Dodavatelovi
elekiriny
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Popis jednotlivych procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

a podkladov pre fakturaciu
distribucie Dodavatel'ovi
elektriny

Cislo Procesny krok Od | Komu Vysvetlivky
kroku
1 Prijatie zmenového D PDS V pripade, ze Dodavatel’ elektriny nema d’alej zaujem
zoznamu/Ziadosti - koniec zasobovat’ dané miesto elektrinou, zaSle na
dodavky Prevadzkovatel'a DS zmenovy zoznam o ukonceni
dodavky do odberného miesta. Ziadost’ o ukon&enie
dodavky je mozné podat’ na Prevadzkovatel’a DS aj
v pisomnej forme.
2 Demontaz meradla Prevadzkovatel' DS demontuje meradlo, ¢im dochadza
k zaniku odberného miesta Zaroven dochadza
k odpoctu ur¢eného meradla.
3 Zaslanie odpoctovych dat PDS | D Prevadzkovatel’ DS zasiela na Dodavatel’a elektriny

odpoctové data a zaroven podklady pre fakturaciu
distribticie na odbernom mieste, ktoré bolo v bilanéne;j
skupine Dodavatel’a elektriny.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatel'a DS

Ukoncenie distriblcie
pri zmluve o zdruzenej dodavke — so zmenou Odberatela elektriny
v odbernom mieste — VARIANT A
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ZSE distribucia, a.s.
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podkladov pre fakturdciu @
distribuicie

Prepis Odberatala elektriny v systémea
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elektriny)
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Popis jednotlivych procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

Cislo Procesny krok Od | Komu Vysvetlivky

kroku

1 Prijatie zmenového D PDS V pripade, ak Dodavatel’ elektriny kon¢i zmluvny vztah so
Zoznamu/ziadosti svojim Odberatel'om elektriny, ale zaroven bude v tom istom

odbernom mieste dodavat’ elektrinu inému Odberatel'ovi
elektriny (zmena Odberatel’a v odbernom mieste), zasle
prislusny zmenovy zoznam na Prevadzkovatela DS,

v ktorom uvedie Odberatel’a elektriny kon¢iaceho odber
elektriny a takisto nového Odberatel’a elektriny v odbernom
mieste. Takuto ziadost’ je mozné podat’ u Prevadzkovatel'a
DS aj pisomnou formou.

2 Opéne: ziadost’ D PDS Ak novy aj doterajsi Odberatel’ elektriny potvrdia stavy na

o odpocet ur¢enom meradle, moéze ich Dodévatel” elektriny nahlasit’ na
Prevadzkovatel'a DS a v takom pripade sa odpocet nevykona.
Inak zisti Prevadzkovatel’ DS spotrebu v zmysle Nariadenia
vlady.

3.1. Zaslanie podkladov PDS | D Ak sa odpocet nevykonava, Prevadzkovatel’ DS zasle
pre fakturaciu podklady pre fakturaciu distriblicie pre odberné miesta, ktoré
distribticie zésoboval Dodavatel’ elektriny.

3.2.A | Odpocet Prevadzkovatel’ DS ho vykona ak je odpocet potrebny.

3.2.B | Zaslanie odpoctovych | PDS | D Ak sa odpocet vykonava, Prevadzkovatel’ DS zasle podklady
dat a podkladov pre pre fakturaciu distribucie a a namerané udaje pre odberné
fakturaciu distribucie miesta, ktoré zasoboval Dodavatel’ elektriny.

4 Prepis Odberatel’a Prevadzkovatel’ DS vykona zmenu vo svojom systéme

elektriny

v ramci bilan¢nej skupiny Dodavatel’a elektriny.
Prevadzkovatel’ DS zaroven zasiela novému Odberatel’'ovi
elektriny zmluvu o pripojeni do distribucnej sustavy na
existujuce technické podmienky.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatel'a DS
ZSE distribucia, a.s.

Ukoncenie distriblcie
pri zmluve o zdruzenej dodavke — so zmenou Odberatela elektriny
v odbernom mieste — VARIANT B
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Popis jednotlivvch procesnych krokov:

Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

Cislo Procesny krok Od | Komu Vysvetlivky

kroku

1 Prijatie zmenového D PDS Ak Dodavatel elektriny kon¢i zmluvny vzt'ah so svojim
Zoznamu/ Ziadost’ Odberatel'om elektriny, a v ¢ase ukoncenia este nevie kto

bude novym Odberatel'om elektriny v odbernom mieste,
za$le prislusny zmenovy zoznam na Prevadzkovatel'a DS,

v ktorom uvedie iba doterajSicho Odberatel’a elektriny, ktory
kon¢i svoj odber elektriny. Takuto informaciu je mozné
ozndmit’ Prevadzkovatel'ovi DS aj v pisomnej forme.

2 Odpojenie a odpocet PDS Prevadzkovatel’ DS vykona na danom odbernom mieste
odpojenie uré¢eného meradla a odpocet. Meradlo sa
nedemontuje.

3 Zaslanie odpoc¢tovych | PDS | D Prevadzkovatel’ DS zasle odpoctové data a podklady pre
dat a podkladov pre fakturaciu distribucie za odberné miesta, ktoré zasoboval
fakturaciu distribucie Dodéavatel elektriny.

4 Prihlasenie nového Dodavatel je povinny v lehote 3 mesiacov od prerusenia
Odberatel’a elektriny distribticie do odberného miesta zaslat’ na Prevadzkovatel’a

DS informaciu o novom Odberatelovi elektriny, inak je
Prevadzkovatel’ DS opravneny demontovat’ meradlo na
odbernom mieste.

5 Prijatie zmenového V pripade, ze v lehote 3 mesiacov uzavrie Dodéavatel’
zoznamu - opatovné elektriny zmluvu s novym Odberatel'om elektriny v tom
pripojenie/ziadosti istom odbernom mieste, zasle na Prevadzkovatel'a DS

prislusny zmenovy zoznam. Prevadzkovatela DS je mozné
poziadat’ aj formou pisomnej ziadosti.

6 Opitovné pripojenie Po splneni technickych podmienok Prevadzkovatel’ DS

odberné miesto opétovne pripoji. Prevadzkovatel’ DS
zaroven zasiela novému Odberatel’ovi elektriny zmluvu

o pripojeni do distribu¢nej sustavy na existujuce technické
podmienky.
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Popis vybranych procesov Prevadzkovatela DS
ZSE distribucia, a.s.

6 ZMENA TECHNICKYCH PARAMETROV ODBERNEHO MIESTA

1.

Odberatel’ elektriny alebo Dodavatel elektriny mozu pocas trvania zmluvného vztahu poziadat’
Prevadzkovatel'a DS o zmenu technickych parametrov tykajicich sa odberného miesta. Za zmenu
technickych parametrov sa povazuje najma:

= zmena maximalnej rezervovanej kapacity pripojenia,
=  zmena rezervovanej kapacity,

=  zmena uréeného meradla.

O zmenu technickych parametrov mozno Prevadzkovatel'a DS poziadat’ aj na zéklade technickej
Specifikacie pre vymenu dat zverejnenej na internetovej stranke Prevadzkovatel’a DS.
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Nadobudnutim pravoplatnosti tohto rozhodnutia kon¢i uc€innost Prevadzkového
poriadku PDS schvaleného rozhodnutim turadu ¢. 0056/2007/02/PP zo dia 20.6.2007.

Odovodnenie:

Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi, odboru regulacie elektorenergetiky (d’alej len
,urad®) bol dna 17.09.2007 pod podacim ¢islom 3359/2007 doruceny navrh Prevadzkového
poriadku (d’alej len ,,prevadzkovy poriadok®) prevadzkovatela distribucnej sustavy
ZSE distribucia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 36 361 518 (dalej len ,,i¢astnik
konania®). Prevadzkovy poriadok predlozil G€astnik konania na schvalenie uradu v zmysle
§ 12a ods. 6 zdkona ¢. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dna 17.09.2007 zacalo podla § 18 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) sprdvne konanie vo
veci schvalenia predmetného prevadzkového poriadku.

Ucastnik konania je v spravnom konani zastipeny spoloénostou Zapadoslovenska
energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, ICO 35 823 551 v zastapeni
Ing. Vladimir Turcek, Ing. Marian Kapec a Mgr. Szabolcs Hodosy.

Vzhl'adom na zloZitost' pripadu tirad podla § 49 ods. 2 spravneho poriadku predizil
lehotu na vydanie rozhodnutia vo veci schvélenia prevadzkového poriadku najneskdr do
60 dni od zacatia konania. Tuto skuto¢nost’ trad oznamil ucastnikovi konania listom znacky
3359/URS0O/2007/02 zo dia 11.10.2007.

Urad preskiimal predlozeny prevadzkovy poriadok. Pripomienky k prevadzkovému
poriadku ozndmil urad ucastnikovi konania listom zn. 3359/URSO/2007/02 zo dia
15.11.2007 s vyzvou na odstranenie nedostatkov do 30.11.2007. Stcasne rozhodnutim uradu
¢. 078/07/03359/02/PK zo dina 15.11.2007 podl'a § 29 ods. 1 spravneho poriadku prerusil
konanie vo veci schvalovania predmetného prevadzkového poriadku.

Ucastnik konania predlozil listom zo diia 30.11.2007 pod podacim &islom 4955/2007
prepracovany a doplneny prevadzkovy poriadok. Urad listom zn. 3359/URS0/2007/02 zo dia
11.12.2007 wvyzval Ttcastnika konania na ostrdnenie nedostatkov v predlozenom
prevadzkovom poriadku do 21.12.2007.

Ucastnik konania doruéil listom zo dita 21.12.2007 pod podacim &islom 5745/2007
prepracovany a doplneny prevadzkovy poriadok.

Urad po preskumani predlozeného prevadzkového poriadku, jeho stiladu so vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, osobitne so:

- zadkonom €. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov,

- zadkonom ¢. 276/2001 Z. z. oregulacii v sietovych odvetviach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

- nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 317/2007 Z. z., ktorym sa ustanovuju pravidla
pre fungovanie trhu s elektrinou,

dospel k zaveru, ze navrhované znenie prevadzkového poriadku prevadzkovatel’a distribucne;j

sistavy ZSE distribucia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava spifia poziadavky na jeho

schvélenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.



Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je pripustné odvolanie, a to v lehote 15 dni odo diia jeho
oznamenia na Urad pre regulaciu siefovych odvetvi, odbor regulacie elektroenergetiky,
P.O. Box 12, Bajkalské4 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom
po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov.

A\ _// ‘1‘—“\4’ y
——— Ing. Miroslav Skomlli? (
riaditel’ odboru reguldcie

elektroenergetiky

Rozhodnutie sa dorudi:
Zapadoslovenska energetika, a.s., Ing. Vladimir Turcek, Culenova 6, 816 47 Bratislava

ZSE distribtcia, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
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