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Názov elektrickej stanice

110/22 kV

Voľná 

kapacita 

[MW]

Rz Bánovce nad Bebravou 8,8

Rz BEZ 20,8

Rz Borský Svätý Jur 31,2

Rz Čulenova 58,8

Rz Dubnica nad Váhom T4 5,9

Rz Dunajská Streda 0,0

Rz Elektrosvit N. Zámky 13,4

Rz Gabčíkovo 16,1

Rz Hlohovec 25,5

Rz Holíč 19,3

Rz Hurbanovo 12,2

Rz Karlova Ves 30,9

Rz Komárno 10,4

Rz Kráľová 0,0

Rz Lamač 2,9

Rz Levice 7,0

Rz Malacky 14,4

Rz Myjava 18,8

Rz Nitra Čermáň 14,7

Rz Nitra Chrenová 18,7

Rz Nové Mesto nad Váhom T-4 0,0

Rz Nové Zámky 18,2

Rz Ostredky 40,6

Rz Ovsište 22,0

Rz Partizánske 13,0

Rz Petržalka 15,6

Rz Pezinok 19,9

Rz Piešťany 14,4

Rz Pionierska 47,9

Rz Podunajské Biskupice 13,0

Rz Podvornice 19,6

Rz PP Levice 15,4

Rz PP Sereď 26,5

Rz PP Nitra Sever 17,8

Rz Senec 3,1

Rz Senica 10,0

Rz Sládkovičovo 16,9

Rz Smolenice 11,0

Rz Stupava 21,2

Rz Štúrovo 11,8

Rz Šulekovo 8,1

Rz TA priemyselný park 28,8

Rz Topoľčany 0,0

Rz Trenčín Juh 15,6

Rz Trnava Centrum 20,4

Rz Trnava PSA 22,6

Rz Trnava Zavar 20,7

Rz Tupá 0,2

Rz UMC 27,5

Rz VE Trenčín 0,0

Rz Veľký Meder 8,6

Rz Vráble 26,2

Rz Zlaté Moravce 20,4

Rz Žabí Majer 1,6

Rz Želiezovce 0,8

Nezáväzná informácia o približnej voľnej kapacite regionálnej distribučnej 
sústavy pre pripojenie zariadení na výrobu elektriny a zariadení na 

uskladňovanie elektriny na úrovni jednotlivých elektrických staníc 110/22 kV

- Touto nezáväznou informáciou (ďalej len „Nezáväzná informácia“) si dovoľujeme nezáväzne informovať o približnej voľnej kapacite našej regionálnej 
distribučnej sústavy (ďalej len „Distribučná sústava“) pre pripojenie zariadení na výrobu elektriny a zariadení na uskladňovanie elektriny (ďalej spoločne 
len „Zdroje“), a to na úrovni jej jednotlivých nižšie uvedených elektrických staníc 110/22 kV - príslušných transformačných uzlov (ďalej len „Voľná kapacita 
elektrických staníc“).
- Uvedená Voľná kapacita elektrických staníc nie je dostupná z hľadiska globálnych (regulačné rezervy, zdrojová dostatočnosť, limity prenosovej sústavy) a 
lokálnych (technické limity VN vedení apod.) kritérií sumárne (t.j. ako aritmetický súčet uvedených hodnôt). Rezervovanie kap acity v jednej z elektrických 
staníc môže ovplyvniť zároveň voľnú kapacitu iných elektrických staníc, resp. Distribučnú sústavu ako celok. 
- Nezáväzná informácia nie je informáciou o voľnej kapacite Distribučnej sústavy pre pripojenie Zdrojov na úrovni jednotlivých elektrických vedení VN a NN 
a iných elektroenergetických zariadení Distribučnej sústavy napájaných prostredníctvom týchto elektrických staníc. 
- Nezáväzná informácia sa vzťahuje výhradne k bezprostrednej lokalite elektrickej stanice.
- Nezáväzná informácia nezohľadňuje kapacitné obmedzenia pripojenia Zdrojov do Distribučnej sústavy zo strany prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
- Na základe tejto nezáväznej informácie nevzniká zo strany akejkoľvek fyzickej či právnickej osoby voči prevádzkovateľovi Distribučnej sústavy žiadny 
právny nárok na akékoľvek plnenie či konanie, a rovnako prevádzkovateľ Distribučnej sústavy nezodpovedá za použitie informácií uvedených v tomto 
dokumente na akýkoľvek iný účel.
- Voľnu kapacitu elektrických staníc  pravidelne týždenne aktualizujeme.


